
Capitolo D – Lo stato di fatto dei servizi idrici 

Piano d’Ambito Revisione 2018 - A.T.O. della Provincia di Mantova                         pag. 143 

 

CAPITOLO D 

D. LO STATO DI FATTO DEI SERVIZI IDRICI 
 

D.1. Introduzione 

 

La ricognizione delle infrastrutture costituisce la base delle informazioni necessarie per 

la predisposizione dei successivi capitoli del Piano d’Ambito ed in particolare per 

l’individuazione dei fabbisogni e delle criticità; si  basa sulle informazioni attualmente 

disponibili su database regionali e sulle ricognizioni recentemente effettuate dai 

gestori del servizio idrico per ottemperare alle raccolte dati dell’Autorità (Determina 

5/2016 ARERA e Deliberazione 917/2017/R/Idr). Peraltro ARERA nell’ultima 

deliberazione ha introdotto un sistema di regolazione della qualità tecnica a partire 

dall’ 1 Gennaio 2018 che si fonda sulla definizione di indicatori con valori obiettivo 

che si suddividono in standard specifici, standard generali e prerequisiti, prevedendo 

inoltre dei meccanismi di incentivazione attraverso l’attribuzione di premi e/o 

penalità. Tali indicatori, essendo  calcolati su banche dati e informazioni non sempre 

aggiornate e affidabili e talvolta, ottenute da stime, rappresentano comunque un 

utile strumento di analisi dello stato di fatto ma sicuramente potranno subire variazioni 

mano a mano che sopraggiungeranno dati più affidabili. 

Sono inoltre stati utilizzati S.I.Re (Sistema Informatico Regionale) e S.I.Re. Acque 

(Sistema Informativo regionale Acque), che costituiscono un unico archivio per i dati 

relativi alle infrastrutture, alle autorizzazioni allo scarico, ai controlli analitici, dei sistemi 

di depurazione e di collettamento delle acque reflue urbane, ed in particolare: 

- L’anagrafica degli impianti di trattamento (attuali, dismessi, previsti) 

- I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia 

- I dati sui terminali fognari non depurati con scarico in ambiente 

- Le informazioni sugli agglomerati e le reti di smaltimento 

- I dati sui gestori e i laboratori di analisi 

- i controlli e gli autocontrolli dei gestori 

- i dati dei controlli ARPA 

- i dati delle autorizzazioni degli scarichi industriali. 
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D.2. Le fonti di approvvigionamento 

D.2.1. Impianti di captazione da acque sotterranee 

 

Le acque sotterranee prelevate per uso potabile derivano esclusivamente da pozzi. 

La quantità attualmente dichiarata di volume prelevato dall’ambiente risulta pari a 

circa 30 Mln m3/anno, valore per il 90% rilevato e per il 10% stimato.  

Di quest’acqua l’82% risulta essere trattato con sistemi chimici e/o fisici per la 

rimozione di inquinanti specifici, quali primo tra tutti l’Arsenico. 

 

Tabella D.1 - Ricognizioni punti approvvigionamento (2017) – Comunicazione da Gestore 

Ottobre 2017 

Tea Acque 

X Y Long. Lat.

Pozzi Pompilio 6 1,639,498.048 5,000,077.815 10°46'25.94587" 45°08'24.71767" viale Pompilio Mantova MI021106532007 PO02003006

Pozzi Pompilio 6 bis 1,639,492.311 5,000,091.771 10°46'25.69732" 45°08'25.17380" viale Pompilio Mantova MI021106532007 PO02003011

Pozzi Pompilio 3 1,639,229.173 5,000,316.073 10°46'13.87944" 45°08'32.62642" viale Pompilio Mantova MI021106532007 PO02003003

Pozzi Pompilio 4 bis 1,639,381.983 5,000,194.691 10°46'20.75134" 45°08'28.58601" viale Pompilio Mantova MI021106532007 N.D.

Pozzi Pompilio 5 1,639,515.751 5,000,190.989 10°46'26.86976" 45°08'28.37075" viale Pompilio Mantova MI021106532007 N.D.

Pozzi Pompilio 7 1,639,295.599 5,000,261.473 10°46'16.86482" 45°08'30.81062" viale Pompilio Mantova MI021106532007 PO02003007

Pozzi Pompilio 1 bis 1,639,246.730 5,000,196.834 10°46'14.56339" 45°08'28.75172" viale Pompilio Mantova MI021106532007 PO02003010

Pozzi Sermide 1 1,680,896.313 4,986,133.747 11°17'42.03262" 45°00'19.31832" via Curtatone e Montanara Sermide MN017471995 PO02006101

Pozzi Sermide 2 1,680,801.378 4,986,112.560 11°17'37.67204" 45°00'18.71961" via Curtatone e Montanara Sermide MN017471995 PO02006102

Pozzi Sermide 3 1,680,858.229 4,986,067.947 11°17'40.20923" 45°00'17.22272" via Curtatone e Montanara Sermide MN017471995 PO02006103

Pozzi Sermide 4 1,680,855.770 4,986,138.849 11°17'40.18869" 45°00'19.52083" via Curtatone e Montanara Sermide MN017471995 PO02006104

Pozzo Canedole 1 1,644,883.139 5,010,757.902 10°50'43.56439" 45°14'06.71888" via Baracca Roverbella in verifica PO02005304

Pozzo Castiglione Mno 1 1,641,681.025 5,013,663.510 10°48'19.75785" 45°15'43.18161" via Leonardo Da Vinci Roverbella in verifica PO02005305

Pozzo Roverbella 1 1,638,459.583 5,014,200.958 10°45'52.55022" 45°16'02.90543" via Solferino Roverbella in verifica PO02005301

Pozzo Belvedere 1 1,639,499.831 5,017,201.096 10°46'43.30091" 45°17'39.33591" via Marconi Roverbella in verifica PO02005303

Pozzo Malavicina 1 1,640,418.523 5,018,211.396 10°47'26.48933" 45°18'11.39790" via Tagliamento Roverbella in verifica PO02005306

Pozzi Ponti sul Mincio comunale 1,631,697.414 5,029,730.649 10°40'57.25442" 45°24'30.61300" via Zigagnolo Ponti sul Mincio concessione in itinere PO02004402

Pozzi Ponti sul Mincio rurale 1,631,648.716 5,029,749.374 10°40'55.03309" 45°24'31.25259" via Zigagnolo Ponti sul Mincio concessione in itinere PO02004403

Pozzi Villanova 111 bis 1,644,363.704 5,006,994.354 10°50'15.82413" 45°12'05.20776" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005701

Pozzi Villanova 122 1,644,425.735 5,006,942.366 10°50'18.61173" 45°12'03.47805" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005713

Pozzi Villanova 112 1,644,479.241 5,006,916.262 10°50'21.03574" 45°12'02.59299" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005702

Pozzi Villanova 113 bis 1,644,595.027 5,006,847.600 10°50'26.26848" 45°12'00.28340" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005703

Pozzi Villanova 121 1,644,670.371 5,006,874.590 10°50'29.74837" 45°12'01.10176" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005710

Pozzi Villanova 117 1,644,726.238 5,006,920.200 10°50'32.35546" 45°12'02.53761" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005707

Pozzi Villanova 118 1,644,601.830 5,006,991.111 10°50'26.73008" 45°12'04.92650" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005708

Pozzi Villanova 119 bis 1,644,519.886 5,007,040.105 10°50'23.02712" 45°12'06.57403" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005712

Pozzi Villanova 114 1,644,588.382 5,006,682.384 10°50'25.79149" 45°11'54.93718" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005704

Pozzi Villanova 115 bis 1,644,532.114 5,006,585.013 10°50'23.11212" 45°11'51.82512" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005711

Pozzi Villanova 120 1,644,477.715 5,006,494.610 10°50'20.52573" 45°11'48.93733" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 N.D.

Pozzi Villanova 116 1,644,441.052 5,006,429.654 10°50'18.77844" 45°11'46.86060" strada Fossamana San Giorgio di Mantova MI021106532007 PO02005706

Pozzi Bigarello 201 1,650,218.281 5,007,260.907 10°54'44.32292" 45°12'09.42412" via Sostegno Bigarello concessione in itinere PO02000401

Pozzi Bigarello 202 1,650,219.266 5,007,324.453 10°54'44.43702" 45°12'11.48146" via Sostegno Bigarello concessione in itinere PO02000402

Pozzi Bigarello 203 1,650,305.251 5,007,327.806 10°54'48.37988" 45°12'11.52387" via Sostegno Bigarello concessione in itinere PO02000403

Pozzi Bigarello 204 1,650,359.347 5,007,358.211 10°54'50.89120" 45°12'12.46696" via Sostegno Bigarello concessione in itinere PO02000404

Pozzi Suzzara 1 1,635,895.598 4,983,824.748 10°43'25.22572" 44°59'40.79141" via Casalegno Suzzara MN03199842003 PO02006501

Pozzi Suzzara 2 1,635,931.766 4,983,724.196 10°43'26.77914" 44°59'37.50934" via Casalegno Suzzara MN03199842004 PO02006502

Pozzi Suzzara 3 1,634,345.260 4,983,916.636 10°42'14.53870" 44°59'44.83314" via Cavallara Suzzara MN03199832003 PO02006503

Pozzi Suzzara 4 1,634,478.043 4,983,968.590 10°42'20.65051" 44°59'46.42529" via Cavallara Suzzara MN03199832003 PO02006504

Pozzo San Nicolò Po 1 1,644,824.861 4,990,304.231 10°50'19.55514" 45°03'04.28741" via Mazzini Bagnolo San Vito MN0131581994 PO02000301

Pozzi Acquanegra 1 1,613,579.103 5,003,032.535 10°26'42.01165" 45°10'17.20119" S.P. Calvatone - Volta Mantovana Acquanegra sul Chiese MN03212222003 PO02000101

Pozzi Acquanegra 2 1,613,626.044 5,003,118.403 10°26'44.23186" 45°10'19.95563" S.P. Calvatone - Volta Mantovana Acquanegra sul Chiese MN03212222003 PO02000102

Pozzo Dosolo 1 1,628,543.149 4,978,752.734 10°37'44.91094" 44°57'01.43398" S.P. 57 Dosolo in verifica PO02002201

Pozzi Rivarolo 4 1,613,518.409 4,991,688.413 10°26'29.96675" 45°04'09.73601" via Europa Rivarolo MN03260082003 PO02005504

Pozzi Rivarolo 1bis 1,613,395.354 4,991,365.296 10°26'24.07817" 45°03'59.33949" via Delmona Rivarolo MN03260082003 PO020055005

Pozzi Rivarolo 3 1,613,427.423 4,991,344.486 10°26'25.52725" 45°03'58.64679" via Delmona Rivarolo MN03260082003 PO02005503

Pozzi Rivarolo 2 1,613,453.016 4,991,370.067 10°26'26.71805" 45°03'59.46071" via Delmona Rivarolo MN03260082003 PO02005502

Pozzo Motteggiana 1 1,644,514.435 4,987,885.880 10°50'02.86678" 45°01'46.18643" strada comunale Villa Saviola Motteggiana in verifica PO02003701

Pozzo Bondeno 1 1,646,777.756 4,978,050.362 10°51'35.93202" 44°56'25.93983" via Briana Gonzaga decreto RL n. 33868 del 01/07/1999 PO02002701

Pozzo Schivenoglia 1 1,664,360.145 4,983,667.274 11°05'04.28244" 44°59'13.96337" via Brazzuolo Schivenoglia MN03260521995 PO02006002

Pozzo Quingentole 1 1,660,744.313 4,988,857.923 11°02'25.23673" 45°02'05.05570" via Fermi Quingentole MN03151242003 PO02004601

CODICE UNIVOCO 

PROVINCIA
Pozzi num.POZZO

Coordinate piane (gauss-boaga) Coordinate WGS84
Via Comune CODICE UTENZA
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SICAM:

Comune Indirizzo ID_pratica

Coord_X_pozzo 

(WGS84)

Coord_Y_pozzo 

(WGS84) Titolare Concessione Note

Asola Via Asiago 610,938 5,008,943 iter in corso per rilascio provvedimento di concessione a S.I.C.A.M. srl

Asola Via Casaloldo, Fraz. Castelnuovo MN03213891994 614,451 5,011,638 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Asola Via della Vittoria MN03213861994 610,940 5,008,885 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Asola Via Mangini MN03213851994 611,693 5,008,359 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Asola Via Marino Parenti 611,590 5,008,412 iter in corso per rilascio provvedimento di concessione a S.I.C.A.M. srl

Asola Via Toscana (ex Via Cadimarco) MN03213871994 609,944 5,008,626 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Canneto sull'Oglio Via Alighieri (1) MN0349701988 608,587 5,000,908 Comune di Canneto s/O

Canneto sull'Oglio Via Alighieri (3) 608,653 5,000,916

Canneto sull'Oglio Via Aporti (2) MN0349701988 608,635 5,000,869 Comune di Canneto s/O

Casalromano Via IV Novembre 607,830 5,006,274 iter in corso per rilascio provvedimento di concessione a S.I.C.A.M. srl

Castel Goffredo Strada per Medole MN03279722002 616,645 5,018,496 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Cavriana Loc. Campagnolo MN03208191995 627,934 5,023,629 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Cavriana Loc. Tezze MN03208191995 625,604 5,021,713 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Goito Loc. IV Fabbrica MN0347981978 630,923 5,015,246 Comune di Goito

Goito Loc. Segrada (1) 630,484 5,013,554

Goito Loc. Segrada (2) 630,564 5,013,586 iter in corso per rilascio provvedimento di concessione a S.I.C.A.M. srl

Guidizzolo Str. per Ceresara (1) MN03304802002 624,726 5,018,659 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Guidizzolo Str. per Ceresara (2) 624,787 5,018,687 iter in corso per rilascio provvedimento di concessione a S.I.C.A.M. srl

Medole Loc. Colla MN03208422012 617,597 5,020,174 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Medole Loc. Tanana (1) 620,095 5,019,158 iter in corso per rilascio provvedimento di concessione a S.I.C.A.M. srl

Monzambano Loc. Festoni 630,711 5,025,317

Monzambano Via Colli 632,166 5,027,482

Redondesco Strada per Mariana MN03269772002 618,700 5,003,498 S.I.C.A.M. srl con socio Unico

Solferino Piazza Marconi MN0350641986 622,749 5,025,045 Comune di Solferino

Solferino Via Ossario MN0350641986 622,553 5,025,693 Comune di Solferino

Volta Mantovana Loc. Montaldo MN0113971995 632,255 5,020,980 Comune di Volta Mantovana

Volta Mantovana Via Borgo Stazione (1) MN0113971995 629,705 5,019,341 Comune di Volta Mantovana

Volta Mantovana Via Borgo Stazione (2) MN0113971995 629,751 5,019,337 Comune di Volta Mantovana

Volta Mantovana Via Pasteur (1) MN0113971995 629,852 5,020,382 Comune di Volta Mantovana

Volta Mantovana Via Pasteur (2) MN0113971995 629,864 5,020,344 Comune di Volta Mantovana

Volta Mantovana Via Pasteur (3) MN0113971995 629,877 5,020,296 Comune di Volta Mantovana  

AIMAG 

COMUNE X_wgs84 Y_wgs84

Revere MN0348991980 Revere 11.1298392 45.0537582 Esercizio
n. 49255 del 

12/03/1985
Comune di Revere

Revere MN0348991980 Revere 11.1297957 45.053962 Fuori Esercizio
n. 49255 del 

12/03/1985
Comune di Revere

Revere MN0348991980 Revere 11.1298654 45.0539921 Esercizio
n. 49255 del 

12/03/1985
Comune di Revere

Comune
STATO 

PRODUTTIVO
CONCESSIONE

TITOLARE 

CONCESSIONE

COORDINATE GEOGRAFICHE
CODICE CAPTAZIONE

 

 
Tabella D.2 -  Prelievi da pozzi per uso idropotabile (dati gestori 2014) 

Comune 
 

Denominazione 
Pozzo 

Volume 
Derivato 

m3/a 

Q min 
l/sec 

Q 
max 
l/sec 

Acquanegra 
SC 

Via provinciale 1 74.184 n.d. 30 

Via provinciale 2 101.462 n.d. 30 

Asola VIA ASIAGO 238.000 n.d. 22,0 

VLE Della Vittoria      170.893 n.d. 23,0 

 VIA MANGINI 225.666 n.d. 23,0 

VIA TOSCANA (ex 
Casimarco) 

     164.544  n.d. 30,0 

VIA PER CASALOLDO 
(CASTELNUOVO) 

406.392 n.d. 23.0 

VIA MARINO PARENTI 250.740 n.d. 12 

Bagnolo San 
Vito 

Pozzo 1 San Nicolò 
Po 

12.464 n.d. 3.0 

Bigarello 201 16.295 n.d. n.d. 

202 14.041 n.d. n.d. 

203 25.344 n.d. n.d. 

204 443.875 n.d. n.d. 

Borgoforte Capoluogo 473.040 n.d. 15,0 

Bozzolo Capoluogo n.d. 30,0 40,0 

Capoluogo n.d. 30,0 40,0 

Canneto SO VIA DANTE ALIGHIERI 
3 

83.322 n.d. 10,0 

VIA DANTE ALIGHIERI 
1 

237.665 n.d. 12.5 
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Comune 
 

Denominazione 
Pozzo 

Volume 
Derivato 

m3/a 

Q min 
l/sec 

Q 
max 
l/sec 

VIA APORTI 2 186.062 n.d. 13.5 

Carbonara Di 
Po 

capoluogo n.d. n.d. n.d. 

Pozzo 2 n.d. n.d. n.d. 

Casalromano Capoluogo 500 n.d. 12.5 

Castelbelforte via Mazzini 283.824 n.d. 20,0 

via Roma 1 283.824 n.d. 10,0 

via Roma 2 780.000 n.d. 30,0 

Castelgoffredo Capoluogo (strada 
per Medole) 

500 n.d. 4.15 

Castiglione DS Castello n.d. 17,0 27,0 

Grole n.d. 20 45 

Belvedere n.d. 20     45 

Palazzina n.d. 20 45 

S. Maria n.d. 20 45 

Fossadone n.d. 10 24 

P. Nenni n.d. 20 45 

Cavriana Loc. CAMPAGNOLO 5.290 n.d. 15.0 

Loc. TEZZE 566.913 n.d. 20,0 

Dosolo Capoluogo 149.912 n.d. 30 

Felonica Capoluogo 65.000 n.d. n.d. 

Gazzuolo S. Pietro 126.655 n.d. 8,0 

Goito Loc. Segrada 1 1.000 n.d. 10,0 

Loc. IV Fabbrica 114.773 n.d. 14,0 

 Loc. Segrada 2 412.305 n.d. 14.0 

Gonzaga Bondeno 203.195 n.d. 5,0 

Guidizzolo Capoluogo 637.745 n.d. 25,0 

Mantova Pompilio 1  205.902 n.d. 30.0 

Pompilio 2 139.901 n.d. 30.0 

Pompilio 4 bis 644.511 n.d. 30.0 

Pompilio 5 189.410 n.d. 30.0 

Pompilio 6 798.068 n.d. 30.0 

Pompilio 7 136.814 n.d. 30.0 

Pompilio 1 bis 930.905 n.d. 30.0 

Pompilio 3 bis 449.565 n.d. 30.0 

Pompilio 1 bis 719.127 n.d. 30.0 

Marcaria Campitello 2 n.d. 20,0 8,0 

Campitello 1 n.d. 9,0 10,0 

Medole Loc. Colla 170.035 n.d. 23.3 

 Loc. Tanana 588.456 n.d. 25.0 

Moglia via Ardigò n.d n.d n.d 

 via Einaudi n.d n.d n.d 

Monzambano Loc. Festoni 401.270 n.d. 25,0 

Capoluogo (Via dei 
Colli) 

311.649 n.d. 22,0 

Motteggiana Capoluogo 125.750 n.d. n.d. 

Ostiglia pozzo 5 n.d. 15,9 30,0 

pozzo 1 n.d. 8,0 10,0 

pozzo 2 n.d. 3,5 10,0 

pozzo 3 n.d. 17,2 20,0 

pozzo 4 n.d. 6,5 20,0 

Pieve di 
Coriano 

nuovo capoluogo n.d. n.d. n.d. 

capoluogo 87.473 n.d. 30,0 
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Comune 
 

Denominazione 
Pozzo 

Volume 
Derivato 

m3/a 

Q min 
l/sec 

Q 
max 
l/sec 

Ponti S/M Pozzo 3 Comunale 131.145 n.d. 8,0 

Pozzo 1 Rurale 251.930 n.d. 40,0 

Quingentole Capoluogo 60.335 n.d. 12,0 

 Quistello 
 

pozzo 2 n.d. n.d n.d. 

pozzo 1 n.d. n.d n.d 

Redondesco Capoluogo 133.566 n.d. 15,0 

Revere Pozzo 1 155.063 00,0 20,0 

Pozzo 2 n.d n.d n.d 

Pozzo 3 139.619 0,0 20.0 

Pozzo 4 n.d. n.d. n.d. 

Rivarolo M.no Pozzo  4 viale Europa 26.953 n.d. n.d. 

Pozzo 1 bis 711.797 n.d. n.d. 

Pozzo  2 361.930 n.d. n.d. 

Pozzo 3 333.831 n.d. n.d. 

Roverbella Pozzo 1 via Solferino 395.499 n.d. 13,0 

Pozzo 5 Canedole 18.416 n.d. 4,0 

Pozzo 4 Castiglione 
Mantovano 

69.827 n.d. 9,0 

Pozzo 3 Belvedere 14.766 n.d. 9,0 

Pozzo 2 Malavicina 157.859 n.d. 6,0 

San Giorgio di 
MN 

112 767.623 n.d. n.d. 

114 907.529 n.d. n.d. 

111 bis 776.121 n.d. n.d. 

122 426.775 n.d. n.d. 

113 bis 1.016.832 n.d. n.d. 

121 233.104 n.d. n.d. 

117 656.532 n.d. n.d. 

118 432.725 n.d. n.d. 

119 bis 389.214 n.d. n.d. 

115 bis 782.847 n.d. n.d. 

120 488.933 n.d. n.d. 

116 540.698 n.d. n.d. 

Schivenoglia Brazzuolo 322.520 n.d. n.d. 

Sermide pozzo 1 598.264 n.d. n.d. 

pozzo 2 548.196 n.d. n.d. 

pozzo 3 10.580 n.d. n.d. 

pozzo 4 0 n.d. n.d. 

Solferino  VIA OSSARIO 503.553 10,0 n.d. 

 PIAZZA MARCONI 135.730 10,0 n.d. 

Suzzara via Casalegno 2 624.280 n.d. 30,0 

via Cavallara 3 333.744 n.d. 30,0 

via Casalegno 1 110.631 n.d. 30,0 

via Cavallara 4 350.478 n.d. 30,0 

Viadana Centrale P2   16.0 

Centrale P3   8.0 

Centrale P4   40.0 

Centrale P5   30.0 

Cizzolo 69.960  5.0 

Volta M.na Loc. BORGO 
STAZIONE 2 

1 n.d. 20,0 

VIA PASTEUR 1 50 n.d. 12,0 

VIA PASTEUR 2 436.140 n.d. 16.5 
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Comune 
 

Denominazione 
Pozzo 

Volume 
Derivato 

m3/a 

Q min 
l/sec 

Q 
max 
l/sec 

VIA PASTEUR 3 211.424 n.d. 12,0 

Loc.  BORGO 
STAZIONE 1 

765.828 n.d. 30.0 

Loc. MONTALDO 544.324 n.d. 30,0 

 Tot    

 

D.2.2. Impianti di captazione da sorgente 

 
Il ricorso alla captazione per sfruttamento idropotabile di deflussi sorgivi è assente nel 

territorio dell’ ATO di Mantova, a causa della sua configurazione idrologica, unita alle 

caratteristiche dei principali corsi idrici superficiali. 

 

D.2.3. I trasferimenti di risorsa da aree esterne 

 
I comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo Segnate e San Giovanni 

Dosso, in gestione AiMAG Spa, derivano acqua dal campo pozzi in loc. Cognento di 

Modena. Il campo pozzi è costituito da 10 opere di prelievo. Il bacino d’utenza com-

plessivamente servito dall’acquedotto suddetto conta 24877 residenti per un totale di 

9224 utenze (sia domestiche che non domestiche – dati del IV trimestre 2012). 

Il quantitativo d’acqua importato in distribuzione risulta ad oggi pari a circa due 

m3/anno.   
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D.3. I consumi idrici 

 

D.3.1. Gli attuali valori di consumo idrico da pubblico acquedotto 

 
I dati ISTAT mostrano, per Mantova, un consumo pro-capite di acqua all’anno che si è 

mantenuto costante fino al 2009 attorno ai 75 m3/anno per poi scendere nel 2010 a 

quasi 50 m3/anno (Figura D.1). 
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Figura D.1 – Consumo idrico civile pro-capite nel comune di Mantova (fonte ISTAT) 

 

Inoltre, sempre dati ISTAT mostrano come i volumi immessi nella rete di distribuzione nella 

Provincia di Mantova abbiano subito una significativa diminuzione negli ultimi anni, 

nonostante l’incremento della popolazione (Figura D.2). 

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

M
ig

li
a

ia
 d

i 
m

e
tr

i 
cu

b
i

Anno

Acqua immessa nelle reti

comunali di distribuzione

dell'acqua potabile

 

Figura D.2 – Acqua immessa nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile nella Provincia di 

Mantova (Fonte – ISTAT) 
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Dati più recenti mostrano che nella Provincia di Mantova il consumo medio per utenza  si 

assesta sui 150 m3/anno, con un consumo pro-capite stimato pari a poco meno di 70 

m3/anno.  

 

Il volume immesso nella rete di distribuzione (dati 2016 da gestori) ammonta a circa 34 ml 

di m3/anno, di cui solo un 67% risulta fatturato e il 75% utilizzato per utenti autorizzati. 

 

Tabella D.3 - Consumi idrici per acquedotto (dati forniti dai gestori 2018) 

Ente gestore ISTAT_acquedotti Codice Rete Acquedotto Nome acquedotto Provincia Popolazione servita Popolazione residente Approvvigionamento Portata - mc/giorno
Numero punti 

prelievo della rete
AIMAG S.p.A. 5046 AC01 MOGLIA MN 5544 5544 Acque sotterranee 1890 4

AIMAG S.p.A. 5045 AC01 POGGIO RUSCO MN 6628 6628 Acque sotterranee 1475 5

AIMAG S.p.A. 5045 AC01 QUISTELLO MN 3252 5616 Acque sotterranee 824 5

AIMAG S.p.A. 5045 AC01 SAN GIAGOMO SEGNATE MN 1595 1595 Acque sotterranee 449 4

AIMAG S.p.A. 5045 AC01 SAN GIOVANNI DOSSO MN 1264 1264 Acque sotterranee 668 2

AIMAG S.p.A. 5048 AC02 BORGOFRANCO SUL PO MN 670 772 Acque sotterranee 129 3

AIMAG S.p.A. 5048 AC02 REVERE MN 2508 2508 Acque sotterranee 571 3

AqA Mantova s.r.l. 020017 RCS Castiglione delle Stiviere MN 23274 23274 Acque sotterranee 5553 10

IRETI S.p.A. MNGAZZ Gazzuolo MN 1680 2400 Acque sotterranee 324 4

IRETI S.p.A. MNVIAD Viadana MN 13930 19900 Acque sotterranee 5104 8

SICAM s.r.l. 2645 ZA01 Canneto capoluogo - Frazione Bizzolano MN 3,938 4,160 Acque sotterranee 1,016.65 5

SICAM s.r.l. 2645 ZA02 Asola capolugo - Frazione Sorbara - Casalromano - Fontanella GrazioliMN 8,605 8,714 Acque sotterranee 2,177.11 9

SICAM s.r.l. 2645 ZA03 Frazione Castelnuovo - Casalmoro - Casaloldo MN 3,948 4,985 Acque sotterranee 950.06 8

SICAM s.r.l. 2645 ZA04 Mariana Mantovana - Redondesco - Frazione BorghettoMN 1,296 1,501 Acque sotterranee 407.19 4

SICAM s.r.l. 2645 ZA05 Ceresara - Guidizzolo capoluogo - Frazione Birbesi - Frazione Rebecco - PiubegaMN 6,055 7,986 Acque sotterranee 1,763.27 8

SICAM s.r.l. 2645 ZA06 Castel Goffredo - Medole MN 8,631 13,926 Acque sotterranee 2,163.14 9

SICAM s.r.l. 2645 ZA07 Solferino MN 3,055 2,560 Acque sotterranee 1,309.18 5

SICAM s.r.l. 2645 ZA08 Cavriana MN 3,670 3,869 Acque sotterranee 1,578.15 4

SICAM s.r.l. 2645 ZA09 Volta Mantovana MN 7,580 7,274 Acque sotterranee 4,015.05 8

SICAM s.r.l. 2645 ZA10 Monzambano MN 5,475 4,837 Acque sotterranee 1,856.35 6

SICAM s.r.l. 2645 ZA11 Goito - Frazione Cerlongo MN 3,868 7,463 Acque sotterranee 569.79 3

Tea Acque s.r.l.  020001 RAC Acquanegra sul Chiese MN 1765 2948 Acque sotterranee 357 4

Tea Acque s.r.l.020003-020004-020030-020071-020013-020014-020021-020033-020038-020045-020052-020057-020062-020064SMN Schema Mantova MN 116867 146137 Acque sotterranee 26277 61

Tea Acque s.r.l. 020007-020031-020050-020059 SRV Schema Rivarolo Mantovano MN 11054 15184 Acque sotterranee 2166 15

Tea Acque s.r.l. 020009-020023-020029-020061 SCP Schema Sermide MN 8027 10406 Acque sotterranee 1716 14

Tea Acque s.r.l.  020022 RDS Dosolo MN 2156 3440 Acque sotterranee 359 5

Tea Acque s.r.l.  020027 RBD Gonzaga MN 5748 9150 Acque sotterranee 475 7

Tea Acque s.r.l.  020037-020039 SMG schema Motteggiana MN 5740 9812 Acque sotterranee 404 2

Tea Acque s.r.l. 020040-020060-020067 SSC Schema Schivenoglia MN 3230 4261 Acque sotterranee 630 6

Tea Acque s.r.l.  020044 RPN Ponti sul Mincio MN 2076 2357 Acque sotterranee 763 3

Tea Acque s.r.l. 020046 RQN Quingentole MN 785 1203 Acque sotterranee 60 3

Tea Acque s.r.l.  020053 RRB Roverbella MN 5681 8571 Acque sotterranee 1314 9

Tea Acque s.r.l.  020065 RSZ Suzzara MN 14959 21161 Acque sotterranee 3781 5  

 

Tabella D.4 – Consumi idrici (dati acquedotto 2014) 

Denominazione 
Acquedotto 

Volume 
Addotto 

 m3/anno 

Volume 
Addotto 
(Sistemi 
acqued)  
m3/anno 

Volume 
Contabilizzato  

 m3/anno 

Volume non 
Contabilizzato 

m3/anno 

Acquedotto 
Monzambano 

621.785  315.737 83.690 

Acquedotto 
comunale di Goito 

n.d.  244.515 33.791 

Acquedotto 
comunale di Revere e 

Borgofranco 

294.682  181.062 113.620 

ACQUEDOTTO DI 
VIADANA 

1.614.479  1.044.881 n.d. 

Acquedotto di 
Castiglione DS 

2.625.455  1.942.658 682.797 

Intercomunale AIMAG 
(S giacomo DS, 

Revere, Quistello, S 
Giovanni DD) 

1.328.347  946.938 381.409 

Acquedotto Moglia 726.040  438.431 287.609 

ADDUTTORI 
REDONDESCO - 

MARIANA 
MANTOVANA-

BORGHETTO DI ASOLA 

 75.485   

ACQUEDOTTO DI 
REDONDESCO 

n.d. 32.139 2.224 
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Denominazione 
Acquedotto 

Volume 
Addotto 

 m3/anno 

Volume 
Addotto 
(Sistemi 
acqued)  
m3/anno 

Volume 
Contabilizzato  

 m3/anno 

Volume non 
Contabilizzato 

m3/anno 

ACQUEDOTTO DI 
MARIANA 

MANTOVANA 

n.d. 32.878 5.577 

ACQUEDOTTO DI 
BORGHETTO DI ASOLA 

n.d.  - - 

ADDUTTORI 
GIUDIZZOLO – 

CERESARA 

 412.600 343.725 51.310 

ACQUEDOTTO DI 
GUIDIZZOLO 

n.d. 281.024 27.271 

ACQUEDOTTO DI 
CERESARA 

n.d. 62.701 24.039 

ADDUTTORI ASOLA 
CAPOLUOGO-

CASALROMANO 

 801.457 548.061 130.157 

ACQUEDOTTO DI 
ASOLA CAPOLUOGO 

n.d.  479.862 103.174 

ADDUTTORI 
CASALMORO-
CASTELNUOVO 

D'ASOLA-CASALOLDO 

 323.382 168.033 24.205 

ACQUEDOTTO DI 
CASALMORO 

n.d. 89.406 13.130 

ACQUEDOTTO DI 
CASTELNUOVO 

D'ASOLA 

n.d. - - 

ACQUEDOTTO DI 
CASALOLDO 

n.d. 78.627 11.075 

ACQUEDOTTO DI 
CANNETO S/O 

283.743  193.148 92.036 

ACQUEDOTTO DI 
CASALROMANO 

n.d.  68.199 26.983 

ADDUTTORI MEDOLE-
CASTEL GOFFREDO 

 656.469 394.785 145.055 

ACQUEDOTTO DI 
MEDOLE 

n.d.  132.798 26.166 

ACQUEDOTTO DI 
VOLTA MANTOVANA 

n.d.  594.618 139.141 

ACQUEDOTTO DI 
CASTEL GOFFREDO 

n.d.  261.987 118.889 

ACQUEDOTTO DI 
CAVRIANA 

488.889  281.571 123.246 

ACQUEDOTTO DI 
SOLFERINO 

323.550  172.739 69.504 

Acquedotto di 
Mantova 

n.d. 

11.137.606 

4.447.704 

1.771.715 

Acquedotto di 
Bagnolo San Vito 

n.d. 79.243 

Acquedotto di 
Bigarello 

n.d. 95.366 

Acquedotto di Borgo n.d. 787.767 
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Denominazione 
Acquedotto 

Volume 
Addotto 

 m3/anno 

Volume 
Addotto 
(Sistemi 
acqued)  
m3/anno 

Volume 
Contabilizzato  

 m3/anno 

Volume non 
Contabilizzato 

m3/anno 

Virgilio 

Acquedotto di Castel 
d'Ario 

n.d. 262.761 

Acquedotto di Porto 
Mantovano 

n.d. 1.005.049 

Acquedotto di San 
Giorgio di Mantova 

n.d. 628.805 

Acquedotto di 
Marmirolo 

n.d. 296.855 

Acquedotto di 
Curtatone 

n.d. 959.806 

Acquedotto di Ostiglia n.d. 418.131 

Acquedotto di 
Castelbelforte 

n.d. 168.673 

Acquedotto di 
Roncoferraro 

n.d. 154.004 

Acquedotto di 
Serravalle a Po 

n.d. 36.596 

Acquedotto di 
Sustinente 

n.d. 25.131 

Acquedotto di Bozzolo n.d. 

1.328.681 

306.283 

404.840 

Acquedotto di S. 
Martino dall’Argine 

n.d. 78.332 

Acquedotto di 
Rivarolo Mantovano 

n.d. 170.491 

Acquedotto di 
Marcaria (Campitello) 

n.d. 174.667 

Acquedotto di Suzzara 1.401.946  1.227.738 174.208 

Acquedotto di Ponti 
S/M 

383.075  258.804 124.271 

Acquedotto di 
Motteggiana 

104.632  69.928 34.704 

Acquedotto 
comunale di Gonzaga 

175.608  160.773 14.835 

Acquedotto di 
Roverbella 

673.579  466.810 206.769 

Acquedotto di 
Sermide 

n.d. 

978.397 

443.716 

371.098 
Acquedotto di 

Felonica 
n.d. 76.075 

Acquedotto di 
Carbonara di Po 

n.d. 88.048 

Acquedotto di 
Acquanegra sul 

Chiese 

142.463  129.741 12.722 

Acquedotto di Dosolo 136.634  99.793 36.841 

Acquedotto di Pieve 
di Coriano 

n.d. 

284.776 

110.923 

16.851 
Acquedotto 
Schivenoglia 

n.d. 38.593 
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Denominazione 
Acquedotto 

Volume 
Addotto 

 m3/anno 

Volume 
Addotto 
(Sistemi 
acqued)  
m3/anno 

Volume 
Contabilizzato  

 m3/anno 

Volume non 
Contabilizzato 

m3/anno 

Acquedotto 
Magnacavallo 

n.d. 44.828 

Acquedotto Villa 
Poma 

n.d. 73.581 

Acquedotto di 
Quingentole 

56.984  32.296 24.688 

                     Tot.                   11.381.891                                 22.747.834           5.909.640 

D.3.2. I valori stimati di perdite di rete 

 
La perdita di rete è stata calcolata in percentuale come differenza tra volume in 

ingresso alla rete di distribuzione e il volume in uscita (pari alla somma del consumo 

fatturato e non fatturato, ma comunque autorizzato).  

Per la Provincia di Mantova le perdite idriche (M1b) si assestano sul 25%, mentre le 

perdite idriche lineari (M1a), calcolate rispetto alla lunghezza di rete assumono valore 

medio pari a 8.5. 

Si riporta lo schema di ARERA per il posizionamento in classi. Si osserva in genere per la 

Provincia di Mantova una classe B, che quindi necessita di interventi strutturali/di 

manutenzione per la risoluzione di alcune criticità con obiettivo che la perdita sia ridotta 

del 2% all’anno. 

Tabella D.5 – Classi di appartenenza per il macroindicatore M1 (Deliberazione ARERA 

917/2017/R/Idr) 
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D.3.3. I valori stimati di consumi non fatturati 

 

I volumi non fatturati sono quindi dati dalla somma delle perdite reali (perdite di rete e 

volumi non autorizzati non fatturati) e i volumi autorizzati non fatturati. 

come per esempio quelli destinati  alle attività pubbliche (fontane, campi sportivi, scuole, 

idranti antincendio, lavaggi di rete, controlavaggio impianti di potabilizzazione, lavaggio 

reti fognarie, ecc.).  I consumi non fatturati rappresentano ad oggi il 33% del totale. 

 

D.3.4. La stima dei volumi attualmente attinti dai pozzi privati 

 

Per quanto riguarda la stima dei volumi d’acqua derivati per uso privato si fa riferimento 

alla documentazione raccolta dall’ufficio demanio idrico del servizio acque e suolo della 

Provincia sulla base delle denunce raccolte nell’anno 2002  

Le denunce presentate per un totale di 23.594, riguardano complessivamente 

emungimenti da corpo idrico superficiale, sorgenti e corpo idrico sotterraneo, sono altresì 

relative a consumi non domestici (28% del totale) e domestici (tra cui gli usi irrigui in 

agricoltura) come evidenziato nel diagramma riportato in Figura D.3. 

 

 

Figura D.3 – Denunce di prelievi suddivisi in domestici e non domestici 

I volumi prelevati ed il numero delle denunce presentate in relazione al tipo di risorsa 

sono riportati in Tabella D.6. 

 

Tabella D.6 – Volumi prelevati in relazione al tipo di risorsa. 

Risorsa n. volume  
m3 

Da pozzo 6.583 60.962.594 

Da corpo idrico superficiale 56 2.446.220.675 

Da sorgente 2 24.400 

Totale 6.641 2.507.207.669 

 
 

n°  denunce

72%

28%

prelievo domestico

prelievo non domestico
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Il numero complessivo di pozzi privati che risulta da elaborazioni e stime è riportato in 

Tabella D.7 ed i relativi volumi emunti in funzione del tipo di utenza in Tabella D.8. 

 

Tabella D.7 – Numero di pozzi privati. 

Pozzi ad uso domestico n° 16.953 70 % del totale 

Pozzi ad uso produttivo n° 7.237 30 % del totale 

Tot 24.190  

 
Tabella D.8 – Volumi prelevati da pozzi privati. 

 n° m3 

Acqua derivata da grandi industrie 
misurata 

14 17.021.394 

Acqua derivata misurata 768 14.473.413 
Acqua derivata stimata 5801 29.467.787 

Tot 6583 60.962.594 
 

Nella stessa relazione viene però dichiarato, come sia più realistico, per quanto riguarda 

l’acqua derivata stimata ed a fronte di valutazioni eseguite, ritenere che il consumo ef-

fettivo anziché di 29.467.787 di metri cubi sia triplo, cioè dell’ordine dei 110 milioni di mc 

(109.323.267 mc). 

D.3.5. Elementi di criticità  

 

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva  98/83/CE relativa 

alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, legifera in merito alle caratteristi-

che qualitative delle acque destinate al consumo umano allo scopo di prevenire effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione delle acque. Le disposizioni contenute del de-

creto di cui sopra, sono applicate agli acquedotti pubblici o utilizzate da imprese alimen-

tari per le loro produzioni; non sono invece contemplati gli approvvigionamenti autonomi 

da pozzi privati, a meno che le acque emunte non vengano distribuite a soggetti terzi. 

L’arsenico è un elemento chimico riscontrabile in forma minerale nel sottosuolo. Il consu-

mo continuativo e prolungato di acqua avente elevate concentrazioni di arsenico al suo 

interno può essere causa di sviluppo di patologie tumorali e di alterazioni cardiovascolari 

e cutanee. 

L’ Istituto Superiore della Sanità ha stabilito diversi potenziali utilizzi della fonte idrica in ba-

se alla concentrazione di arsenico presente nella stessa.  In particolare, per concentra-

zioni comprese tra 11 e 50 µg/l, l’acqua è utilizzabile per operazioni di igiene personale e 

domestica e per la preparazione di alimenti in cui l’acqua non sia un elemento essenzia-

le (lavaggio di frutta e verdura).  Per valori superiori a 50 µg/l sono consentite operazioni 

di igiene domestica e personale, fatta eccezione per il lavaggio dei denti. 

Le aree interessate alla presenza dell’arsenico nell’acqua di falda con concentrazioni 

superiori ai limiti di legge costituiscono, sostanzialmente, la fascia di territorio compresa 
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tra le province di Mantova, Cremona, Brescia a cavallo del fiume Oglio e l’ambito 

comunale di Ostiglia. 

Le concentrazioni di arsenico nelle zone di interesse si mantengono basse fino a circa 60 

m di profondità, aumentano con una discontinuità a queste profondità fino a 100-150 

microgrammi/litro, diminuiscono poi gradualmente all’aumentare della profondità fino a 

circa 110-120 m; infine si mantengono inferiori ai limiti di legge per tutte le profondità 

superiori. 

Le deroghe per la distribuzione di acqua potabile con valori del parametro arsenico su-

periori a 10 µg/l, che dal 2003 al 2010 si sono succedute, hanno interessato inizialmente 

24 comuni della provincia, per arrivare, con le richieste nel 2010 a soli tre comuni: Viada-

na, Marcaria, Roncoferraro. 

La deroga richiesta alla Comunità Europea era prevista per consentire agli enti gestori di 

estendere ed adeguare la rete e gli impianti dei pubblici acquedotti, per i quali l’acqua 

erogata deve rispettare tutti i limiti di legge. 

Il problema risulta essere particolarmente presente nei comuni di Rodigo, Commessag-

gio, Pomponesco, Villimpenta, Sabbioneta e San Benedetto Po, ove non esiste ancora 

l’acquedotto, e in comuni dove esistono ancora rilevanti porzioni di territorio non ancora 

servite. Ci sono altre realtà, dove l’infrastruttura idrica è di recente realizzazione e solo 

parzialmente utilizzata, oppure altri comuni in cui l’acquedotto è realizzato da tempo ma 

è ancora radicata la consuetudine di utilizzo del pozzo privato.     

 

Dal 2010 è operativo un tavolo tecnico di lavoro costituito da Provincia, ASL, AATO, Ge-

stori e alcuni Comuni, che ha messo in campo diverse azioni per fronteggiare il problema 

arsenico, tra le quali: 

- Promozione di una campagna di informazione che comprende, oltre a in-

terventi su giornali e televisioni locali, la distribuzione capillare alla popolazione di 

un opuscolo informativo, predisposto da ASL. 

- Predisposizione di due ordinanze tipo, una per l’obbligo di allaccio alla re-

te acquedottistica e l’altra che prevede il controllo del parametro arsenico 

sull'acqua emunta da pozzi privati (la situazione aggiornata è rappresentata nel-

Capitolo B).  

- Proposte di strategie alternative per l’approvvigionamento di acqua po-

tabile ove i valori di arsenico risultassero superiore ai termini di legge (casette 

dell’acqua, fontanelle pubbliche, punti acqua, ...) 

 

Nei comuni mantovani, comunque, la problematica arsenico non è l’unica presente. Dal 

monitoraggio ARPA 2012-2014 sui pozzi presenti risultano anche altre criticità (sono qui ri-
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portati solo alcuni esempi di risultati di analisi condotte su pozzi  nella Provincia di Manto-

va). 

 

Tabella D.9 – Monitoraggio pozzi ARPA 2012-2014 

ANNO PROVINCIA COMUNE CODICE X Y STATO SOSTANZE 

2012 MN CASTELGOFFREDO PO0200150R0001 612166 5017617 

NON 

BUONO 

AMPA 

2013 MN CASTELGOFFREDO PO0200150R0001 612166 5017617 

NON 

BUONO 

Sommatoria 

(aldrin, diel-

drin, endrin, 

isodrin) 

2014 MN VIRGILIO PO0200690R0001 644154 4998822 

NON 

BUONO 

Ione Ammo-

nio (NH4+) 

2013 MN VIRGILIO PO0200690R0001 644154 4998822 

NON 

BUONO 

Ione Ammo-

nio (NH4+) 

2012 MN BORGOFORTE PO0200050U0001 637356 4990355 

NON 

BUONO 

Ione Ammo-

nio Arsenico 

 

2013 MN BORGOFORTE PO0200050U0001 637356 4990355 

NON 

BUONO 

Arsenico Io-

ne Ammonio 

(NH4+) 

2014 MN BORGOFORTE PO0200050U0001 637356 4990355 

NON 

BUONO 

Arsenico Io-

ne Ammonio 

(NH4+) 

2012 MN GONZAGA PO0200270R0053 646253 4978449 

NON 

BUONO 

Bentazone 

2013 MN GONZAGA PO0200270R0053 646253 4978449 

NON 

BUONO 

Benzo (g,h,i) 

perilene Clo-

ruri 

2014 MN GONZAGA PO0200270R0053 646253 4978449 

NON 

BUONO 

Cloruri Ione 

Ammonio 

(NH4+) 

2014 MN GONZAGA PO020027NR0004 641569 4982239 

NON 

BUONO 

Cloruri Ione 

Ammonio 

(NH4+) 

2012 MN RONCOFERRARO PO0200520U0001 653428 4999191 

NON 

BUONO 

Arsenico Io-

ne Ammonio 

(NH4+) 

2013 MN RONCOFERRARO PO0200520U0001 653428 4999191 

NON 

BUONO 

Arsenico Io-

ne Ammonio 

(NH4+) 

Terbutilazina 

desetil 

2014 MN RONCOFERRARO PO0200520U0001 653428 4999191 

NON 

BUONO 

Arsenico Io-

ne Ammonio 

(NH4+) 
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Tabella D.10 – Situazione delle ordinanze emesse per l’obbligo di allaccio nelle zone servite al 2014. 

agli atti   

arrivate ad asl   

Comuni data ordinanza  data proroga 

ACQUANEGRA S/CHIESE 28/01/2011  

ASOLA 22/07/2011  

BAGNOLO S. VITO 20/04/2012 05/02/2013 

BIGARELLO 21/03/2011  

BORGOFORTE 27/10/2011 27/04/2012 

BORGOFRANCO SUL PO 26/01/2011  

BOZZOLO 07/02/2011  

CANNETO S/OGLIO 14/06/2011  

CARBONARA DI PO 01/02/2011  

CASALMORO 25/10/2011  

CASALOLDO 13/03/2012  

CASALROMANO 14/03/2012  

CASTEL D’ARIO 21/11/2011  

CASTELBELFORTE 22/03/2012  

CASTELGOFFREDO 18/04/2012  

CERESARA 31/05/2011  

CURTATONE 02/02/2011  

DOSOLO 13/04/2012  

FELONICA 01/02/2011  

GAZZUOLO x  

GOITO 05/02/2011  

GONZAGA 14/03/2012 
contiene indicaz. Anche per 

analisi pozzi privati 

GUIDIZZOLO    

MANTOVA 27/03/2012  

MAGNACAVALLO 05/03/2012 27/09/2012-04/04/2013 

MARCARIA x  

MARIANA MANTOVANA 29/04/2011  

MARMIROLO 07/05/2011 09/02/2012 

MEDOLE    

MOGLIA 03/03/2012  

MONZAMBANO    

MOTTEGGIANA 13/10/2011  

OSTIGLIA 19/02/2011  

PIEVE DI CORIANO 19/03/2012  

POGGIO RUSCO 10/03/2012  
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PONTI S/MINCIO    

PORTO MANTOVANO 28/01/2011 26/07/2011 

QUINGENTOLE 13/03/2012  

QUISTELLO 01/03/2014  

REDONDESCO 31/01/2011  

REVERE 15/11/2011  

RIVAROLO MN 07/03/2011  

RONCOFERRARO 13/06/2011  

ROVERBELLA 31/01/2011  

SABBIONETA x  

S. GIACOMO D/SEGNATE 12/03/2011  

S. GIORGIO DI MN 19/10/2011  

S. GIOVANNI D/DOSSO 07/12/2011  

S. MARTINO D/ARGINE 01/02/2011  

SCHIVENOGLIA 12/03/2012  

SERMIDE 26/03/2012  

SERRAVALLE A PO 24/02/2011  

SUSTINENTE 27/03/2012 

25/09/201-19/03/2013-

30/09/2013-31/12/2013-

26/06/2014-12/01/2015-

15/07/2015 

SUZZARA x  

VIADANA 08/11/2011  

VILLA POMA 22/02/2012  

VIRGILIO 20/03/2012  

VOLTA MANTOVANA x  

 

Il territorio della Provincia di Mantova è caratterizzato da piccoli centri abitati e ampie 

aree rurali, con un uso del suolo prevalentemente agricolo e case sparse. 

Per poter stimare in linea generale le utenze teoriche che ad oggi sono allacciate 

all’acquedotto si è partiti dalle informazioni attualmente note su popolazione per comu-

ne, utenze totali allacciate e cartografia disponibile (come le mappe di destinazione 

d’uso del suolo della Provincia e la rete di acquedotto fornita dal gestore). 

I dati utilizzati in questa fase sono quelli disponibili presso l’Azienda Speciale e richiedono 

necessariamente un aggiornamento per poter aumentare l’affidabilità dei risultati. 

Innanzitutto si sono identificate le aree ad uso residenziale consolidato raggiunte dalla 

rete acquedottistica. A tal fine si è sovrapposta la carta con le destinazioni d’uso del Por-
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tale Cartografico della Provincia di Mantova con la rete acquedottistica di adduzione e 

distribuzione fornita dai gestori del servizio idrico integrato. Attraverso un’elaborazione 

grafica su piattaforma GIS si sono quindi ottenute le aree ad uso residenziale con asso-

ciato il valore della distanza minima dalla rete acquedottistica (Figura D.4). 

 

Figura D.4  - Mappa con le distanze dalla rete acquedottistica delle aree residenziali consolidate. 

Ad ogni area è associato un valore che è appunto la distanza minima dalla rete. 

 

Si osserva come le aree raggiunte dalla rete siano caratterizzati da valori bassi di distanza 

dalla rete (colore blu). 

Ad ogni zona residenziale si è poi associato un valore di utenze teoriche applicando la 

seguente formula solo per quelle aree caratterizzate da una distanza dall’acquedotto 

inferiore a 50 m: 

 

In cui 

P = popolazione al 1 gennaio 2016 del comune di appartenenza (dati ISTAT) a cui è stata 

sottratta la popolazione residente in case sparse che in linea di massima non ricadono 

nelle aree residenziali 

Ap = area della zona residenziale 

A = somma delle aree residenziali nel comune di appartenenza 

F = numero di componenti per famiglia (posto pari a 2.33) 
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Figura D.5 - Mappa con le utenze teoriche ricavate con la rete a disposizione. Ad ogni area resi-

denziale è quindi associato un colore che corrisponde al numero delle utenze teoriche (che do-

vrebbero essere allacciate). 

 
I risultati sono stati quindi riassunti nella seguente tabella D.11 che riporta per ogni comu-

ne i dati ricavati di utenze teoriche e come confronto i dati inviati dal gestore di utenze 

effettive al 2013. 

Tabella D.11 – Utenze di acquedotto dichiarate dal gestore a confronto con quelle stimate teori-

che totali. La differenza tra utenze teoriche e effettive produce una stima delle utenze allacciabili. 

COMUNE Utenze acquedotto  

per comune dichiarate 

dal GESTORE al 

31/12/2013 

Utenze teoriche calco-

late sulla base delle 

aree urbanizzate che 

intersecano la rete 

STIMA UTENZE 

ALLACCIABILI  

CASTEL GOFFREDO 2208 4075 1867 

BORGO VIRGILIO 4538 6047 1532 

GONZAGA 731 2204 1473 

RONCOFERRARO 875 1800 925 

PORTO MANTOVANO 5219 6105 886 

BAGNOLO SAN VITO 199 974 775 

MARMIROLO 1578 2299 721 

GUIDIZZOLO 1815 2417 602 

DOSOLO 778 1369 591 

GOITO 1472 2044 572 

ROVERBELLA 2690 3119 429 

CASTELLUCCHIO 0 412 412 

SAN GIORGIO DI 

MANTOVA 

3238 
3638 400 

MEDOLE 1153 1507 354 

CURTATONE 5339 5659 320 

SUSTINENTE 222 522 300 
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CASALMORO 660 960 300 

SERRAVALLE A PO 220 518 298 

QUISTELLO 1254 1549 295 

CASALOLDO 554 792 238 

VILLA POMA 523 755 232 

ASOLA 3255 3480 225 

CASTEL D'ARIO 1478 1694 216 

ACQUANEGRA SUL 

CHIESE 

968 
1179 211 

MOTTEGGIANA 500 702 202 

QUINGENTOLE 218 369 151 

CERESARA 452 595 143 

SAN MARTINO 

DALL'ARGINE 

495 
632 137 

CANNETO 

SULL'OGLIO 

1612 
1747 135 

MAGNACAVALLO 395 502 107 

REDONDESCO 249 327 78 

CASTELBELFORTE 1070 1122 52 

CASALROMANO 546 592 46 

MARIANA 

MANTOVANA 

247 
291 44 

MARCARIA 1083 1117 34 

PEGOGNAGA 0 1 1 

BIGARELLO 697  0 

BORGOFRANCO SUL 

PO 

273  0 

BOZZOLO 1790  0 

CARBONARA DI PO 516  0 

CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE 

10442  0 

CAVRIANA 1466  0 

COMMESSAGGIO 0  0 

FELONICA 615  0 

GAZOLDO DEGLI 

IPPOLITI 

0  0 

GAZZUOLO 504  0 

MANTOVA 24167  0 

MOGLIA 2446  0 

MONZAMBANO 2099  0 

OSTIGLIA 2991  0 

PIEVE DI CORIANO 395  0 

PIUBEGA 0  0 

POGGIO RUSCO 2900  0 

POMPONESCO 0  0 

PONTI SUL MINCIO 1085  0 

REVERE 1056  0 

RIVAROLO 

MANTOVANO 

1066  0 

RODIGO 0  0 

SABBIONETA 0  0 

SAN BENEDETTO PO 0  0 

SAN GIACOMO DELLE 

SEGNATE 

671  0 

SAN GIOVANNI DEL 

DOSSO 

533  0 
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SCHIVENOGLIA 294  0 

SERMIDE 2763  0 

SOLFERINO 1241  0 

SUZZARA 7769  0 

VIADANA 6950  - 

VILLIMPENTA 0  0 

VOLTA MANTOVANA 2833  0 

TOTALE 125 396 140678 15282 

 

I dati offrono una stima indicativa del numero di utenze raggiunte dall’acquedotto e non 

allacciate, quindi occorre raccogliere ulteriori informazioni per avere una stima più at-

tendibile,   

Da queste prime analisi risulta comunque che potenzialmente le utenze potrebbero in-

crementare del 12% circa senza considerare gli investimenti nel settore acquedottistico 

che prevedono su tutto il territorio un incremento delle aree servite. 

Le criticità sono concentrate principalmente nei comuni con emergenza arsenico che 

fanno ancora largo utilizzo di acqua derivante da pozzo privato e quindi non trattata (Fi-

gura D.6). 

 
Figura D.6 - Mappa con gli utenti potenzialmente allacciabili; ogni Comune è stata quindi associa-

ta una stima degli utenti allacciabili (non ancora allacciati). 

 

Recentemente si è dato inizio ad un’attività specifica di caratterizzazione delle utenze 

presenti nelle zone servite ma non ancora allacciate, in 7 Comuni pilota: 

- Borgovirgilio 
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- Casalmoro 

- Castel Goffredo 

- Dosol 

- Marmirolo 

- Porto Mantovano 

- Quistello 

 

 

Figura D.7 - Evidenziati in giallo i comuni pilota per l’attività di caratterizzazione 

 

In ciascun comune pilota, su base cartografica, sono stati confrontati i dati delle utenze 

dell’acquedotto con i dati dei domiciliati (database SIRE 2013). I dati ottenuti sono stati 

associati al tratto di rete più prossimo, al fine di individuare i tratti di rete “critici” ossia 

quelli dove risulta un elevato numero di domiciliati e al contrario un basso numero di 

utenze allacciate. 

L’analisi basata sulla vicinanza della rete e sui dati spazializzati dei domiciliati dalle tesse-

re sanitarie conferma le stime condotte precedentemente con i dati ISTAT sulla popola-

zione: 
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COMUNI Gestore

Utenze allacciabili 

(DATI 

POPOLAZIONE E 

UTENZE 2013) e 

ipotizzando ogni 

utenza formata da 

2.33 persone

Numeri civici 

allacciabili (DATI 

SIRE e UTENZE 

2016) tenendo 

conto della 

distanza dalla rete

Castelgoffredo SISAM 1867 2219

Casalmoro SISAM 300 326

BorgoVirgilio TEA 1532 1740

Porto Mantovano TEA 886 1774

Marmirolo TEA 721 925

Dosolo TEA 591 673

Quistello AIMAG 295 1033
 

 

Tali valori, seppur indicativi e che dovranno essere comunque validati dal gestore che 

opera sul territorio, evidenziano l’entità del problema nei comuni interessati. Per arginare 

la problematica occorre agire su diversi fronti: 

- Migliorare la conoscenza (su base cartografica) della rete, compresi gli al-

lacci 

- Promuovere gli allacci (nelle zone in cui l’acquedotto è di nuova realizza-

zione) attraverso campagne promozionali e attivare dei controlli nelle zone in cui 

l’acquedotto è presente da tempo. 

- Sostituzione dei contatori con quelli elettronici, auspicabilmente con lettu-

ra da remoto 
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D.4. I livelli di servizio attuali 

 
 
Si analizzano in questo paragrafo gli attuali livelli di servizio dei tre segmenti acquedotto, fognatura 

e depurazione, in riferimento ai dati raccolti nella ricognizione delle opere relativamente agli 

abitanti civili, alle utenze industriali ed al grado di copertura dei servizi: vengono inoltre proposte 

alcune considerazioni sulle insufficienze quantitative e qualitative delle reti e degli impianti. 

 

D.4.1. Gli abitanti serviti  

  
Segmento acquedotto: 

La tabella D.12 riporta tutti i dati disponibili per il servizio acquedottistico, in particolare per ciascun 

Comune viene specificato il numero di abitanti domiciliati nelle aree dotate di acquedotto, gli 

abitanti serviti al 31/12/2013, al 2018 e al 2037 e la rispettiva percentuale e gli abitanti 

servibili/allacciabili e la rispettiva percentuale nelle aree servite. 

 

Tabella D.12 – Abitanti serviti e copertura del servizio acquedotto 

COMUNE 
DOMICILIATI 
(2018) 

DOMICILIATI 
SERVIBILI 
(AL 2036) 

DOMICILIATI 
SERVITI (ma non 
necessariamente 
allacciati) 

% 
SERVIZIO 
2013 

% 
SERVIZIO 
2018 

% 
SERVIZIO 
AL 2036 

ACQUANEGRA 
SUL CHIESE 

3044 2940 2716 89.22% 89.22% 97% 

ASOLA 10241 9007 8086 78.96% 78.96% 88% 

BAGNOLO SAN 
VITO 

5963 5140 4048 14.20% 67.89% 86% 

BIGARELLO 2067 1850 1671 80.84% 80.84% 90% 

BORGO VIRGILIO 14891 14268 13000 87.30% 87.30% 96% 

BORGOFRANCO 
SUL PO 

795 668 605 76.10% 76.10% 84% 

BOZZOLO 4252 4197 4072 95.77% 95.77% 99% 

CANNETO 
SULL'OGLIO 

4604 4321 4185 90.90% 90.90% 94% 

CARBONARA DI 
PO 

1304 1206 1163 89.19% 89.19% 92% 

CASALMORO 2304 2134 1925 83.55% 83.55% 93% 

CASALOLDO 2688 2474 2304 85.71% 85.71% 92% 

CASALROMANO 1528 1528 1516 99.21% 99.21% 100% 

CASTEL D'ARIO 4822 4443 4131 85.67% 85.67% 92% 

CASTEL 
GOFFREDO 

12591 11887 9972 79.20% 79.20% 94% 

CASTELBELFORTE 3165 2704 2508 79.24% 79.24% 85% 

CASTELLUCCHIO 5228 4521 3173 5.14% 60.69% 86% 

CASTIGLIONE 23265 22560 20629 88.67% 88.67% 97% 
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COMUNE 
DOMICILIATI 
(2018) 

DOMICILIATI 
SERVIBILI 
(AL 2036) 

DOMICILIATI 
SERVITI (ma non 
necessariamente 
allacciati) 

% 
SERVIZIO 
2013 

% 
SERVIZIO 
2018 

% 
SERVIZIO 
AL 2036 

DELLE STIVIERE 

CAVRIANA 3956 3721 3467 84.10% 87.64% 94% 

CERESARA 2704 2259 1418 52.44% 52.44% 84% 

COMMESSAGGIO 1142 1085 0 0.00% 0.00% 95% 

CURTATONE 14892 13788 13414 90.08% 90.08% 93% 

DOSOLO 3341 3035 2838 84.94% 84.94% 91% 

FELONICA 1400 1331 1233 88.07% 88.07% 95% 

GAZOLDO DEGLI 
IPPOLITI 

3002 2863 1507 0.00% 50.20% 95% 

GAZZUOLO 2416 2374 2056 85.10% 85.10% 98% 

GOITO 10432 9410 6478 46.89% 62.10% 90% 

GONZAGA 9045 8068 5244 54.60% 57.98% 89% 

GUIDIZZOLO 6234 5919 5545 88.95% 88.95% 95% 

MAGNACAVALLO 1591 1330 1141 71.72% 71.72% 84% 

MANTOVA 49308 48799 47335 92.24% 96.00% 99% 

MARCARIA 7035 6002 2970 42.22% 42.22% 85% 

MARIANA 
MANTOVANA 

728 723 710 97.53% 97.53% 99% 

MARMIROLO 7852 7641 5991 76.30% 76.30% 97% 

MEDOLE 4029 3889 3631 90.12% 90.12% 97% 

MOGLIA 5671 5578 5035 88.79% 88.79% 98% 

MONZAMBANO 4842 4727 4507 93.08% 93.08% 98% 

MOTTEGGIANA 2601 2055 1484 57.05% 57.05% 79% 

OSTIGLIA 6997 6803 6425 91.83% 91.83% 97% 

PEGOGNAGA 7264 6168 5692 0.36% 78.36% 85% 

PIEVE DI 
CORIANO 

1055 981 980 92.89% 92.89% 93% 

PIUBEGA 1839 1493 854 0.00% 46.44% 81% 

POGGIO RUSCO 6551 6486 5965 91.05% 91.05% 99% 

POMPONESCO 1754 1540 0 0.00% 0.00% 88% 

PONTI SUL 
MINCIO 

2303 2288 2095 90.97% 90.97% 99% 

PORTO 
MANTOVANO 

16226 15999 14719 84.30% 90.71% 99% 

QUINGENTOLE 1164 969 942 80.93% 80.93% 83% 

QUISTELLO 5671 5011 4651 82.01% 82.01% 88% 

REDONDESCO 1204 1107 842 69.93% 69.93% 92% 

REVERE 2538 2216 2148 84.63% 84.63% 87% 

RIVAROLO 
MANTOVANO 

2597 2313 2262 87.10% 87.10% 89% 

RODIGO 5558 4624 0 0.00% 0.00% 83% 

RONCOFERRARO 7263 6817 4580 63.06% 63.06% 94% 

ROVERBELLA 8646 8043 7257 83.93% 83.93% 93% 
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COMUNE 
DOMICILIATI 
(2018) 

DOMICILIATI 
SERVIBILI 
(AL 2036) 

DOMICILIATI 
SERVITI (ma non 
necessariamente 
allacciati) 

% 
SERVIZIO 
2013 

% 
SERVIZIO 
2018 

% 
SERVIZIO 
AL 2036 

SABBIONETA 4282 4026 0 0.00% 0.00% 94% 

SAN BENEDETTO 
PO 

7541 6130 38 0.50% 0.50% 81% 

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE 

1695 1632 1624 95.81% 95.81% 96% 

SAN GIORGIO DI 
MANTOVA 

9592 9495 866 9.03% 9.03% 99% 

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO 

1210 1195 1179 97.44% 97.44% 99% 

SAN MARTINO 
DALL'ARGINE 

1758 1573 1539 87.54% 87.54% 89% 

SCHIVENOGLIA 1322 1200 821 62.10% 62.10% 91% 

SERMIDE 6195 6088 5647 91.15% 91.15% 98% 

SERRAVALLE A PO 1616 1382 1086 67.20% 67.20% 86% 

SOLFERINO 2576 2510 2389 92.74% 92.74% 97% 

SUSTINENTE 2202 1962 1315 59.72% 59.72% 89% 

SUZZARA 21115 19771 18493 87.58% 87.58% 94% 

VIADANA 19919 18786 15188 76.25% 76.25% 94% 

VILLA POMA 2089 2030 1853 88.70% 88.70% 97% 

VILLIMPENTA 2220 2176 0 0.00% 0.00% 98% 

VOLTA 
MANTOVANA 

7409 7168 6514 87.92% 87.92% 97% 

SOMMA 416344 390427 319672 72.23% 76.78% 93.78% 

 

Il grado di copertura medio del servizio acquedotto che ne deriva è pari ad oggi al 76.78%, inteso 

come rapporto percentuale tra gli abitanti effettivamente allacciati e gli abitanti domiciliati.  

Diversamente il grado effettivo di copertura del servizio acquedotto risulta pari al 93% inteso come 

rapporto percentuale tra gli abitanti servibili/allacciabili al 2036 e gli domiciliati, dove per abitanti 

servibili/allacciabili si considerano i residenti non allacciati pur in presenza della rete idrica e quelli 

allacciali in seguito alla realizzazione/completamento dell’infrastruttura. 

Si segnala inoltre che esistono diversi casi in cui la rete di acquedotto, specie se realizzata 

recentemente viene utilizzata parallelamente al pozzo privato o addirittura alcuni allacci non 

segnalano consumi significativi. 

 

Segmento fognature: 

La tabella D.13 riporta per ciascun agglomerato il carico generato (inteso come somma del 

numero di abitanti domiciliati, degli abitanti equivalenti industriali, dei fluttuanti e dell’apporto di 

carico da altri ambiti), il carico convogliato in fognatura e la relativa  percentuale di copertura del 

servizio nei singoli agglomerati. 
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Il grado di copertura del servizio di raccolta delle acque reflue all’interno degli agglomerati al 2018 

risulta pari all’ 98,5%, inteso come rapporto percentuale tra il carico convogliato in fognatura e il 

carico generato dagli agglomerati. 

Si consideri che la percentuale non convogliata in rete fognaria, pari al 1,5%, è comunque trattato 

da IAS (sistemi individuali di trattamento). 

 

Segmento depurazione: 

La tabella D.13 riporta inoltre per ciascun agglomerato il carico generato (inteso come somma del 

numero di abitanti domiciliati, degli abitanti equivalenti industriali, dei fluttuanti e dell’apporto di 

carico da altri ambiti), il carico trattato da impianti di depurazione e la relativa percentuale di 

copertura del servizio nei singoli agglomerati. 

 

I 107 impianti di depurazione presenti nelle aree servite da rete fognaria, garantiscono un grado di 

copertura del servizio di depurazione pari all’ 98.1 %, inteso qui come rapporto percentuale tra il 

carico trattato e il carico generato dagli agglomerati. 
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Tabella D.13 – carico generato, carico convogliato in fognatura, copertura del servizio e Abitanti equivalenti trattati negli impianti di depurazione 

ID agglomerato nome agglomerato 

AE 

DOMICILIATI 

2013 

AE DOMICILIATI 

2013 depurato 

pendolari 

AE 

industriali 

provincia 

AE 

Totale 

fluttuanti 

AE 

contributo 

altri AG 

AE 

carico 

generato 

2018 

AE 

Carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

% carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

AE 

carico 

depurato 

% carico 

depurato 

AG02000101 Acquanegra sul Chiese 2395 2267 2 24   2293 2272 99,1% 2272 99,1% 

AG02000102 Valli e Mosio 509 482 0 0   482 476 98,8% 476 98,8% 

AG02000201 Asola 6716 6716 59 196   6971 6891 98,9% 6891 98,9% 

AG02000202 Barchi 358 358 0 10   368 368 100,0% 368 100,0% 

AG02000203 Sorbara 133 133 0 4   137 0 0,0% 0 0,0% 

AG02000204 Castelnuovo-Casaloldo 3656 3656 13 57   3726 3693 99,1% 3693 99,1% 

AG02000301 Bagnolo san Vito 4334 4329 538 136   5003 4920 98,3% 4920 98,3% 

AG02000302 Campione 144 144 4 0   148 123 83,1% 123 83,1% 

AG02000303 S Nicolò po 289 287 16 0   303 300 99,0% 300 99,0% 

AG02000401 Gazzo, Stradella 1740 1536 7 28   1571 1561 99,4% 1561 99,4% 

AG02000402 Bigarello 97 86 0 8   94   0,0% 0 0,0% 

AG02000501 Borgoforte 2876 2712 139 12   2863 2863 100,0% 2863 100,0% 

AG02000502 Scorzarolo 105 99 0 0   99 93 93,9% 93 93,9% 

AG02000701 Bozzolo 4194 4073 27 17   4117 4104 99,7% 4104 99,7% 

AG02000801 Canneto SO 4171 4071 159 48   4278 4264 99,7% 4264 99,7% 

AG02000901 

Carbonara, Arginino di 

Sermide 1236 1231 16 66   1313 1313 100,0% 1313 100,0% 

AG02001001 Casalmoro 2134 2088 0 56   2144 2144 100,0% 2144 100,0% 

AG02001201 Casalromano 1095 1057 16 0   1073 1073 100,0% 1073 100,0% 

AG02001202 Fontanella Grazioli 421 406 6 0   412 412 100,0% 412 100,0% 

AG02001301 Castelbelforte 2639 2561 354 8   2923 2672 91,4% 2672 91,4% 

AG02001401 Castel d'Ario 4223 4005 1047 110   5162 5162 100,0% 5162 100,0% 

AG02001501 Castel Goffredo 14816 14766 93 95   14954 14726 98,5% 14726 98,5% 

AG02001502 Casalpoglio 40 40 0 0   40 0 0,0% 0 0,0% 

AG02001601 Castellucchio 4037 3874 150 46   4070 4070 100,0% 4070 100,0% 

AG02001701 

Castiglione delle Stivie-

re 21138 23404 28474 1206 2266 53084 52748 99,4% 52748 99,4% 

AG02001702 Astore - S. Maria 229 229 0 20   249 224 90,0% 224 90,0% 

AG02001901 

Villa Cappella - Ceresa-

ra 148 144 0 0   144 144 100,0% 144 100,0% 
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ID agglomerato nome agglomerato 

AE 

DOMICILIATI 

2013 

AE DOMICILIATI 

2013 depurato 

pendolari 

AE 

industriali 

provincia 

AE 

Totale 

fluttuanti 

AE 

contributo 

altri AG 

AE 

carico 

generato 

2018 

AE 

Carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

% carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

AE 

carico 

depurato 

% carico 

depurato 

AG02002001 Commessaggio 1170 1136 1 16   1153 1153 100,0% 1153 100,0% 

AG02002101 Buscoldo 2036 1910 16 6   1932 1897 98,2% 1897 98,2% 

AG02002201 Dosolo 3235 3145 151 38   3334 3212 96,3% 3212 96,3% 

AG02002301 Felonica 1113 1021 10 14   1045 1036 99,1% 1036 99,1% 

AG02002501 Gazzuolo 2363 2262 2 0   2264 2231 98,5% 2231 98,5% 

AG02002601 Goito 8486 8000 56 29   8085 7952 98,4% 7952 98,4% 

AG02002602 Solarolo 540 509 0 0   509 509 100,0% 509 100,0% 

AG02002603 Vasto 169 159 0 6   165 0 0,0% 0 0,0% 

AG02002701 Gonzaga 7919 7632 66 43   7741 7638 98,7% 7638 98,7% 

AG02002702 Zocca 54 52 0 0   52 0 0,0% 0 0,0% 

AG02002801 Guidizzolo 10662 10299 302 238   10839 10723 98,9% 10723 98,9% 

AG02002901 Magnacavallo 1075 968 0 0   968 933 96,4% 933 96,4% 

AG02003001 

Intercomunale Manto-

va 78662 78662 2330 7419   88411 87852 99,4% 87852 99,4% 

AG02003101 Marcaria, Casatico 1414 1349 1 7   1357 1299 95,7% 1299 95,7% 

AG02003102 S Michele in Bosco 430 410 0 13   423 422 99,8% 422 99,8% 

AG02003103 Marcaria 2901 2769 4 2   2775 2741 98,8% 2741 98,8% 

AG02003104 Buon formaggio 1278 1221 304 0   1525 1495 98,0% 1495 98,0% 

AG02003301 Pozzolo 1355 1300 0 28   1328 1323 99,6% 1323 99,6% 

AG02003302 Rotta-Marengo 258 248 8 7   263 261 99,2% 261 99,2% 

AG02003303 Marmirolo 6025 5782 160 46   5988 5952 99,4% 5952 99,4% 

AG02003501 Moglia 3581 3337 33 12   3382 3326 98,3% 3326 98,3% 

AG02003502 Bondanello 659 614 0 0   614 614 100,0% 614 100,0% 

AG02003601 Monzambano 3273 3012 79 190   3281 3058 93,2% 3058 93,2% 

AG02003602 Castellaro Lagusello 338 311 0 40   351 349 99,4% 349 99,4% 

AG02003701 Motteggiana 1359 1316 22 0   1338 1312 98,06% 1312 98,06% 

AG02003702 Villa Saviola 757 729 0 4   733 733 100,0% 733 100,0% 

AG02003801 Ostiglia 6185 6185 727 282   7194 7158 99,5% 7158 99,5% 

AG02003802 Correggioli 494 494 0 7   501 501 100,0% 501 100,0% 

AG02003803 

Comuna Bellis-Comuna 

Santuario 215 215 0 0   215 0 0,0% 0 0,0% 

AG02003901 Pegognaga 5053 5053 518 100   5671 5600 98,7% 5600 98,7% 
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ID agglomerato nome agglomerato 

AE 

DOMICILIATI 

2013 

AE DOMICILIATI 

2013 depurato 

pendolari 

AE 

industriali 

provincia 

AE 

Totale 

fluttuanti 

AE 

contributo 

altri AG 

AE 

carico 

generato 

2018 

AE 

Carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

% carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

AE 

carico 

depurato 

% carico 

depurato 

AG02004001 Pieve di Coriano 943 943 0 92   1035 1024 98,9% 1024 98,9% 

AG02004201 Poggio Rusco 6983 6880 285 38   7203 6995 97,1% 6995 97,1% 

AG02004202 Dragoncello 151 150 0 0   150 133 88,7% 133 88,7% 

AG02004301 Pomponesco 1348 1348 1750 40   3138 3056 97,4% 3056 97,4% 

AG02004401 Ponti sul Mincio 1158 1058 0 6   1064 1064 100,0% 1064 100,0% 

AG02004501 Porto Mantovano 15685 14711 870 254   15835 15809 99,8% 15809 99,8% 

AG02004601 Quingentole 911 824 0 6   830 799 96,3% 799 96,3% 

AG02004701 Quistello, San Giacomo 5276 5078 584 75   5737 5629 98,1% 5629 98,1% 

AG02004702 S Lucia 170 166 0 0   166 147 88,6% 147 88,6% 

AG02004703 Nuvolato 306 298 0 0   298 285 95,6% 285 95,6% 

AG02004801 Redondesco 7493 7493 61 234   7788 7497 96,3% 7497 96,3% 

AG02004901 Revere, Borgofranco 2758 2614 16 23   2653 2641 99,5% 2641 99,5% 

AG02005001 Rivarolo Mantovano 2069 2029 477 52   2558 2546 99,5% 2546 99,5% 

AG02005101 Rodigo 2100 1976 24 46   2046 2046 100,0% 2046 100,0% 

AG02005102 Rivalta SM 2388 2247 3 89   2339 2339 100,0% 2339 100,0% 

AG02005103 Fossato 59 56 0 0   56 0 0,0% 0 0,0% 

AG02005201 Roncoferraro 3934 3680 7 34   3721 3700 99,4% 3700 99,4% 

AG02005202 Governolo 1984 1873 44 17   1934 1910 98,8% 1910 98,8% 

AG02005301 Roverbella 3892 3698 29 35   3762 3755 99,8% 3755 99,8% 

AG02005302 Belvedere, Malavicina 2137 2030 4 0   2034 1964 96,6% 1964 96,6% 

AG02005303 Castiglione Mantovano 1213 1152 0 0   1152 1110 96,4% 1110 96,4% 

AG02005304 Canedole 409 389 0 0   389 377 96,9% 377 96,9% 

AG02005402 

Breda Cisoni, Villa Pa-

squali 1314 1239 0 0   1239 1165 94,0% 1165 94,0% 

AG02005501 San Benedetto Po 5086 4593 22 27   4642 4612 99,4% 4612 99,4% 

AG02005502 Portiolo 247 223 0 0   223 223 100,0% 223 100,0% 

AG02005503 S Siro - Mirasole 492 444 0 0   444 381 85,8% 381 85,8% 

AG02005504 Zovo 42 38 0 0   38 36 94,7% 36 94,7% 

AG02005701 

Ghisiolo,Villanova 

Maiardina 386 355 0 10   365 359 98,4% 359 98,4% 

AG02005702 Villanova de Bellis 497 457 0 0   457 457 100,0% 457 100,0% 
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ID agglomerato nome agglomerato 

AE 

DOMICILIATI 

2013 

AE DOMICILIATI 

2013 depurato 

pendolari 

AE 

industriali 

provincia 

AE 

Totale 

fluttuanti 

AE 

contributo 

altri AG 

AE 

carico 

generato 

2018 

AE 

Carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

% carico 

convogliato 

in rete fo-

gnaria 

AE 

carico 

depurato 

% carico 

depurato 

AG02005901 S Martino dall'argine 1556 1418 24 7   1449 1449 100,0% 1449 100,0% 

AG02006001 Schivenoglia 1126 1042 0 0   1042 935 89,7% 935 89,7% 

AG02006101 Sermide 5006 4783 142 52   4977 4947 99,4% 4947 99,4% 

AG02006102 Malcantone 308 294 0 0   294 270 91,8% 270 91,8% 

AG02006103 Porcara 84 80 0 0   80 54 67,5% 54 67,5% 

AG02006201 Serravalle 1341 1257 0 17   1274 1250 98,1% 1250 98,1% 

AG02006401 Sustinente 1796 1708 0 6   1714 1597 93,2% 1597 93,2% 

AG02006501 Tabellano e Torricella 1126 1126 63 7   1196 1084 90,6% 1084 90,6% 

AG02006502 Vie nuove 90 90 0 1   91 91 100,0% 91 100,0% 

AG02006503 Suzzara 18585 18585 450 430   19465 19372 99,5% 19372 99,5% 

AG02006601 Viadana 15196 15459 947 223 263 16629 16540 99,5% 16540 99,5% 

AG02006602 Gerbolina 1423 1423 292 70   1785 1654 92,7% 1654 92,7% 

AG02006603 San Matteo 626 626 0 12   638 434 68,0% 0 0,0% 

AG02006604 Sabbioni 119 119 0 1   120 94 78,3% 0 0,0% 

AG02006605 Squarzanella 63 63 0 1   64 50 78,1% 0 0,0% 

AG02006606 

Cizzolo, Cavallara, AI 

arginello 1033 1033 0 10   1043 963 92,3% 0 0,0% 

AG02006701 Villa Poma 1963 1907 4 6   1917 1914 99,8% 1914 99,8% 

AG02006801 Villimpenta 1770 1770 5 38   1813 1783 98,3% 1783 98,3% 

AG02006901 Pietole 1112 1049 0 36   1085 1071 98,7% 1071 98,7% 

AG02007001 Volta mantovana 4552 4351 3 184   4538 4428 97,6% 4428 97,6% 

AG02007002 Cereta 548 524 0 0   524 441 84,2% 441 84,2% 

AG02007003 Ferri-Falzoni 179 171 0 8   179 0 0,0% 0 0,0% 
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D.4.2. Le aree produttive e terziarie servite 

 
 
In riferimento alle utenze produttive e terziarie servite, si segnala la scarsità di dati disponibili, in 

particolare non si hanno informazioni relativamente agli acquedotti mentre esiste qualche 

informazione per quanto riguarda le reti fognarie, vedasi la Tabella D.9 e D.10 dove sono riportati i 

carichi industriali presenti negli agglomerati, sia convogliati in rete fognaria sia trattati da 

depuratore finale. 

 

D.4.3. Le insufficienze di settore  

 
Il settore acquedottistico dell’Ambito risulta quello che, dal punto di vista delle condizioni di reti ed 

impianti, si trova nelle migliori condizioni rispetto agli altri segmenti. 

Le reti fognarie comunali sono spesso alquanto datate, con conseguenti condizioni delle 

canalizzazioni di qualità medio bassa; ciò comporta la dispersione nell’ambiente di parte dei reflui 

trasportati oltre che l’ingresso in rete di acqua di falda superficiale, che va ad incrementare i 

volumi in ingresso ai depuratori con conseguente riduzione di efficienza ed efficacia dei 

trattamenti. 

Nel segmento Depurazione, infine, è da segnalare la precarietà della presenza sul territorio di un 

totale di 107, tra i quali ancora esistono impianti di depurazione di piccole dimensioni con linee di 

trattamento ridotte, di età media elevata, che danno luogo a scarichi  non sempre di qualità 

adeguata e conformi alla vigente normativa. 

 

D.4.4. Le insufficienze quantitative del servizio 

 
Nel territorio dell’Ambito territoriale non si segnalano particolari insufficienze quantitative per 

quanto riguarda la disponibilità di risorsa acqua per uso idropotabile, non ne sono state segnalate 

nemmeno durante il periodo particolarmente siccitoso della scorsa estate 2003. E’ invece da 

ribadire la mancanza di pubblico acquedotto in 6 comuni dell’ambito dove l’approvvigionamento 

avviene esclusivamente mediante l’infissione di pozzi privati, comportando l’emungimento 

incontrollato da falda e non consentendo corrette previsioni per quanto riguarda un bilancio idrico 

su scala provinciale. 

Relativamente alle reti fognarie può essere intesa come insufficienza quantitativa la non completa 

copertura delle aree popolate: è comunque giustificata dalla presenza di case sparse o 

comunque di piccoli centri, per i quali il rapporto costi/benefici è decisamente sfavorevole e 

comunque, a fronte delle altre carenze, non giustificato.  
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D.5. La consistenza e lo stato delle reti e degli impianti 

 

D.5.1. Reti ed impianti di captazione, adduzione, stoccaggio, trattamento e distribuzione 

 

Nella Figura D.8  sono evidenziati i tracciati delle reti di adduzione e delle reti di distribuzione 

comunali al 2015, si può vedere inoltre il posizionamento dei pozzi, attivi e non attivi. 

 

 

D.5.2. Reti ed impianti di depurazione delle acque reflue 

 

In Figura D.9  sono invece segnalati i tracciati dei collettori e delle reti fognarie comunali, con 

posizionati, altresì, gli impianti di depurazione all’anno 2015. 
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Figura D.8 – Localizzazione di reti ed impianti acquedottistici (anno 2015) 
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Figura D.9 – Localizzazione di reti ed impianti fognari 

(anno 2015)
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D.5.3. La consistenza e lo stato delle reti e degli impianti  

 

I dati relativi alle infrastrutture di settore sono trattate nel capitolo C – Gli agglomerati. 

Le tabelle seguenti illustrano, per i tre segmenti del Servizio Idrico Integrato, i parametri più 

significativi utilizzati per descrivere lo stato di fatto. 

Infine verranno riportati gli indicatori introdotti con la Deliberazione RQTI relativa alla qualità 

tecnica di ARERA. I valori di tali indicatori, seppur utili nell’analisi dello stato di fatto, devono essere 

considerati soggetti ad un certo margine di errore, in quanto talvolta calcolati sulla base di stime e 

non di conteggi effettivi. Inoltre tali valori non sono ad oggi disponibili su tutte le gestioni esistenti, 

ma solo su alcune. 

 

 
 

Reti ed impianti acquedottistici 
 

Le condotte adduttrici e le reti di distribuzione sono riportate nelle tabelle seguenti ove è indicati il 

comune di appartenenza, la lunghezza parziale e totale delle reti e l’età media delle condotte, 

sulla base delle conoscenze del 2004. 

Si vedano le tabelle D.14 e D.15 rispettivamente per le reti di adduzione e per le reti di distribuzione. 

 

Tabella D.14 – Consistenza, età e localizzazione delle reti di adduzione acquedottistiche (rif. Anno 2004) 

Denominazione 
Acquedotto 

Denominazione Rete di 
Adduzione 

(localizzazione) 

Eta 
Media 

L 
m 

L Tot  
Km 

Acquedotto comunale di 
Motteggiana 

Adduttrice Motteggiana n.d. 6.723 6,72 

Acquedotto comunale di 
Goito 

Adduttrice Goito, 
Segrada 

n.d. 163 0,20 

Adduttrice Goito, IV 
Fabbrica 

n.d. 37 

Acquedotto comunale di 
Porto Mantovano 

Adduttrice Via Don 
Sturzo 

10 2.782  

Adduttrice Strada 
Mantovanella 

10 3.472  

Adduttrice Via Atene, 
località Gombetto 

2   

Adduttrice Via Europa, 
Malpensata 

2  6,25 

Acquedotto comunale di 
San Giorgio di Mantova 

Adduttrice Via Virgilio, 
Mottella 

10 2.721  

Adduttrice Via Folengo, 
Tripoli 

10 1.373  

Adduttrice Strada 
Fossamana, Maiardina 

1 5.627 9,72 

Acquedotto comunale di 
Ostiglia 

Adduttrice Ostiglia n.d. 653 0,65 

Acquedotto comunale di 
Revere 

Adduttrice Revere n.d. 80 0,08 
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Denominazione 
Acquedotto 

Denominazione Rete di 
Adduzione 

(localizzazione) 

Eta 
Media 

L 
m 

L Tot  
Km 

Acquedotto di 
Roverbella 

Adduttrice capoluogo n.d. 62 0,20 

Adduttrice Canedole n.d. 42 

Adduttrice Castiglione 
Mantovano 

n.d. 36 

Adduttrice Belvedere n.d. 31 

Adduttrice Malavicina n.d. 29 

Adduttrice Bozzolo-San 
Martino DA-Rivarolo M 

Adduttrice acquedotto 
dell'adduttrice 

n.d. 15.497 15,50 

Acquedotto di Sermide- 
Felonica 

Adduttrice acquedotto 
Sermide-Felonica 

n.d. 380 0,38 

Acquedotto di Gazzuolo Adduttrice Gazzuolo n.d. 2.424 2,42 

Acquedotto di 
Acquanegra sul Chiese 

Adduttrice Acquanegra n.d. 926 0,93 

Acquedotto di Viadana Adduttrice Viadana n.d. 211 0,21 

Acquedotto di Canneto 
s/o 

Adduttrice CANNETO 
S/O 

2 314 0,31 

Acquedotto di 
Casalromano 

Adduttrice 
CASAROMANO 

5 3.479 3,48 

Acquedotto di Medole Adduttrice MEDOLE 2 159 0,16 

Acquedotto di Volta 
Mantovana 

Adduttrice BORGO 
STAZIONE-GIARDINI  

10 2.846 2,99 

Adduttrice MONTALDO  15 149 

Acquedotto di Castel 
Goffredo 

Adduttrice 
CASTELGOFFREDO 

8 844 0,84 

Acquedotto di Cavriana Adduttrice CAVRIANA - 
CAMPAGNOLO 

50 96 0,17 

Adduttrice CAVRIANA - 
BAROSE 

30 70 

Acquedotto di Solferino Adduttrice SOLFERINO - 
VIA OSSARIO 

14 291 0,37 

Adduttrice SOLFERINO - 
PIAZZA MARCONI 

20 83 

Adduttori Tea Adduttrice acquedotto 
Tea intercomunale 

40 197.842 197,84 

Acquedotto Suzzara Adduttrice acquedotto 
Tea Suzzara 

n.d. 1.525 1,53 

Acquedotto Moglia Adduttrice acquedotto 
Aimag Moglia 

n.d. 10.516 10,52 

Acquedotto 
Castelbelforte 

Adduttrice acquedotto 
Tea Castelbelforte 

n.d. 69 0,07 

Acquedotto 
Monzambano 

Adduttrice acquedotto 
Monzambano 

n.d. 296 0,30 

Acquedotto Ponti S/M Adduttrice acquedotto 
Ponti S/M 

50 59 0,06 

Acquedotto di Dosolo Adduttrice Dosolo 10 5.440 5,44 

Acquedotto di 
Castiglione DS 

Adduttrice Castello n.d. 170 0,63 

Adduttrice Grole n.d. 66 

Adduttrice Belvedere n.d. 75 

Adduttrice Palazzina n.d. 79 

Adduttrice S. Maria n.d. 93 

Adduttrice Fossadone n.d. 64 

Adduttrice P. Nenni n.d. 83 

Adduttori Redondesco - Adduttrice 3 3.454 3,45 
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Denominazione 
Acquedotto 

Denominazione Rete di 
Adduzione 

(localizzazione) 

Eta 
Media 

L 
m 

L Tot  
Km 

Mariana Mantovana REDONDESCO-MARIANA 
MN 

Adduttori Guidizzolo – 
Ceresara 

Adduttrice GUIDIZZOLO-
CERESARA 

n.d. 6.156 6,16 

Acquedotto di Asola 
capoluogo 

Adduttrice ASOLA - 
VIALE DELLA VITTORIA 

10 265 0,68 

Adduttrice ASOLA - VIA 
MANGINI 

10 170 

Adduttrice ASOLA - VIA 
CA' DI MARCO 

11 248 

Adduttori Casalmoro-
Castelnuovo di Asola-
Casaloldo 

Adduttrice casalmoro-
castelnuovo d'asola-
casaloldo 

3 5.014 5,01 

Acquedotto di Marcaria Adduttrice Campitello n.d.   

Acquedotto di Pieve di 
Coriano 

Adduttrice Pieve di 
Coriano capoluogo 

10 426 0,43 

Acquedotto comunale di 
Carbonara di Po 

Adduttrice Carbonara di 
Po 

n.d. 285 0,29 

intercomunale AIMAG Adduttrice Brazzuolo n.d. 1.795 1,89 

Adduttrice Quistello n.d. 99 

Acquedotto di 
Quingentole 

Adduttrice Quingentole n.d. 165 0,16 

Acquedotto comunale di 
Gonzaga 

Adduttrice Bondeno n.d. 49 0,05 

   Tot 286,10 

Acquedotto comunale di 
Serravalle Po-Sustinente 

Adduttrice Serravalle Po-
Sustinente 

n.d.   

 

Tabella D.15. – Consistenza, età e localizzazione delle reti di distribuzione acquedottistiche (rif. Anno 2004) 

Denominazione Acquedotto Denominazione Rete di 
Distribuzione 

Età 
Media 

L 
m 

L Tot  
Km 

Acquedotto comunale di 
Motteggiana 

Rete di Villa Saviola n.d. 5.612 11 

Rete di Capoluogo n.d. 5.503 

Acquedotto comunale di 
Goito 

Rete comunale di Goito 10 35.721 36 

Acquedotto comunale di 
Porto Mno 

Rete comunale di Porto 
Mantovano 

10 37.200 44 

Acquedotto comunale di 
San Giorgio 

Rete comunale di San 
Giorgio di Mantova 

10 11.366 18 

Acquedotto comunale di 
Ostiglia 

Rete comunale di Ostiglia, 
Capoluogo 

n.d. 27.073 27 

Acquedotto comunale di 
Revere 

Rete comunale di Revere n.d. 13.565 13 

ACQUEDOTTO DI 
ROVERBELLA 

Rete di Roverbella-Belvedere-
Malavicina-Castiglione Mno 

n.d. 41.328 44 

Rete di Canedole n.d. 2.360 

ACQUEDOTTO DI BOZZOLO Rete di Bozzolo 35 19.473 19 

ACQUEDOTTO DI S. MARTINO 
DA 

Rete di San Martino DA 6 9.434 9 

ACQUEDOTTO DI RIVAROLO 
MANTOVANO 

Rete del capoluogo 35 13.788 17 

Rete di Cividale Mantovano 35 3.309 

ACQUEDOTTO DI SERMIDE- 
FELONICA 

rete di Quattrelle, Felonica 45 4.396 87 

rete di Felonica 45 16.069 
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Denominazione Acquedotto Denominazione Rete di 
Distribuzione 

Età 
Media 

L 
m 

L Tot  
Km 

rete di Sermide 45 65.665 

ACQUEDOTTO DI GAZZUOLO rete del capoluogo-
Nocegrossa 

25 4.657 9 

rete di Belforte 25 3.694 

ACQUEDOTTO DI 
ACQUANEGRA SUL  C. 

Rete di Acquanegra Sul 
Chiese 

n.d. 11.218 12 

ACQUEDOTTO DI VIADANA rete di Viadana 40 50.698 53 

ACQUEDOTTO DI CANNETO 
S/O 

RETE DI CANNETO S/O 25 15.205 20 

ACQUEDOTTO DI 
CASALROMANO 

RETE DI CASALROMANO 
(CAPOLUOGO) 

10 12.487 17 

RETE DI FONTANELLA GRAZIOLI 
(CASALROMANO) 

5 4.522 

ACQUEDOTTO DI MEDOLE RETE DI MEDOLE 10 18.985 19 

ACQUEDOTTO DI VOLTA 
MANTOVANA 

RETE DI VOLTA MANTOVANA 30 94.860 95 

ACQUEDOTTO DI CASTEL 
GOFFREDO 

RETE DI CASTELGOFFREDO 10 16.755 17 

ACQUEDOTTO DI CAVRIANA RETE DI CAVRIANA 30 58.400 58 

ACQUEDOTTO DI SOLFERINO RETE DI SOLFERINO 20 20.537 22 

Acquedotto Suzzara Rete di Suzzara 40 61.553 72 

Acquedotto Moglia Rete di Moglia n.d. 75.121 75 

Acquedotto Castelbelforte Rete di Castelbelforte 30 8.930 9 

Acquedotto Monzambano Rete di Monzambano n.d. 91.669 150 

Acquedotto Ponti S/M Rete di Ponti S/M 50 34.141 50 

Acquedotto di Mantova Rete di Borgo Castelletto, 
Formigosa 

n.d. 26.724 136 

Rete di Lunetta, San Giorgio n.d. 15.487 

Rete del Centro di Mantova n.d. 84.362 

Rete di Cittadella, 
Gambarara 

n.d. 9.686 

Acquedotto di Bigarello Rete di Gazzo 10 4.839 11 

Rete di Stradella 10 6.548 

Acquedotto di Dosolo rete di Villastrada, Dosolo 10 4.332 12 

rete di Dosolo capoluogo 10 6.907 

rete di Correggioverde, 
Dosolo 

10 2.804 

Acquedotto di Castiglione 
DS 

Rete di Castiglione n.d. 91.425 150 

ACQUEDOTTO DI 
REDONDESCO 

RETE DI REDONDESCO 10 4.007 4 

ACQUEDOTTO DI MARIANA 
MANTOVANA 

RETE DI MARIANA  10 3.985 4 

ACQUEDOTTO DI 
GUIDIZZOLO 

RETE DI GUIDIZZOLO 10 41.880 35 

ACQUEDOTTO DI CERESARA RETE DI CERESARA 10 5.506 6 

ACQUEDOTTO DI ASOLA 
CAPOLUOGO 

RETE DI ASOLA 30 32.728 33 

ACQUEDOTTO DI 
CASALMORO 

RETE DI CASALMORO 10 6.349 6 

ACQUEDOTTO DI 
CASTELNUOVO D'ASOLA 

RETE DI CASTELNUOVO 12 4.976 5 

ACQUEDOTTO DI 
CASALOLDO 

RETE DI CASALOLDO 10 9.637 10 
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Denominazione Acquedotto Denominazione Rete di 
Distribuzione 

Età 
Media 

L 
m 

L Tot  
Km 

Acquedotto comunale di 
Marmirolo 

Rete di Marmirolo 10 18.904 19 

Acquedotto di Borgoforte Rete di Borgoforte 16 3.465 4 

Acquedotto di Castel d'Ario Rete di Castel d'Ario 10 18.517 25 

Acquedotto di Marcaria Rete di Campitello 30 12.382 12 

Acquedotto di Virgilio Rete di Cappelletta n.d. 6.949 34 

Rete di Virgilio n.d. 22.211 

Rete di Pietole n.d. 4.352 

Acquedotto di Pieve di 
Coriano 

Pieve di Coriano, capoluogo 10 7.715 8 

Acquedotto comunale di 
Carbonara di Po 

Rete di Carbonara di Po n.d. 14.411 11 

Acquedotto comunale di 
Borgofranco sul Po 

Rete di Borgofranco sul Po n.d. 7.547 8 

Acquedotto Intercomunale 
AIMAG 

Rete di Poggio Rusco 20 21.693 22 

Rete di San Giovanni DD 10 13.328 18 

Rete di Quistello 25 32.870 35 

Rete di San Giacomo DS 20 11.785 27 

Acquedotto di Quingentole Rete di Quingentole 8 5.622 3 

Acquedotto comunale di 
Gonzaga 

Rete comunale di Bondeno n.d. 9.984 10 

Acquedotto comunale di 
Curtatone 

rete di Villaggio Eremo 20 9.922 64 

rete di San Silvestro 20 11.338 

rete di Levata 20 15.305 

rete di S. Lorenzo 20 1.189 

rete di Montanara 20 7.196 

rete di Grazie-Eremo 20 11.172 

rete di Buscoldo 20 7.857 

   Tot 1.714 

      

 

L’età media delle reti di distribuzione, risulta più elevata di quella delle reti di adduzione. Si osserva 

inoltre che la lunghezza pro capite di rete di distribuzione, cioè il rapporto tra la lunghezza della 

rete ed il numero di abitanti serviti, risulta pari a 6,7 m/ab., rispetto ad un valore medio degli ATO 

usati come campione tra quelli che hanno operato la ricognizione delle infrastrutture (Piemonte, 

Toscana, Marche, Lazio, Campania), di 5 m/ab. Ciò evidenzia l’effettivo basso grado di 

urbanizzazione del territorio dell’ATO, con la presenza prevalentemente di edifici residenziali 

estensivi e distanziati tra loro.  

 

Nella tabella D.16 sono riportate le lunghezze delle reti (adduzione e distribuzione) presente in ogni 

comune , sulla base dei dati cartografici trasmessi dai gestori nel 2014. 

 

Tab. D.16 - reti (adduzione e distribuzione) dati 2014 

DENOMINAZIONE ACQUEDOTTO Lunghezza in Km 

ACQUANEGRA SUL CHIESE 19,7 

ASOLA 61,1 

BAGNOLO SAN VITO 12,1 
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DENOMINAZIONE ACQUEDOTTO Lunghezza in Km 

BIGARELLO 26,1 

BORGO VIRGILIO 82,7 

BORGOFRANCO SUL PO 10,4 

BOZZOLO 25,5 

CANNETO SULL'OGLIO 27,7 

CARBONARA DI PO 17,4 

CASALMORO 14,4 

CASALOLDO 17,4 

CASALROMANO 23,1 

CASTEL D'ARIO 28,3 

CASTEL GOFFREDO 60,4 

CASTELBELFORTE 18,4 

CASTELLUCCHIO 6,3 

CAVRIANA 79,5 

CERESARA 12,7 

CURTATONE 102,2 

DOSOLO 20,8 

FELONICA 19,0 

GOITO 48,8 

GONZAGA 33,9 

GUIDIZZOLO 45,6 

MAGNACAVALLO 16,1 

MANTOVA 206,5 

MARCARIA 33,1 

MARIANA MANTOVANA 6,2 

MARMIROLO 35,6 

MEDOLE 38,7 

MOGLIA 82,1 

MONZAMBANO 94,6 

MOTTEGGIANA 22,0 

OSTIGLIA 82,6 

PIEVE DI CORIANO 11,0 

POGGIO RUSCO 83,2 

PONTI SUL MINCIO 41,1 

PORTO MANTOVANO 68,9 

QUINGENTOLE 9,6 

QUISTELLO 42,8 

REDONDESCO 8,6 

REVERE 21,5 

RIVAROLO MANTOVANO 25,6 

RONCOFERRARO 47,2 

ROVERBELLA 52,1 

SAN BENEDETTO PO 4,6 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 29,6 

SAN GIORGIO DI MANTOVA 63,6 
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9%

13%

14%

40%

24% Acciaio

C.A.

Ghisa

PEAD

PVC

DENOMINAZIONE ACQUEDOTTO Lunghezza in Km 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO 24,3 

SAN MARTINO DALL'ARGINE 13,1 

SCHIVENOGLIA 7,3 

SERMIDE 71,1 

SERRAVALLE A PO 17,4 

SOLFERINO 38,6 

SUSTINENTE 15,2 

SUZZARA 101,9 

VILLA POMA 14,8 

VOLTA MANTOVANA 144,0 

TOTALE 2388,3 
 

La lunghezza pro capite di condotte, calcolata quale rapporto tra la lunghezza delle condotte ed 

il numero di abitanti allacciati risulta pari a 7,9 m/ab. 

 

Per quanto riguarda i materiali impiegati per le condotte che vanno a realizzare sia le reti di 

adduzione sia le reti di distribuzione, risulta che il 64 % di esse è stato realizzato in materiale plastico 

(PEAD e PVC), il 23 % in materiale metallico (Acciaio o Ghisa) e solamente il 13 % in materiale 

cementizio, come evidenziato nel grafico in Figura D.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.10 – Materiali impiegati nelle reti di adduzione e distribuzione dell’acquedotto (rif.anno 2004) 

 

Anche per i serbatoi si riportano, nella Tabella D.17 che segue, i dati relativi alla loro localizzazione, 

al Comune di appartenenza, alla età dei manufatti, con la relativa capacità di accumulo e 

tipologia di costruttiva (anno 2004) 

 

Tabella D.17 – Consistenza, età e localizzazione dei serbatoi (rif.anno 2004) 

Comune Collocazione Serbatoio Età 
 

Capacita 
mc 

Tipo 

Mantova Adduttori Tea 24 1.650 pensile 

24 1.650 pensile 

97 650 pensile 

13 800 interrato 

Suzzara Acquedotto Suzzara 44 300 pensile 
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Comune Collocazione Serbatoio Età 
 

Capacita 
mc 

Tipo 

19 100 interrato 

19 330 interrato 

Moglia Acquedotto Moglia 28 300 pensile 

Castelbelforte Acquedotto Castelbelforte 37 120 pensile 

Monzambano Acquedotto Monzambano n.d. 160 interrato 

n.d. 100 interrato 

Ponti S/M Acquedotto Ponti S/M n.d. 80 interrato 

n.d. 120 interrato 

Goito Acquedotto comunale di Goito n.d. 500 pensile 

Porto 
Mantovano 

Acquedotto comunale di Porto 
Mantovano 

18 850 pensile 

Ostiglia Acquedotto comunale di 
Ostiglia 

n.d. 250 pensile 

Revere Acquedotto comunale di Revere 24 350 pensile 

Gonzaga Acquedotto comunale di 
Gonzaga 

14 70 interrato 

Rivarolo 
Mantovano 

Adduttrice Bozzolo-San Martino 
DA-Rivarolo M.no 

35 200 pensile 

35 150 pensile 

6 700 interrato 

Sermide ACQUEDOTTO DI SERMIDE- 
FELONICA 

46 500 pensile 

24 250 interrato 

7 260 interrato 

Gazzuolo ACQUEDOTTO DI GAZZUOLO 30 200 pensile 

30 200 pensile 

Acquanegra 
SC 

ACQUEDOTTO DI ACQUANEGRA 
SUL CHIESE 

6 300 interrato 

Viadana ACQUEDOTTO DI VIADANA 44 400 pensile 

Dosolo Acquedotto di Dosolo 11 160 interrato 

Pieve di 
Coriano 

Acquedotto di Pieve di Coriano 11 140 interrato 

Quingentole Acquedotto di Quingentole 12 60 interrato 

12 20 interrato 

Redondesco ADDUTTORI REDONDESCO - 
MARIANA MANTOVANA 

5 500 pensile 

Guidizzolo ADDUTTORI GIUDIZZOLO - 
CERESARA 

6 110 pensile 

6 200 interrato 

Asola ACQUEDOTTO DI ASOLA 
CAPOLUOGO 

34 300 pensile 

n.d. 125 interrato 

n.d. 300 pensile 

ADDUTTORI CASALMORO-
CASTELNUOVO D'ASOLA-
CASALOLDO 

n.d. 250 pensile 

Canneto SO ACQUEDOTTO DI CANNETO S/O n.d. 250 pensile 

n.d. 180 interrato 

Casalromano ACQUEDOTTO DI 
CASALROMANO 

7 300 pensile 

Volta 
Mantovana 

ACQUEDOTTO DI VOLTA 
MANTOVANA 

21 600 interrato 

13 600 interrato 

32 90 pensile 

Castelgoffredo ACQUEDOTTO DI CASTEL 
GOFFREDO 

n.d. 830 interrato 

Solferino ACQUEDOTTO DI SOLFERINO 15 200 interrato 

Borgoforte Acquedotto di Borgoforte n.d. 500 pensile 

Ostiglia Acquedotto comunale di n.d. 250 pensile 
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Comune Collocazione Serbatoio Età 
 

Capacita 
mc 

Tipo 

Ostiglia 

Roverbella ACQUEDOTTO DI ROVERBELLA 23 400 pensile 

Bozzolo ACQUEDOTTO DI BOZZOLO 39 200 pensile 

Felonica ACQUEDOTTO DI SERMIDE- 
FELONICA 

44 50 pensile 

16 100 interrato 

Castiglione DS Acquedotto di Castiglione DS 44 500 interrato 

34 350 interrato 

2 1.300 interrato 

29 300 interrato 

34 150 interrato 

Poggio Rusco intercomunale AIMAG 15 600 pensile 

San Giovanni 
DD 

intercomunale AIMAG 19 400 pensile 

Quistello intercomunale AIMAG 16 500 pensile 

Medole ACQUEDOTTO DI MEDOLE n.d. 350 pensile 

Volta 
Mantovana 

ACQUEDOTTO DI VOLTA 
MANTOVANA 

28 110 interrato 

Cavriana ACQUEDOTTO DI CAVRIANA n.d. 930 interrato 

n.d. 300 interrato 

  Tot 24.045  

 

Dalla analisi dei dati risulta che gli acquedotti dell’ambito sono dotati complessivamente di 65 

serbatoi, costruiti generalmente in cemento armato, di cui il 49% di tipo interrato ed i restante 51% 

di tipo pensile. 

La capacità dei singoli serbatoi è quasi sempre inferiore ai 1.000 m3 (salvo tre casi), mentre 

complessivamente la capacità di compenso di cui dispone il territorio dell’ATO è pari a circa 

24.045 m3, corrispondenti a 0.09 m3/ab. residenti serviti dall’acquedotto.  

 

La consistenza degli impianti di captazione, che per il territorio dell’ATO è costruita esclusivamente 

da pozzi con la relativa stazione di pompaggio, viene già descritta nella Tabella D.1 dove si 

riportano dati relativi alla localizzazione dei pozzi (quindi anche delle stazioni di pompaggio), i 

volumi emunti e le portate minime e massime prelevate. Il numero complessivo di impianti di 

captazione risulta essere pari a  104,  con una età media che si attesta attorno ai venti anni.  

 

Gli impianti di potabilizzazione censiti dalla ricognizione sono paria  36, vedasi proposito la tabella 

D.18 con la denominazione degli impianti, la localizzazione nei comuni di appartenenze, la 

tipologia di trattamento che viene effettuato nei singoli impianti, il volume trattato di progetto e 

l’età.  

Rispetto al volume idrico complessivamente captato da pozzo nell’Ambito, approssimativamente 

pari a 32 Mm3/anno, con i dati a disposizione risulta che solamente il 23% è sottoposto a 

trattamento di potabilizzazione; tale valore risulta poco attendibile, in considerazione del fatto che 

per molti impianti di potabilizzazione non si conosce il volume tratto nell’arco di un anno. E’ da 

ritenere più realistica la considerazione empirica che la maggior parte dell’acqua captata da 

pozzo venga, seppur in diverse misure, trattata prima di essere immessa nelle reti.  
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L’età media degli impianti di potabilizzazione si attesta complessivamente di poco superiore ai 

dieci anni. 

 

Tabella D.18 – Consistenza, età e localizzazione impianti di Potabilizzazione (rif.anno 2004) 

  Tipo di trattamento presente   

Comune Denomin
azione 

Impianto 
di  

Potabilizz
azione 

Filtri 
Carbo

ni 
Attivi 

Rimozi
one 

Mang
enese 

Rimozio
ne 

Ferro 

Rimo
zion

e 
Azot

o 

Altr
o 

Volu
me 

Trattat
o 

m3/d 

Età 

Mantov
a 

Impianto 
di 
Pompilio 

X X X  X n.d. 4 

Suzzara Impianto 
di Suzzara 

 X X  X n.d. 21 

Moglia Impianto 
di 
trattamen
to 

X X X  X n.d. 29 

Goito Impianto  
località 
Segrada 

X X X   n.d. 13 

Impianto  
IV 
Fabbrica 

X X X   n.d. n.d. 

Ostiglia Impianto 
di Ostiglia 

X X X  X n.d. n.d. 

Revere potabilizz
azione di 
Revere 

X X X   700 24 

Carbon
ara  

Impianto 
di 
Carbonar
a di Po 

     n.d. n.d. 

Gonzag
a 

Impianto 
di 
Bondeno 

X X X   n.d. 14 

Roverbe
lla 

Impianto 
di 
capoluog
o 

X X X   n.d. 7 

Impianto 
di 
Canedole 

X X X  X n.d. 8 

Impianto 
di 
Castiglion
e M. 

X X X   n.d. 11 

Impianto 
di 
Belvedere 

X X X   n.d. 6 

Impianto 
di 
Malavicin

    X n.d. 13 
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  Tipo di trattamento presente   

Comune Denomin
azione 

Impianto 
di  

Potabilizz
azione 

Filtri 
Carbo

ni 
Attivi 

Rimozi
one 

Mang
enese 

Rimozio
ne 

Ferro 

Rimo
zion

e 
Azot

o 

Altr
o 

Volu
me 

Trattat
o 

m3/d 

Età 

a 

Rivarolo 
M. 

Impianto 
di 
Rivarolo 
Mantova
no 

     n.d. n.d. 

Sermide Impianto 
di 
Sermide 

X X X X X 5.184 n.d. 

Gazzuol
o 

Impianto 
di 
Gazzuolo 

X X X   340 13 

Acquan
egra SC 

Impianto 
di 
Acquane
gra 

X X X  X n.d. 6 

Viadan
a  

potabilizz
atore 
Viadana 

X X X   4.000 n.d. 

Dosolo Impianto 
di Dosolo 

X X X  X 276 11 

Pieve di 
C. 

Impianto 
di Pieve di 
Coriano 

X X X   350 11 

San 
Giovann
i  

Impianto 
di San 
Giovanni 
del Dosso 

X X X X  500 20 

Quistello Impianto 
di 
Quistello 

X X X  X n.d. n.d. 

Quingen
tole 

Impianto 
di 
Quingent
ole 

X X X  X 259 12 

Redond
esco 

IMPIANTO 
DI 
REDONDE
SCO 

X X X  X 109 5 

Guidizzo
lo 

IMPIANTO 
DI 
GUIDIZZO
LO 

  X  X 956 6 

Asola IMPIANTO 
DI VIALE 
DELLA 
VITTORIA 

 X X  X 644 n.d. 

IMPIANTO 
DI VIA 

 X X  X 644 n.d. 
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  Tipo di trattamento presente   

Comune Denomin
azione 

Impianto 
di  

Potabilizz
azione 

Filtri 
Carbo

ni 
Attivi 

Rimozi
one 

Mang
enese 

Rimozio
ne 

Ferro 

Rimo
zion

e 
Azot

o 

Altr
o 

Volu
me 

Trattat
o 

m3/d 

Età 

MANGINI 

IMPIANTO 
DI 
CASTELNU
OVO  

    X 570 n.d. 

Cannet
o SO 

IMPIANTO 
DI 
CANNETO 
S/O 

X X X  X 1.300 2 

Casalro
mano 

IMPIANTO 
DI 
CASALRO
MANO 

    X 280 7 

Medole IMPIANTO 
DI 
MEDOLE 

 X X X X 73 4 

Volta 
Mantov
ana 

IMPIANTO 
DI VOLTA 
MANTOV
ANA 1 

X X X   379 13 

IMPIANTO 
DI VOLTA 
MANTOV
ANA 2 

X X X  X 2.148 10 

CastelG. IMPIANTO 
DI CASTEL 
GOFFRED
O 

    X 347 n.d. 

Solferino IMPIANTO 
VIA 
OSSARIO 

X X X   662 15 

      Tot 19.72
1 

 

 

 

Analizzando la tipologia dei trattamenti effettuati, risulta che sul totale degli impianti censiti, il 69% 

effettua il processo di filtrazione su carboni attivi, l’81% la demanganizzazione, l’83% la 

deferrizzazione, solo l’8% il processo di denitrificazione ed il 58% altri tipi di trattamento (filtrazione, 

dissabbiatura, disinfezione, rimozione ammoniaca, rimozione sostanze volatili, ossigenazione ed 

abbattimento arsenico). 

CRITICITA’ E INDICATORI DI PERFORMANCE: VALORI ATTUALI 

 
L’RQTI (Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico integrato ovvero di ciascuno dei servizi 

che lo compongono, Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR) prevede degli standard generali di 
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acquedotto e individua degli indicatori rappresentativi per la valutazione dello stato di fatto dei 

servizi, da un punto di vista strutturale.  

Perdite idriche lineari 

Le perdite idriche lineari sono definite come rapporto tra volume delle perdite idriche totali e 

lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell’anno considerato. Per la Provincia di 

Mantova, per le aree con sufficiente disponibilità di informazioni, tale parametro risulta pari a 8.52, 

quindi inferiore a 15 che rappresenta il valore di riferimento al si sopra del quale non sussistono 

criticità.  

Perdite idriche percentuali 

Le perdite idriche percentuali sono definite come rapporto tra volume delle perdite idriche totali e 

volume complessivo in ingresso nel sistema acquedotto. Vista anche l’estensione della rete nella 

Provincia di Mantova, tale valore risulta dell’ordine del 25%. Si sottolinea comunque come il 

comune di Mantova secondo l’ISTAT presenti delle perdite pari al 11.6%, ampiamente al di sotto 

della media provinciale. 

Interruzioni del servizio 

L’interruzione del servizio è definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non 

programmate annue moltiplicate per il numero di utenti finali serviti soggetti alla interruzione stessa 

e rapportata al numero totale di itenti finali serviti. Tale parametro assume valore pari a 0.21, quindi 

inferiore a 6, che rappresenta il valore di riferimento al si sopra del quale non sussistono criticità.  

Disponibilità di risorse idriche 

Tale parametro è dato dal rapporto tra il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di 

approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell’anno e il volume necessario a soddisfare 

la domanda nel giorno di massimo consumo. Tale valore supera ampiamente il 100% nella 

Provincia di Mantova, almeno laddove siano disponibili i relativi dati. 

 

Gli indicatori individuati da ARERA che invece definiscono la qualità dell’acqua erogata sono di 

seguito elencati.  

Incidenza delle ordinanze di non potabilità 

E’ definita come il numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni nell’uso della risorsa 

correlato al numero di giorni nell’anno per cui sono risultate vigenti le sospensioni rapportato al 

numero complessivo di utenti. Tale valore risulta ad oggi nullo per tutta la Provincia di Mantova. 

Tasso di campioni da controlli interni non conformi 

Rappresenta il numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell’ambito di controlli interni a 

valle di impianti di potabilizzazione per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più 

valori di parametro ai sensi del d.lgs. 31/2001 rapportato al numero complessivo di campioni 

d’acqua analizzato. Tale parametro si aggira su 1.7% calcolato con i dati 2016 e 2015, mentre il 

valore di riferimento per un’elevata classificazione risulta pari a 0.5% 

Tasso di parametri da controlli interni non conformi 
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Questo è determinato come numero di parametri non conformi rapportato al numero complessivo 

di parametri analizzati. Tale indicatore risulta circa pari allo 0.3%, mentre il valore di riferimento per 

la classificazione risulta pari a  0.1% 

 

 

Reti ed impianti fognari 
 
La descrizione dei collettori e delle reti fognarie si riporta mediante la denominazione della rete 

principale di riferimento, della sottorete comunale o dei collettori, la lunghezza parziale e totale 

delle reti e l’età media delle condotte. 

Si veda le tabella D.19 e D.20 di seguito riportate. 

Tabella D.19 – Consistenza, età e localizzazione reti fognarie (sottoreti e collettori) (rif.anno 2004) 

Denominazione Rete 
fognaria 

 Denominazione Sottoreti e 
Collettori 

Età 
Media 

L 
Km 

L tot 
Km 

Rete fognaria comunale di 
Bagnolo San Vito 

   Isola Matildica n.d. 0,60 22,40 

   Correggio Micheli n.d. 1,00 

   Capoluogo n.d. 9,80 

   Capoluogo-Area PIP n.d. 1,00 

   San Giacomo Po n.d. 1,30 

   San Biagio n.d. 6,20 

   Campione n.d. 1,00 

   San Nicolò Po n.d. 1,50 

Rete fognaria comunale di 
Borgofranco sul Po 

   Capoluogo n.d. 5,60 8,30 

   Bonizzo n.d. 2,20 

   frazione Masi n.d. 0,50 

Rete fognaria comunale di 
Carbonara  

Capoluogo n.d. 11,33 11,33 

Rete fognaria comunale di 
Castellucchio 

Capoluogo-Sarginesco 10 15,60 15,60 

Rete fognaria comunale di 
Curtatone 

   Villaggio Eremo n.d. 8,60 56,90 

   San Silvestro n.d. 8,70 

   Levata n.d. 15,20 

   Montanara-Grazie n.d. 15,90 

   Buscoldo n.d. 8,50 

Rete fognaria comunale di 
Gonzaga 

   Strada Comunale 
Mantovana 

n.d. 4,70 40,70 

   Po Vecchio n.d.   

   3 n.d.   

   Via Carducci n.d. 0,20 

   5 n.d. 0,30 

   Stazione di Gonzaga e 
Reggiolo 

n.d.   

   Capoluogo n.d. 35,50 

Rete fognaria comunale di 
Marmirolo 

   Capoluogo n.d. 19,70 32,00 

   zona industriale n.d. 3,40 

   Pozzolo n.d. 6,10 

   Rotta-Marengo n.d. 2,80 

   Capoluogo-Zona Ovest n.d.   

Rete fognaria comunale di 
Motteggiana 

   Capoluogo 8 10,00 15,00 

   Villa Saviola 15 3,00 

   Torricella 15 2,00 

Rete fognaria comunale di    Capoluogo-Zona 20 26,00 31,80 
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Denominazione Rete 
fognaria 

 Denominazione Sottoreti e 
Collettori 

Età 
Media 

L 
Km 

L tot 
Km 

Ostiglia Industriale 

   Correggioli 30 5,80 

Rete fognaria comunale di 
Porto Mantovano 

   Soave n.d. 9,60 71,80 

   zona Est n.d. 36,20 

   zona Ovest n.d. 26,00 

Rete fognaria comunale di 
Revere 

Capoluogo n.d. 14,50 14,50 

Rete fognaria comunale di 
San Giorgio di Mantova 

   Mottella Sud n.d. 5,70 14,10 

   Villanova Maiardina-
Ghisiolo 

n.d. 3,00 

   Villanova de Bellis n.d. 1,60 

   Tripoli-Mottella Nord n.d. 3,80 

Rete fognaria comunale di 
Serravalle a Po 

   Capoluogo 32 2,60 10,30 

   Torriana 45 2,30 

   Libiola 20 5,40 

Rete fognaria comunale di 
Sustinente 

 Capoluogo n.d. 19,60 19,60 

Rete fognaria del Comune 
di Suzzara 

 Tabellano 21 5,00 71,70 

 fognaria del Capoluogo 20 50,00 

 Vie Nuove 20 0,70 

 Roncobonoldo e area 
industriale 

20 16,00 

Rete fognaria comunale di 
Acquanegra sul Chiese 

 capoluogo 15 8,10 11,10 

 Valli e Mosio 15 3,00 

Rete fognaria comunale di 
Bozzolo 

capoluogo 35 22,00 22,00 

Rete fognaria comunale di 
Castiglione delle Stiviere 

 Astore-S. Maria n.d. 2,90 77,90 

 capoluogo n.d. 75,00 

Rete fognaria comunale di 
Commessaggio 

capoluogo 15 8,30 8,30 

Rete fognaria comunale di 
Dosolo 

 capoluogo 25 8,00 15,60 

 Correggioverde 20 2,90 

 Villastrada 15 4,70 

Rete fognaria comunale di 
Felonica 

 Quattrelle 25 2,50 13,00 

 Capoluogo 20 10,00 

 rete acque meteoriche, 
argine PO 

40 0,50 

Rete fognaria comunale di 
Gazzuolo 

Belforte-Nocegrossa-
capoluogo 

40 19,00 19,00 

Rete Fognaria di Goito capoluogo, Cerlongo, 
Torre e Marsiletti 

25 33,00 35,80 

  Solarolo 10 2,80 

Rete fognaria comunale di 
Magnacavallo 

capoluogo n.d. 7,00 7,00 

Rete fognaria comunale di 
Pieve di Coriano 

capoluogo n.d. 8,50 8,50 

RETE FOGNARIA DI MEDOLE Capoluogo 10 18,00 18,00 

RETE FOGNARIA DI PIUBEGA Capoluogo 25 5,90 5,90 

RETE FOGNARIA DI 
REDONDESCO 

Capoluogo 12 2,70 2,70 

RETE FOGNARIA DI 
SOLFERINO 

Capoluogo 15 15,90 15,90 

RETE FOGNARIA DI VOLTA 
MANTOVANA 

Rete bianca capoluogo 50 1,70 30,00 

Capoluogo Nord-Est 20 12,40 
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Denominazione Rete 
fognaria 

 Denominazione Sottoreti e 
Collettori 

Età 
Media 

L 
Km 

L tot 
Km 

Capoluogo Sud-ovest 20 12,40 

Cereta 5 3,50 

RETE CONSORTILE 
CERESARA-PIUBEGA-
MARIANA M.-REDONDESCO 

COLLETTORI CERESARA-
PIUBEGA-MARIANA M.-
REDONDESCO 

1 19,30 19,30 

RETE CONSORTILE 
SOLFERINO-CAVRIANA-
GUIDIZZOLO 

COLLETTORI SOLFERINO-
CAVRIANA-GUIDIZZOLO 

1 12,70 16,10 

SAN CASSIANO  n.d. 3,40 

Rete fognaria del Comune 
di Bigarello 

Capluogo 16 10,00 10,00 

Rete fognaria del Comune 
di Borgoforte 

 San Nicolò Po n.d.   19,70 

 Borgoforte 45 4,00 

 Romanore San Cataldo 
Bocca di Ganda 

19 15,00 

 Scorzarolo 18 0,70 

Rete fognaria del Comune 
di Castelbelforte 

Capoluogo n.d. 10,00 10,00 

Rete fognaria del Comune 
di Castel d'Ario 

Capoluogo 21 19,00 19,00 

Rete fognaria del Comune 
di Gazoldo degli Ippoliti 

capoluogo 15 12,42 12,42 

Rete Fognaria della Città di 
Mantova 

Centro Storico 50 6,00 82,90 

 Ponte Rosso -Nord 20 0,20 

 privata di Belfiore 30 0,50 

 Valdaro Formigosa  Borgo 
Castelletto 

20 6,00 

periferia di Mantova e del 
centro storico 

30 64,00 

 S.Silvestro-Eremo-
Montanara 

n.d. 6,20 

Rete fognaria del Comune 
di Marcaria 

 Marcaria Casatico 27 10,00 39,00 

 Campitello n.d. 9,00 

 San Michele in Bosco 25 3,00 

 Canicossa e Cesole 20 7,00 

 Pilastro Ospitaletto 
Gabbiana 

20 10,00 

Rete fognaria del Comune 
di Moglia 

Caploluogo 16 21,00 24,60 

 Bondanello 16 3,60 

Rete fognaria del Comune 
di Monzambano 

Capoluogo 15 13,30 16,50 

 Castellaro Lagusello 13 3,20 

Rete fognaria del Comune 
di Pegognaga 

 Viola 25 0,50 31,20 

 Galvagnina 25 0,60 

 Sacca 25 0,50 

 Pegognaga Capoluogo 25 27,00 

 Polesine 16 2,60 

Rete fognaria del Comune 
di Ponti sul Mincio 

Capoluogo n.d. 6,20 6,20 

Rete fognaria del Comune 
di Rodigo 

Capoluogo n.d. 12,70 30,50 

 Rivalta S/M 15 17,80 

Rete fognaria del Comune 
di Villimpenta 

Capoluogo 18 13,61 13,61 

Rete fognaria del Comune 
di Virgilio 

 Bellaguarda n.d. 1,00 40,00 

 Virgilio 20 33,00 

 Pietole 25 6,00 
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Denominazione Rete 
fognaria 

 Denominazione Sottoreti e 
Collettori 

Età 
Media 

L 
Km 

L tot 
Km 

Rete fognaria comunale di 
Poggio Rusco 

 Dragoncello n.d. 1,40 31,40 

 capoluogo 35 30,00 

Rete fognaria comunale di 
Pomponesco 

 capoluogo 30 9,30 11,30 

 Salina 30 2,00 

Rete fognaria comunale di 
Quingentole 

 capoluogo 20 7,40 7,40 

Rete fognaria comunale di 
Quistello 

 Nuvolato 15 1,50 19,50 

 capoluogo n.d. 15,50 

 Santa Lucia n.d. 1,20 

 San Rocco n.d. 1,30 

Rete fognaria comunale di 
Rivarolo Mantovano 

 capoluogo 15 10,95 19,05 

 Cividale Mantovano 15 2,80 

 acque bianche 
capoluogo 

n.d. 3,10 

 acque bianche Cividale 
Mno 

n.d. 2,20 

Rete fognaria comunale di 
Roncoferraro 

 Castelletto Borgo n.d. 2,20 32,40 

 Cadè, Villa Garibaldi, 
Barbassolo, Barbasso 

15 17,50 

 Nosedole 18 2,10 

 Governolo 20 10,60 

 completamento fog di 
Barbasso/Pontemerlano 

n.d.   

 completamento 
fognature di Casale 

n.d.   

 collettamento Nosedole a 
Casale 

n.d.   

Rete fognaria comunale di 
Roverbella 

 capoluogo 20 15,16 32,63 

 Belvedere-Malavicina 20 7,24 

 Castiglione Mantovano 20 8,26 

 Canedole 20 1,97 

Rete fognaria comunale di 
Sabbioneta 

 Villa Pasquali-Breda Cisoni 40 9,40 30,40 

 capoluogo 30 21,00 

Rete fognaria comunale di 
San Benedetto Po 

 Gorgo-Bardelle 20 7,94 33,91 

 San Siro 5 1,00 

 Portiolo 15 4,37 

 Zovo 5 0,60 

 Mirasole 20 3,00 

 capoluogo-Villa Garibaldi n.d. 17,00 

Rete fognaria comunale di 
San Giacomo delle Segnate 

 capoluogo n.d. 7,10 12,10 

 Malcantone n.d. 1,00 

Collettore Malcantone - 
Capoluogo S. Giacomo d. 
Segnate 

n.d. 4,00 

Rete fognaria comunale di 
San Giovanni del Dosso 

 capoluogo 25 8,10 8,10 

Rete fognaria comunale di 
San Martino dall'Argine 

 capoluogo 20 12,00 13,50 

capol loc. La Valle 20 0,40 

acque bianche 
capoluogo 

n.d. 1,10 

Rete fognaria comunale di 
Schivenoglia 

capoluogo 20 5,00 5,00 

Rete fognaria comunale di 
Sermide 

 capoluogo 30 24,00 26,50 

 Malcantone 10 1,50 
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Denominazione Rete 
fognaria 

 Denominazione Sottoreti e 
Collettori 

Età 
Media 

L 
Km 

L tot 
Km 

 Porcara 40 0,50 

 Arginino-capo degli  
Araldi 

50 0,50 

Rete fognaria comunale di 
Viadana 

 capoluogo-Cicognara-
Cogozzo-Buzzoletto-
Baruffaldi 

25 33,00 45,04 

 Gerbolina 15 3,30 

 Cizzolo A 60 0,72 

 San Matteo delle 
Chiaviche A 

60 1,50 

 Casaletto 60 1,30 

 Bellaguarda 60 0,80 

 Squarzanella n.d. 0,20 

 Sabbioni n.d. 0,40 

 San Matteo delle 
Chiaviche B 

60 0,30 

 Cizzolo B 60 1,80 

 Cavallara 60 1,30 

 Salina n.d. 0,42 

Rete fognaria comunale di 
Villa Poma 

capoluogo 40 12,40 12,40 

RETE FOGNARIA DI ASOLA CASTELNUOVO 10 4,90 36,60 

 BARCHI 10 2,30 

CAPOLUOGO 40 29,40 

RETE FOGNARIA DI 
CANNETO S/O 

 BIZZOLANO 50 0,80 20,40 

CAPOLUOGO SINISTRA 
NAVIGLIO 

25 16,40 

CAPOLUOGO DESTRA 
NAVIGLIO 

15 3,20 

RETE FOGNARIA DI 
CASALMORO 

 CAPOLUOGO 18 7,80 13,90 

BIANCA OVEST FOSSA 
MAGNA  

12 0,90 

BIANCA EST FOSSA MAGNA 12 5,20 

RETE FOGNARIA DI 
CASALOLDO 

 ZONA INDUSTRIALE  12 0,50 10,40 

 CAPOLUOGO  12 8,20 

 BIANCA VIA ROMA  n.d. 0,60 

 BIANCA S.P. ASOLA-
MANTOVA  

n.d. 0,40 

 BIANCA ZONA 
INDUSTRIALE  

10 0,70 

RETE FOGNARIA DI 
CASALROMANO 

 BIANCA DI FONTANELLA 
GRAZIOLI 

50 2,20 14,60 

 CAPOLUOGO  20 7,70 

  FONTANELLA GRAZIOLI  15 2,40 

 BIANCA CAPOLUOGO  50 2,30 

RETE FOGNARIA DI CASTEL 
GOFFREDO 

 BIANCA CAPOLUOGO  18 23,80 66,40 

 CAPOLUOGO  20 42,60 

RETE FOGNARIA DI 
CAVRIANA 

 BIANCA ZONA 
ARTIGIANALE  

10 0,40 22,20 

 CAPOLUOGO  10 20,30 

 SAN GIACOMO  0 1,50 

RETE FOGNARIA DI 
CERESARA 

 VILLA CAPELLA  5 1,40 9,00 

 CAPOLUOGO  15 7,60 

RETE FOGNARIA DI  CAPOLUOGO  20 36,05 43,25 
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Denominazione Rete 
fognaria 

 Denominazione Sottoreti e 
Collettori 

Età 
Media 

L 
Km 

L tot 
Km 

GUIDIZZOLO  BIRBESI  10 1,80 

 REBECCO  n.d. 2,50 

Collettore Rebecco - 
Guidizzolo 

n.d. 2,90 

RETE FOGNARIA DI MARIANA 
MANTOVANA 

 BIANCA CAPOLUOGO  20 2,10 5,60 

 ZONA INDUSTRIALE  6 0,10 

 ZONA ARTIGIANALE  12 0,20 

 CAPOLUOGO  12 3,20 

   Tot 1700,74 

 

 

Tabella D.20 – Consistenza, reti fognarie (sottoreti e collettori) (rif.anno 2014) 

RETI FOGNARIE COMUNALI LUNGHEZZA (KM) 

ACQUANEGRA SUL CHIESE 21,51 

ASOLA 61,31 

BAGNOLO SAN VITO 39,70 

BIGARELLO 8,77 

BORGO VIRGILIO 80,38 

BORGOFRANCO SUL PO 0,82 

BORGOFRANCO SUL PO 12,99 

BOZZOLO 19,53 

CANNETO SULL'OGLIO 28,32 

CARBONARA DI PO 15,27 

CARBONARA DI PO 0,05 

CASALMORO   27,08 

CASALOLDO 19,85 

CASALROMANO 15,34 

CASTEL D'ARIO 40,74 

CASTEL GOFFREDO 106,23 

CASTELBELFORTE 14,63 

CASTELLUCCHIO 20,54 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 77,90 

CAVRIANA 37,17 

CERESARA 19,65 

COMMESSAGGIO 7,65 

CURTATONE 138,46 

DOSOLO 23,21 

FELONICA 15,90 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 22,50 

GAZZUOLO 21,74 

GOITO 86,75 

GONZAGA 40,66 

GUIDIZZOLO 62,64 

MAGNACAVALLO 8,62 

MANTOVA 91,39 
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RETI FOGNARIE COMUNALI LUNGHEZZA (KM) 

MARCARIA 41,05 

MARIANA MANTOVANA 6,52 

MARMIROLO 57,46 

MEDOLE 42,21 

MOGLIA 32,62 

MONZAMBANO 28,35 

MOTTEGGIANA 14,50 

OSTIGLIA 41,78 

PEGOGNAGA 48,57 

PIEVE DI CORIANO 7,73 

PIUBEGA 18,34 

POGGIO RUSCO 45,15 

POMPONESCO 10,95 

PONTI SUL MINCIO 0,18 

PONTI SUL MINCIO 7,53 

PORTO MANTOVANO 74,20 

QUINGENTOLE 7,36 

QUISTELLO 36,54 

REDONDESCO 16,01 

REVERE 0,04 

REVERE 19,15 

RIVAROLO MANTOVANO 21,45 

RODIGO 37,65 

RODIGO 0,10 

RONCOFERRARO 47,23 

ROVERBELLA 44,04 

SABBIONETA 35,59 

SAN BENEDETTO PO 28,46 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 18,48 

SAN GIORGIO DI MANTOVA 41,23 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO 12,70 

SAN MARTINO DALL'ARGINE 12,79 

SCHIVENOGLIA 6,16 

SERMIDE 50,35 

SERRAVALLE A PO 10,62 

SOLFERINO 21,12 

SUSTINENTE 19,61 

SUZZARA 74,11 

VIADANA 68,06 

VILLA POMA 12,43 

VILLA POMA 0,02 

VILLIMPENTA 14,87 

VOLTA MANTOVANA 46,55 

TOTALE 2367,14 
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La consistenza degli impianti di sollevamento fognari, viene descritta nella Tabella D.21 dove è 

riportato il numero di impianti con la relativa potenza installata ed età media. Il numero 

complessivo di impianti di sollevamento risulta essere elevato ma giustificato in considerazione 

della morfologia prevalentemente pianeggiante del territorio Mantovano. Sono state censite 

complessivamente 289 stazioni,  con una età media che è di poco superiore ai 12 anni.  
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Tabella D.21 – Consistenza, età impianti di sollevamento fognari (rif.anno 2004) 

Comune Sollevamenti 
n° 

Potenza 
Installata 

KW 

Età  
media 

 Acquanegra sul Chiese 8 30 10 

 Asola 4 10 n.d. 

 Bigarello 3 24 15,5 

 Borgoforte 4 13 n.d. 

 Canneto S/O 4 24 15 

 Carbonara di Po 7 70 11 

 Casalmoro 6 6 12 

 Casalromano 1 n.d. 2 

 Castel d'Ario 8 33 13 

 Castel Goffredo 9 97 8 

 Castelbelforte 2 n.d. n.d. 

 Castellucchio 3 n.d. 12 

 Castiglione delle Stiviere 5 10 n.d. 

 Cavriana 2 2 1 

 Ceresara 5 5 11,5 

 Commessaggio 2 10 13 

 Dosolo 4 18 10 

 Felonica 2 10 n.d. 

 Gazoldo degli Ippoliti 2 9 11,5 

 Gazzuolo 8 8 n.d. 

 Goito 5 n.d. n.d. 

 Gonzaga 3 n.d. n.d. 

 Guidizzolo 1 n.d. n.d. 

 Magnacavallo 2 n.d. n.d. 

 Mantova 22 527 18 

 Marcaria 7 71 n.d. 

 Mariana Mantovana 4 6 n.d. 

 Moglia 2 12 n.d. 

 Monzambano 2 n.d. n.d. 

 Motteggiana 9 33 n.d. 

 Ostiglia 2 n.d. 12 

 Pegognaga 6 61 19 

 Pieve di Coriano 5 10 n.d. 

 Poggio Rusco 6 40 n.d. 

 Pomponesco 1 n.d. n.d. 

 Quingentole 5 n.d. 12,5 

 Quistello 2 10 18 

 Redondesco 3 6 n.d. 

 Revere 3 16 n.d. 

 Rivarolo Mantovano 1 n.d. 4 

 Rodigo 7 18 17 

 Roncoferraro 15 51 5 

 Roverbella 6 46 8 

 Sabbioneta 11 6 6 

 San Benedetto Po 11 39 7 

 San Giacomo delle 
Segnate 

5 10 n.d. 

 San Giovanni del Dosso 2 20 4 

 San Martino dall'Argine 5 5 14 

 Schivenoglia 1 n.d. n.d. 
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Comune Sollevamenti 
n° 

Potenza 
Installata 

KW 

Età  
media 

 Sermide 7 n.d. n.d. 

 Serravalle a Po 1 2 n.d. 

 Solferino 3 11 18 

 Sustinente 4 44 n.d. 

 Suzzara 9 27 21 

 Viadana 4 9 10 

 Villa Poma 3 n.d. n.d. 

 Villimpenta 4 6 9 

 Virgilio 2 n.d. 3 

 Volta Mantovana 4 12 6,5 

Ceresara 
Piubega 
Mariana M. 
Redondesco  

5 70 n.d. 

Tot 289 1547  

 

 

Allo stesso modo si indica la consistenza degli sfioratori di rete, che viene descritta nella Tabella 

D.22 dove è riportato il numero di impianti con la relativa portata sfiorante ed età media, per 

comune di appartenenza.  

 

Tabella D.22 – Consistenza, età manufatti sfioranti di rete (rif.anno 2004) 

Comune Sfioratori 
n° 

Portate 
Sfioro 
l/sec 

Età 
media 

 Acquanegra sul Chiese 13 29.449 18 

 Asola 7 65 n.d. 

 Bagnolo San Vito 3 n.d. n.d. 

  Bigarello 1 11 19 

  Borgoforte 10 35 n.d. 

 Bozzolo 8 178 n.d. 

 Canneto S/O 8 393 24 

 Carbonara di Po 1 26 24 

 Casalmoro 2 n.d. 21,5 

 Casalromano 6 n.d. 4,5 

  Castelbelforte 5 478 n.d. 

  Castel d'Ario 7 n.d. 17 

 Castel Goffredo 1 n.d. n.d. 

 Castellucchio 2 n.d. 15 

 Castiglione delle Stiviere 20 4.136 n.d. 

 Cavriana 9 n.d. n.d. 

 Ceresara 3 40 10 

 Commessaggio 4 115 n.d. 

 Dosolo 4 88 10 

 Felonica 1 21 26 

 Gazzuolo 11 222 n.d. 

 Goito 4 246 n.d. 

 Gonzaga 13 n.d. n.d. 

 Guidizzolo 8 n.d. n.d. 

 Magnacavallo 2 11 26 
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Comune Sfioratori 
n° 

Portate 
Sfioro 
l/sec 

Età 
media 

 Mantova 22 2.077 n.d. 

 Marcaria 11 n.d. n.d. 

 Mariana Mantovana 4 n.d. n.d. 

 Marmirolo 3 20 n.d. 

 Medole 8 2.155 n.d. 

 Moglia 8 1.152 n.d. 

 Monzambano 8 434 17 

 Motteggiana 7 632 5 

 Ostiglia 5 412 20 

 Pegognaga 15 2.174 20 

 Pieve di Coriano 2 133 n.d. 

 Poggio Rusco 1 12 n.d. 

 Pomponesco 1 n.d. n.d. 

  Ponti sul Mincio 2 n.d. 7 

 Porto Mantovano 33 n.d. n.d. 

 Quingentole 4 n.d. 15 

 Quistello 3 19 n.d. 

 Revere 2 195 n.d. 

 Rivarolo Mantovano 3 139 4 

 Rodigo 12 31.642 17 

 Roncoferraro 8 154 n.d. 

 Roverbella 4 126 11 

 Sabbioneta 14 n.d. 7 

 San Benedetto Po 1 718 n.d. 

 San Giacomo delle 
Segnate 

3 56 n.d. 

 San Giovanni del Dosso 1 14 19 

 San Martino dall'Argine 5 n.d. 14 

 Schivenoglia 1 10 n.d. 

 Sermide 10 n.d. n.d. 

 Serravalle a Po 1 80 22 

Solferino 10 192 24 

 Sustinente 1 n.d. 4 

  Suzzara 3 n.d. 24 

 Viadana 3 117 12,5 

 Villa Poma 2 16 n.d. 

  Villimpenta 7 n.d. n.d. 

  Virgilio 4 140 n.d. 

 Volta Mantovana 13 64 11 

RETE CONSORTILE 
CERESARA-PIUBEGA-
MARIANA M.-REDONDESCO 

5 173 n.d. 

RETE CONSORTILE 
SOLFERINO-CAVRIANA-
GUIDIZZOLO 

1 n.d. 2 

Tot 404 78568  
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CRITICITA’ E INDICATORI DI PERFORMANCE: VALORI ATTUALI 

Per quanto riguarda la rete fognaria l’RQTI definisce i seguenti indicatori. 

Frequenza di allagamenti e/o sversamenti da fognatura 

Tale indicatore è dato dal numero di episodi di allagamento della fognatura mista e nera ogni 100 

km di rete gestita. Tale valore risulta circa pari a 1, superiore alla soglia pari a 1 definita come limite 

buono. 

Adeguatezza normativa agli scaricatori 

Tale parametro rappresenta il rapporto tra il numero di scaricatori nella rete fognaria non adeguati 

(in relazione alle portate di attivazione e ai solidi sospesi ove previsto) e il numero totale degli 

scaricatori. Risulta quindi che tutti i 478 scaricatori di piena presenti sono adeguati alla normativa 

vigente. 

Controllo degli scaricatori di piena 

Rappresenta l’incidenza del numero di scaricatori di piena non oggetto di ispezione o non dotati di 

sistema di rilevamento automatico.  Tale parametro risulta pari al 41%, superiore al valore soglia del 

10%. 

 
Gli impianti di depurazione 
 

Il territorio dell’ATO dispone complessivamente di 107 impianti di depurazione per una potenzialità 

di 513.174 abitanti equivalenti (A.E.), nelle tabelle D.23 e D.24 è riportata la localizzazione degli 

impianti, la tipologia di trattamento effettuata, la potenzialità di progetto in A.E. e l’età.  
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Tabella D.23 – Localizzazione, potenzialità di progetto ed età impianti di depurazione (dati SiRE 2018) 

ID_DP DP_Nome 
Scarico_X_ 

UTM 

Scarico_Y_ 

UTM 

Anno 

Attivazione 

DP_AE_Proget

to_TOT 

Tratta-

mento_IAS 

DP02000101 

Acquanegra sul 
Chiese - Mosio 616641.5511 5000429.98 1996 600. no 

DP02000102 

Acquanegra sul 
Chiese 612581.6551 5001659.95 1975 2,500. no 

DP02000201 Asola 611171.6904 5007939.895 2007 10,000. no 

DP02000202 Asola - Barchi 611961.6761 5005219.915 1994 906. no 

DP02000203 Asola - Castelnuovo 614711.6647 5011259.867 1991 3,500. no 

DP02000302 

Bagnolo S. Vito - 
Campione 643591.5813 4993548.061 1989 450. no 

DP02000303 

Bagnolo S. Vito - S. 
Nicolò Po 644062.5585 4990860.122 1984 700. no 

DP02000305 

Bagnolo S. Vito - 
Zona PIP 646480.5389 4994610.021 1985 250. no 

DP02000306 Bagnolo S. Vito 647470.5258 4994980.007 1980 6,000. no 

DP02000401 Bigarello Gazzo 649420.574 5004179.819 1980 2,479. no 

DP02000501 

Borgoforte - Roma-
nore 638920.7095 4992300.1 1980 1,620. no 

DP02000503 

Borgoforte - capo-
luogo 638180.722 4990830.133 1980 900. no 

DP02000504 

Borgoforte - Scorza-
rolo 632750.8864 4990580.149 1990 270. no 

DP02000701 Bozzolo 617171.4908 4996080.059 1986 6,500. no 

DP02000802 

Canneto sull'Oglio 
loc. Breda 609031.673 5000000.008 2007 5,000. no 

DP02000901 Carbonara di Po 675119.8846 4989100.127 1980 2,500. no 

DP02001001 Casalmoro 610251.7125 5012229.861 1983 1,800. no 

DP02001201 Casalromano 607551.7074 5005679.935 1971 1,200. no 

DP02001202 

Casalromano - Fon-
tanella Grazioli 604272.7284 5005292.958 1991 500. no 

DP02001301 Castelbelforte 648990.6345 5007849.759 1989 4,000. no 

DP02001401 Castel d'Ario 655820.4867 5005559.753 1976 4,666. no 

DP02001502 

Castel Goffredo - 
Villa 613380.7091 5014902.84 2004 18,000. no 

DP02001601 Castellucchio 630316.0796 5000816.003 1986 5,500. no 

DP02001701 

Castiglione delle Sti-
viere 617489.7119 5024890.784 1985 70,000. no 

DP02001702 

Castiglione delle Sti-
viere - S. Maria 
Astore 618064.7323 5027949.74 2001 200. no 

DP02001901 

Ceresara - Villa 
Cappella 623411.4289 5009439.956 1998 258. no 

DP02002001 

Commessaggio - 
Colombarola 622371.2522 4988020.235 1980 2,000. no 

DP02002101 

Curtatone - Buscol-
do, S. Matteo 633690.8868 4995030.068 1983 1,800. no 

DP02002201 Dosolo 628331.005 4979670.423 2003 3,000. no 

DP02002301 Felonica 686071.6588 4982870.144 1980 1,620. no 

DP02002501 Gazzuolo 624311.2195 4991830.153 1982 2,300. no 

DP02002601 Goito 630741.1982 5011149.896 1980 8,000. no 
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ID_DP DP_Nome 
Scarico_X_ 

UTM 

Scarico_Y_ 

UTM 

Anno 

Attivazione 

DP_AE_Proget

to_TOT 

Tratta-

mento_IAS 

DP02002602 Goito - Solarolo 624941.3849 5010009.948 1995 1,000. no 

DP02002702 Gonzaga 1644767.751 4979317.41 2017 8,500. no 

DP02002801 Guidizzolo 624760.4586 5015624.914 2002 17,500. no 

DP02002901 Magnacavallo 672299.9265 4986390.234 1983 1,080. no 

DP02003001 Mantova 641940.6804 4999950.962 1978 100,000. no 

DP02003002 

Mantova - zona arti-
gianale 645320.5967 4999549.944 1990 1,500. no 

DP02003101 Marcaria 620851.384 4997210.056 1980 1,500. no 

DP02003102 

Marcaria - S. Miche-
le in Bosco 623541.2879 4996280.08 1980 650. no 

DP02003103 

Marcaria - Campitel-
lo 625931.1703 4993540.113 1985 3,000. no 

DP02003105 

Marcaria - 
PILASTRO 628231.1191 4997060.059 1990 2,000. no 

DP02003302 

MARMIROLO - Str. 
Soave 636877.9527 5008343.875 1979 6,600. no 

DP02003304 

Marmirolo - Zona 
Ind.le, Via Vittorio 638962.8668 5007137.872 1989 500. no 

DP02003305 Marmirolo - Pozzolo 635391.144 5016939.775 1989 1,500. no 

DP02003306 

Marmirolo - Zona 
Ind.le, Marengo 637031.0065 5012139.823 1989 360. no 

DP02003501 Moglia 650950.3743 4978455.456 1981 11,667. no 

DP02003502 Moglia - Bondanello 653652.3298 4980825.389 1981 933. no 

DP02003601 Monzambano 632753.4065 5027069.641 1976 2,500. no 

DP02003602 

Monzambano - Ca-
stellaro Lagusello 627981.5091 5025999.734 1984 1,000. no 

DP02003701 

Motteggiana - Cimi-
tero Villa Saviola 641849.6055 4988206.185 1980 1,350. no 

DP02003702 Motteggiana 637990.7089 4987760.197 1990 1,350. no 

DP02003801 Ostiglia 668280.084 4994450.024 1973 6,200. no 

DP02003802 Ostiglia - Correggioli 670860.0076 4993360.04 1975 1,500. no 

DP02003901 Pegognaga 647171.4721 4984731.266 1982 8,000. no 

DP02004001 Pieve di Coriano 665852.1127 4988675.224 1980 900. no 

DP02004201 Poggio Rusco 667502.0361 4982188.397 1985 5,500. no 

DP02004202 

Poggio Rusco - 
Dragoncello 673283.8904 4981863.345 2003 100. no 

DP02004302 Pomponesco 625789.0883 4977183.504 2001 9,500. no 

DP02004401 Ponti sul Mincio 631901.4722 5029529.604 1995 2,000. no 

DP02004402 
Ponti sul Mincio-
Marchino 632908.4302 5028542.609   300. no 

DP02004501 

Porto Mantovano - 
Favorita 641040.7653 5004982.888 1975 11,000. no 

DP02004503 

Porto Mantovano - 
Mantovanella 639290.8263 5005239.897 1977 7,600. no 

DP02004601 Quingentole 661170.2241 4988800.216 1985 900. no 
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ID_DP DP_Nome 
Scarico_X_ 

UTM 

Scarico_Y_ 

UTM 

Anno 

Attivazione 

DP_AE_Proget

to_TOT 

Tratta-

mento_IAS 

DP02004701 Quistello 656410.2937 4984560.301 1986 7,000. no 

DP02004702 Quistello - S. Lucia 658050.2926 4989340.168 1986 150. no 

DP02004703 Quistello - Nuvolato 658598.2732 4988178.21 1986 350. no 

DP02004801 Redondesco 620231.442 5000929.995 2003 7,800. no 

DP02004901 Revere 667900.0643 4989680.175 1986 3,200. no 

DP02005002 Rivarolo Mantovano 613548.5488 4991122.164 1997 3,000. no 

DP02005101 Rodigo 628481.2173 5006499.952 1988 2,167. no 

DP02005102 

Rodigo - Rivalta sul 
Mincio 632171.0395 5003459.964 1986 3,000. no 

DP02005202 

Roncoferraro - Go-
vernolo 654766.4015 4994915.971 1979 3,000. no 

DP02005203 Roncoferraro 653403.4641 4999189.877 1977 4,000. no 

DP02005301 Roverbella 638930.9732 5013589.779 1990 4,200. no 

DP02005302 

Roverbella - Malavi-
cina 640510.982 5016629.709 1980 4,375. no 

DP02005303 

Roverbella - Casti-
glione Mantovano 642910.8583 5014079.721 1985 2,000. no 

DP02005304 

Roverbella - Cane-
dole 645241.7518 5011009.747 1988 700. no 

DP02005401 

Sabbioneta - Villa 
Pasquali, Breda Ci-
soni 620311.2854 4984080.326 1993 5,000. no 

DP02005501 S. Benedetto Po 653120.3968 4989880.112 1980 7,000. no 

DP02005502 

S. Benedetto Po - 
Portiolo 646459.5093 4989291.151 1990 800. no 

DP02005503 

S. Benedetto Po - 
Mirasole 656220.347 4991670.078 1985 400. no 

DP02005504 

S. Benedetto Po - 
Zovo 650754.4075 4985124.257 1988 60. no 

DP02005506 

S. Benedetto Po - S. 
Siro 656780.3257 4990304.126 1996 140. no 

DP02005702 

S. Giorgio di Manto-
va - Villanova de 
Bellis, Via Tazzoli 647336.5784 5001311.893 1990 600. no 

DP02005703 

S. Giorgio di Manto-
va - Via Villanova 
Maiardina 645090.6952 5007299.813 1991 600. no 

DP02005901 

S. Martino dall'Argi-
ne 619861.3886 4994550.094 1980 2,700. no 

DP02006001 Schivenoglia 662870.1592 4984180.376 1982 1,000. no 

DP02006101 Sermide 679869.7773 4985080.179 1978 10,000. no 

DP02006102 

Sermide - Malcanto-
ne 677169.8171 4980580.325 1988 540. no 

DP02006103 Sermide - Porcara 680269.7628 4980980.272 1995 100. no 
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ID_DP DP_Nome 
Scarico_X_ 

UTM 

Scarico_Y_ 

UTM 

Anno 

Attivazione 

DP_AE_Proget

to_TOT 

Tratta-

mento_IAS 

DP02006104 Sermide - Arginino 677000.8418 4987458.152 2008 100. no 

DP02006201 Serravalle a Po 663036.2143 4993137.093 1980 1,000. no 

DP02006401 Sustinente 659693.2838 4993048.066   2,333. no 

DP02006501 Suzzara 637629.702 4985024.253 1980 13,500. no 

DP02006502 

Suzzara - Brusatas-
so 639820.6411 4982710.317 1983 5,400. no 

DP02006503 Suzzara - Tabellano 635250.7736 4986230.228 1980 3,150. no 

DP02006504 Suzzara - Vie Nuove 642444.5716 4984295.275 1985 200. no 

DP02006505 
Suzzara - San Pro-
spero 640838.6268 4986968.213   100. no 

DP02006601 Viadana - Gerbolina 622131.2067 4978680.475 2002 2,000. no 

DP02006602 Viadana 619011.2912 4977260.526 1996 13,000. no 

DP02006701 Villa Poma 665800.0931 4985400.33 1983 1,500. no 

DP02006801 Villimpenta 659240.367 5000329.875 1986 2,250. no 

DP02006901 Virgilio - Pietole 643354.6127 4996901.005 1990 2,000. no 

DP02007001 

Volta Mantovana - 
Zona Nord Est 631491.315 5020009.79 1978 2,450. no 

DP02007002 

Volta Mantovana - 
Cereta 628421.3662 5017309.858 2002 800. no 

DP02007003 

Volta Mantovana - 
Zona Sud Ovest 630100.3414 5019060.82 1994 2,500. no 
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Tabella D.24– Tipologia trattamento degli impianti di depurazione (dati SiRE 2018) 

ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

DP02000

101 

Acquane-

gra sul 

Chiese - 

Mosio no 

no 1 no 
Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02000

102 

Acquane-

gra sul 

Chiese no 

no 1 no 

terziario no si si si si no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02000

201 
Asola 

no 

no 1 no Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

centrifuga no 

DP02000

202 

Asola - 

Barchi no 
no 1 no 

Secon-

dario no no si no no no si no si no no Clorazione no no no no 

DP02000

203 

Asola - 

Castel-

nuovo no 

no 1 no Secon-

dario no si si no no no si 

Altra 

ossida-

zione si no no Clorazione no no no no 

DP02000

302 

Bagnolo S. 

Vito - 

Campione 
no 

no 1 no 
Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02000

303 

Bagnolo S. 

Vito - S. 

Nicolò Po no 

no 1 no Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02000

305 

Bagnolo S. 

Vito - Zona 

PIP no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02000

306 

Bagnolo S. 

Vito 

no 

no 2 no 
Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02000

401 

Bigarello 

Gazzo 
no 

no 1 no 

Terziario no si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si no Clorazione no no no no 

DP02000

501 

Borgoforte 

- Romano-

re no 

no 1 no 

Terziario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si Clorazione no no no no 

DP02000

503 

Borgoforte 

- capo- no 
no 1 no 

terziario no si si no no no si 

Ossida-

zione no no no Clorazione no no no no 
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ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
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N° 
_Lin
ee 
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nd 
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mento 

Gri-
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so-
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na 

Gri
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atu
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ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 
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m
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a 
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ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
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nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
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tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
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Post_
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ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

luogo sospesa 

DP02000

504 

Borgoforte 

- Scorzaro-

lo no 

no 1 no 

Terziario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02000

701 
Bozzolo 

no 

no 1 no 
Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione   no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02000

802 

Canneto 

sull'Oglio 

loc. Breda no 

no 1 no Secon-

dario no si si si si no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no 

Filtra-

zione 

sabbia 

Disidrata-

zione con 

centrifuga no 

DP02000

901 

Carbonara 

di Po 
no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02001

001 
Casalmoro 

no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si Clorazione no no no no 

DP02001

201 

Casalro-

mano 
no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02001

202 

Casalro-

mano - 

Fontanella 

Grazioli no 

no 1 no 
Secon-

dario no si si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02001

301 

Castelbel-

forte 
no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02001

401 

Castel d'A-

rio 
no 

no 2 no Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02001

502 

Castel 

Goffredo - 

Villa no 

no 1 no Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si si Clorazione no sì 

Disidrata-

zione con 

centrifuga no 

DP02001

601 

Castelluc-

chio 
no 

no  no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Altra disin-

fezione no no   no 
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zione 

Posti-
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DP02001

701 

Castiglio-

ne delle 

Stiviere 
no 

si 2 

bi

olo

gi-

co 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si si 

Peraceti-

co no sì 

Disidrata-

zione con 

centrifuga no 

DP02001

702 

Castiglio-

ne delle 

Stiviere - S. 

Maria 

Astore no 

no 1 no 

Secon-

dario si si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Peraceti-

co no no no no 

DP02001

901 

Ceresara - 

Villa Cap-

pella si 

no 1 no Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no no no no no no 

DP02002

001 

Commes-

saggio - 

Colomba-

rola no 

no 1 no 
Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02002

101 

Curtatone 

- Buscoldo, 

S. Matteo no 

no 1 no Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02002

201 
Dosolo 

no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Peraceti-

co no no no no 

DP02002

301 
Felonica 

no 

no 1 no Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02002

501 
Gazzuolo 

no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02002

601 
Goito 

no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

centrifuga no 

DP02002

602 

Goito - So-

larolo 
no 

no 1 no Secon-

dario no si si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no 

Altra disin-

fezione no no no no 

DP02002

701 
Gonzaga 

si 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no si si Clorazione no no sì no 
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ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

DP02002

801 
Guidizzolo 

no 

no 1 no 
Secon-

dario si si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si 

Altra disin-

fezione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02002

901 

Magna-

cavallo 
no 

no 1 no Secon-

dario no si no no si no si 

Ossida-

zione 

adesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

001 
Mantova 

no 

si 1 

bi

olo

gi-

co 

co

n 

os-

si-

ge

no 

pu

ro 

Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no si Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

centrifuga si 

DP02003

002 

Mantova - 

zona arti-

gianale no 

no 1 no Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

101 
Marcaria 

no 

no 1 no Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione   no   no 

DP02003

102 

Marcaria - 

S. Michele 

in Bosco no 

no 1 no 

terziario no si si si si no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

103 

Marcaria - 

Campitel-

lo no 

no 1 no Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si no Clorazione no no no no 

DP02003

105 

Marcaria - 

PILASTRO no 
no 1 no 

Secon-

dario no no si no no no si no si no no Clorazione no no no no 

DP02003

302 

MARMIROL

O - Str. 

Soave no 

no 1 no Secon-

dario no si si no no no si 

Altra 

ossida-

zione no no no Clorazione no no no no 

DP02003

304 

Marmirolo 

- Zona no 
no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione no no no Clorazione no no no no 



Capitolo D – Lo stato di fatto dei servizi idrici 

                               Piano d’Ambito Revisione 2018 - A.T.O. della Provincia di Mantova                         pag. 211                         

ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

Ind.le, Via 

Vittorio 

sospesa 

DP02003

305 

Marmirolo 

- Pozzolo 
no 

no 1 no Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

306 

Marmirolo 

- Zona 

Ind.le, Ma-

rengo no 

no 1 no 
Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

501 
Moglia 

no 

no 1 no Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no 

Peraceti-

co no no no si 

DP02003

502 

Moglia - 

Bondanel-

lo no 

no 1 no 

Terziario no si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no no no no no no 

DP02003

601 

Monzam-

bano 
no 

no 1 no 

Terziario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Peraceti-

co no no no no 

DP02003

602 

Monzam-

bano - Ca-

stellaro 

Lagusello no 

no 1 no 

terziario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Peraceti-

co no no no no 

DP02003

701 

Motteg-

giana - 

Cimitero 

Villa Savio-

la no 

no 1 no 

Terziario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

702 

Motteg-

giana 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

801 
Ostiglia 

no no 1 no 

Secon-

dario no si si si si no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

802 

Ostiglia - 

Correggioli 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02003

901 

Pegogna-

ga no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione si no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con no 
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ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

sospesa nastropres-

sa 

DP02004

001 

Pieve di 

Coriano 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02004

201 

Poggio 

Rusco 
no no 1 no 

Secon-

dario no si si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no 

Peraceti-

co no no no no 

DP02004

202 

Poggio 

Rusco - 

Dragon-

cello no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no no no no no no 

DP02004

302 

Pompone-

sco 

no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02004

401 

Ponti sul 

Mincio 
no no 2 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02004

402 

Ponti sul 

Mincio-

Marchino no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione         

DP02004

501 

Porto Man-

tovano - 

Favorita no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02004

503 

Porto Man-

tovano - 

Mantova-

nella no no 1 no 

Secon-

dario si si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si Clorazione no no no no 

DP02004

601 

Quingen-

tole 
no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02004

701 
Quistello 

no no 1 no 

Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02004

702 

Quistello - 

S. Lucia 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 



Capitolo D – Lo stato di fatto dei servizi idrici 

                               Piano d’Ambito Revisione 2018 - A.T.O. della Provincia di Mantova                         pag. 213                         

ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

DP02004

703 

Quistello - 

Nuvolato 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02004

801 

Redonde-

sco 
no no 1 no 

Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02004

901 
Revere 

no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no si 

DP02005

002 

Rivarolo 

Mantova-

no 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02005

101 
Rodigo 

no no 1 no 

Secon-

dario no si si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si Clorazione no no no no 

DP02005

102 

Rodigo - 

Rivalta sul 

Mincio no no 2 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02005

202 

Roncofer-

raro - Go-

vernolo no no 2 no 

Secon-

dario si si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02005

203 

Roncofer-

raro 
no no   no 

Secon-

dario no si no no si no si 

Ossida-

zione 

adesa si no no Clorazione no no no no 

DP02005

301 
Roverbella 

no si 2 si 

Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02005

302 

Roverbella 

- Malavici-

na no no 1 no 

Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02005

303 

Roverbella 

- Casti-

glione 

Mantova-

no no no 1 no 

Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si Clorazione no no no no 

DP02005 Roverbella no no 1 no terziario no si si si si no si Ossida- si no no Clorazione no no no no 
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ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

304 - Canedo-

le 

zione 

sospesa 

DP02005

401 

Sabbione-

ta - Villa 

Pasquali, 

Breda Ci-

soni no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02005

501 

S. Bene-

detto Po 

no no 1 no 

Secon-

dario no no si no no no si no si no no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02005

502 

S. Bene-

detto Po - 

Portiolo no no 1 no 

Secon-

dario no si si no no no si 

Altra 

ossida-

zione no no no Clorazione no no no no 

DP02005

503 

S. Bene-

detto Po - 

Mirasole no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si si Clorazione no no no no 

DP02005

504 

S. Bene-

detto Po - 

Zovo no no 1 no 

Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Altra disin-

fezione no no no no 

DP02005

506 

S. Bene-

detto Po - 

S. Siro no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si si 

Peraceti-

co no no no no 

DP02005

702 

S. Giorgio 

di Manto-

va - Villa-

nova de 

Bellis, Via 

Tazzoli no no 2 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Peraceti-

co       no 

DP02005

703 

S. Giorgio 

di Manto-

va - Via 

Villanova 

Maiardina si no 1 no Terziario no si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no no       no 

DP02005

901 

S. Martino 

dall'Argine 
no no 1 no Terziario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 
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ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

DP02006

001 

Schiveno-

glia 
no si 1 si terziario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02006

101 
Sermide 

no no 1 no Terziario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no 

Peraceti-

co no no no no 

DP02006

102 

Sermide - 

Malcanto-

ne no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

103 

Sermide - 

Porcara 
no no 1 no 

Secon-

dario no si si si si no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

104 

Sermide - 

Arginino 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

201 

Serravalle 

a Po 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no 

Altra disin-

fezione no no no no 

DP02006

401 
Sustinente 

si no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no si si Clorazione no no no no 

DP02006

501 
Suzzara 

no no 1 no 

Secon-

dario no si si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no si 

Altra disin-

fezione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02006

502 

Suzzara - 

Brusatasso 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

503 

Suzzara - 

Tabellano 
no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no si Clorazione no no no no 

DP02006

504 

Suzzara - 

Vie Nuove 
no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

505 

Suzzara - 

San Pro-

spero no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione         
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ID_DP  DP_Nome 

DP_
Trat
ta

me
nto 
Ap
pro
pria
to 

Va
sc
a_
Ac
cu
mu
lo 

N° 
_Lin
ee 

Tra
tta
m

ent
o_I
nd 

Livel-
lo_Tratta
mento 

Gri-
glia
tu-
ra_

gros
so-
la-
na 

Gri
gli
atu
ra_
fi-
ne 

Dis
sa
bbi
atu
ra 

Di-
so-
lea
tu-
ra 

Se
d.  
Pri
m
ari
a 

Ch
ia-
ri-
flo
cc
ula
zio
ne 

Se
d 
Se
co
nd
ari
a 

Ossida-
zione 

Acq_
Al-

tri_Tr
at-
ta-

ment
i_Sec
on-
dari 

Post_
deni-
trifi-
ca-

zione 

De-
fo-
sfa-
ta-

zione 

Disinfezio-
ne 

Acq_Altri_Trat
tamen-

ti_Terziari 

Filtra-
zione 

Disidrata-
zione 

Posti-
spessi-
mento 

DP02006

601 

Viadana - 

Gerbolina 
no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

602 
Viadana 

no no 1 no 

Secon-

dario si si no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si si no Clorazione no no 

Disidrata-

zione con 

nastropres-

sa no 

DP02006

701 
Villa Poma 

no no 1 no 

Secon-

dario si no no no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no Clorazione no no no no 

DP02006

801 

Villimpen-

ta 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02006

901 

Virgilio - 

Pietole 
no no 1 no 

Secon-

dario si no si si no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02007

001 

Volta 

Mantova-

na - Zona 

Nord Est no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02007

002 

Volta 

Mantova-

na - Cere-

ta no no 1 no 

Secon-

dario no si si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa no no no Clorazione no no no no 

DP02007

003 

Volta 

Mantova-

na - Zona 

Sud Ovest no no 1 no 

Secon-

dario si no si no no no si 

Ossida-

zione 

sospesa si no no 

Peraceti-

co no no no no 
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CRITICITA’ E INDICATORI DI PERFORMANCE: VALORI ATTUALI 

Per gli impianti di depurazione, i parametri definiti dall’RQTI sono i seguenti. 

Smaltimento fanghi in discarica 

Rappresenta il rapporto tra la quota fanghi in uscita dagli impianti di depurazione e destinata allo 

smaltimento in discarica e il totale di fanghi in uscita, entrambi espressi in tonnellate di sostanza 

secca. Risulta, con i dati ad oggi disponibili (2015-2016), che il 14% dei fanghi prodotti vengano 

smaltiti in discarica, quindi un valore inferiore al 15% preso a riferimento come valore soglia di una 

buona qualità.  

Qualità dell’acqua depurata 

La qualità dell’acqua depurata è definita come tasso percentuale di campioni caratterizzati dal 

superamento di uno o più limiti di emissione sull’acqua reflua sul totale dei campionamenti 

effettuati dal gestore, ai sensi dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 di dimensione 

superiore ai 2000 a.e. Nella Provincia di Mantova circa l’1.1% dei controlli effettuati dai gestori sui 

reflui in uscita ai depuratori supera i limiti previsti, valore leggermente superiore all’1% .  
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Figura D.11 – Esiti medi degli autocontrolli dei gestori in uscita ai depuratori per i principali inquinanti (dati SIRE 

2017) 
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Figura D.12 – Esiti massimi degli autocontrolli dei gestori in uscita ai depuratori per i principali inquinanti (dati 

SIRE 2017) 

 

 

Le figure mostrano rispettivamente i valori medi e massimi riscontrati dai gestori in uscita dai 

depuratori per il 2017. I valori presi a riferimento sono dei valori indicativi: per Arsenico, Azoto 

ammoniacale, Cloruri, e grassi è stato utilizzato il limite per lo scarico in corpo idrico superficiale; per 

Azoto totale e fosforo il limite è quello per gli impianti di depurazione con potenzialità tra 10.000 e 

100.000 a.e. con recapito in zone sensibili; per i restanti parametri il limite è quello per gli impianti di 

depurazione. 

I dati del 2017 dei controlli interni mostrano come non vi siano criticità per quanto riguarda i valori 

medi dei principali parametri, mentre si osservano dei valori più elevati rispetto a quelli presi a 

riferimento per l’azoto totale, il BOD-5, l’Escherichia Coli, il fosforo totale e i solidi sospesi totali.  

 

E’ infine da segnalare come l’ARPA, all’interno del Programma di controllo degli scarichi degli 

impianti di depurazioni, rilevi, ormai da alcuni anni, la non conformità per il parametro “Saggio di 

tossicità acuta”, per cui non è prevista l’applicazione diretta di sanzioni di cui al titolo V del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. ma implica l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, con la ricerca 

delle cause e la loro rimozione. L’ARPA (Dipartimento di Mantova) ha inoltre effettuato degli 

approfondimenti con analisi nei corpi idrici recettori di alcuni impianti, evidenziando alcune 

criticità. 
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D.6. La struttura gestionale attuale, i costi e gli aspetti economico-finanziari, le 
tariffe applicate    

 
                                       

D.6.1. Il quadro delle forme di gestione attuali 

 
Nell’ambito territoriale della Provincia di Mantova il SII è attualmente organizzato in tre aree 

omogenee individuate nel Piano d’Ambito approvato nel 2004 dalla Conferenza dei Comuni 

dell’ATO della Provincia di Mantova e, dunque, in forza di quanto all’epoca stabilito dalla Legge 

Galli. 

In particolare: 

• con Deliberazione della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di 

Mantova n. 4 del 20.5.2004 è stato adottato il Piano d’Ambito; 

• con Decreto del Presidente della Provincia di Mantova - individuata dalla 

Conferenza dei Comuni, in data 13.6.2002, quale ente responsabile del coordinamento, 

come previsto dall’art. 7, comma 2 del Regolamento della Regione Lombardia m. 5/2001 

(ai sensi della L.R. Lombardia n. 21/1998), è stato approvato il medesimo Piano d’Ambito; 

• al Capitolo G del Piano d’Ambito, rubricato Modello gestionale, si è provveduto 

all’individuazione – sulla base della coerenza territoriale di riferimento e delle previsioni 

pianificatorie vigenti - di tre aree omogenee quale soluzione per il superamento della 

frammentazione delle gestioni esistenti: 

o zona alto mantovano; 

o zona medio mantovano e viadanese; 

o zona dell’Oltrepò mantovano; 

• la suddivisione in tali sottozone di ambito era funzionale - in coerenza, come visto, 

con le previsioni della L.R. n. 26/2003, all’epoca vigente - all’individuazione del 

conseguimento dell’unitarietà gestionale per aree omogenee, introducendo anche ulteriori 

processi di aggregazione gestionale di ambito; 

• con Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2 del 18.11.2005 e Decreto del 

Presidente della Provincia di Mantova n. 54 del 24.11.2005, prot. 86704 del 28.11.2005, in 

attuazione di una possibile riorganizzazione secondo le forme previste dal Piano d’Ambito 

ed in conformità alla normativa vigente, veniva individuato il modello gestionale per le 

previste tre zone omogenee nei seguenti soggetti gestori/erogatori (punto 2 del deliberato): 

o zona omogenea 1: INDECAST S.p.A. e SISAM S.p.A.; 

o zona omogenea 2: TEA S.p.A. e ASEP S.p.A.; 

o zona omogenea 3: AIMAG S.p.A.; 

• inoltre, all’epoca residuavano talune ulteriori gestioni di segmenti si servizio per 

territori limitati, tra le quali, attualmente in essere, le seguenti: 

o ACQUE POTABILI S.p.A. per il servizio di acquedotto nel territorio comunale di 
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Commessaggio, Gazzuolo, Pomponesco, Sabbioneta e Viadana; 

o GISI S.p.A.: per il servizio di fognatura e depurazione nei Comuni di Commessaggio, 

Gazzuolo, Pomponesco, Sabbioneta, Viadana e Comune di San Benedetto Po; 

• l’affidamento a INDECAST S.p.A. e SISAM S.p.A., TEA S.p.A., ASEP S.p.A. e AIMAG 

S.p.A. (prescindendo dalle ulteriori residuali gestioni), era comunque subordinato: 

o ad una ridefinizione delle tre zone omogenee di cui al Piano d’Ambito (punto 1 del 

deliberato); 

o ad un periodo transitorio, conforme alla normativa nazionale (Legge Galli) e di 

graduale riorganizzazione del servizio riducendo la frammentazione, in particolare, 

delle gestioni esistenti in economica e delle gestioni non salvaguardate nel territorio 

dell’ambito assorbite dai gestori delle tre zone omogenee (punto 3 del deliberato); 

o alla previa redazione da parte dei gestori/erogatori dei piani industriali - e sulla base 

delle linee guida fornite dall’Autorità - atti ad indicare e confermare i vantaggi 

economici, funzionali ed ambientali derivanti dall’affidamento ad una pluralità di 

soggetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. R. Lombardia n. 26/2003, 

all’art. 49,comma 2 e del citato Regolamento regionale n. 4 del 28.2.2005 (punto 5 

del deliberato); 

o al possesso dei requisiti da parte dei gestori/erogatori affidatari, così come previsti 

dalla normativa vigente, generale e di settore (punto 4 del deliberato); 

• sottolineando: 

o le forme di collaborazione tra INDECAST S.p.A. e SISAM S.p.A. per la zona omogenea 

1; 

o le forme di collaborazione tra TEA S.p.A. e ASEP S.p.A. per la zona omogenea 1; 

o l’opportunità che i gestori/erogatori procedessero ad ulteriori e più ampie forme di 

collaborazione e sinergia finalizzate all’ottimizzazione dell’organizzazione del 

complessivo servizio di ambito; 

• con Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del 21.12.2006 e Decreto del 

Presidente della Provincia di Mantova n. 64 del 9.1.2007 venivano approvati i piani industriali 

dei gestori INDECAST S.p.A. e SISAM S.p.A., TEA Acque S.p.A. e AIMAG S.p.A., la carta dei 

servizi e lo schema di contratto di servizio, in ossequio alle previsioni regionali di cui alla 

D.G.R. 23 dicembre 2004 n. 7/20121, recante approvazione, ai sensi dell’art. 48, comma 2, 

lettere b) e c), della L.R. Lombardia n. 26/2003; 

• con Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del 26.4.2007 e Decreto del 

Presidente della Provincia di Mantova n. 74 del 7.5.2007 veniva approvato il piano 

industriale del gestore ASEP S.p.A.; 

• in data 28.6.2007 veniva sottoscritto (i) il contratto di servizio per la gestione ed (ii) il 

contratto di servizio per l’erogazione con TEA Acque S.p.A. per la durata di venti anni a 

decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025; 

• in data 28.6.2007 veniva sottoscritto il (i) il contratto di servizio per la gestione ed (ii) il 
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contratto di servizio per l’erogazione con AIMAG S.p.A. per la durata di venti anni a 

decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025; 

• in data 30.8.2007 veniva sottoscritto (i) il contratto di servizio per la gestione con 

SICAM S.r.l. (e SISAM S.p.A.) ed (ii) il contratto di servizio per l’erogazione con SISAM S.p.A. 

per la durata di venti anni a decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025; 

• in data 10.7.2007 veniva sottoscritto (i) il contratto di servizio per la gestione ed (ii) il 

contratto di servizio per l’erogazione con INDECAST S.r.l. per la durata di venti anni a 

decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025; 

• in data 6.8.2007 veniva sottoscritto (i) il contratto di servizio per la gestione ed (ii) il 

contratto di servizio per l’erogazione con ASEP S.p.A. per la durata di venti anni a decorrere 

dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025. 

L’affidamento del SII per la zona dell’altro mantovano è avvenuta in favore della società INDECAST 

S.p.A. (“INDECAST”) e della distinta società SISAM S.p.A. (“SISAM”) che, nelle more della 

sottoscrizione del contratto ha creato la società di gestione delle reti, SICAM S.r.l. (“SICAM”), ai sensi 

della normativa regionale sopravvenuta di cui alla L.R. Lombardia n. 18/2006 modificativa della L.R. 

Lombardia n. 26/2003. 

A seguito di un’operazione di “scissione parziale” – in base alla quale la società scissa Aspam S.r.l. 

ha trasferito a INDECAST una parte del proprio patrimonio rappresentato dal ramo aziendale per la 

gestione di due farmacie comunali e degli ambulatori - INDECAST ha parzialmente modificato il 

proprio statuto. 

I risultati delle analisi ricognitorie dell’ATO, svolte nel 2013 nel corso della revisione del Piano 

d’ambito della Provincia di Mantova, hanno evidenziato che la gestione Indecast del ciclo idrico 

integrato del Comune di Castiglione delle Stiviere non è ritenuta coerente con l’ordinamento 

comunitario, talché l’Autorità d’ambito ha auspicato che la stessa società ponga in essere tutte le 

opportune operazioni, anche societarie, idonee a renderne conforme l’affidamento. 

In data 6 ottobre 2014 Tea spa e Indecast srl hanno sottoscritto una lettera di intenti, in forza della 

quale hanno convenuto di analizzare congiuntamente le possibilità di realizzazione di una 

partnership finalizzata all’integrazione tecnica, economica e societaria dei rispettivi Servizi Idrici 

Integrati, tesa a dare attuazione agli indirizzi impartiti dall’ATO della provincia di Mantova nel 

processo di revisione del piano d’ambito. 

Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha condiviso tale strategia aggregativa e, nell’ambito del 

piano di razionalizzazione delle società partecipate, con delibera c.c. nr. 14 del 30/3/2015, ha 

approvato tra l’altro un indirizzo riguardante la cessione del ramo d’azienda del SII di Indecast srl a 

Tea spa o a Tea acque srl, in conformità sia alla delibera di Indecast Srl del 05/03/2015, sia alla 

deliberazione nr. 10 del 26/3/2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità dell’ATO della 

provincia di Mantova, che ha stabilito quale termine di completamento dell’operazione il 

31/12/2015. 

Tra tea Spa, il comune di Castiglione delle Stiviere e Indecasrt Srl è stata sottoscritta una 
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convenzione con l’impegno di attuare il progetto di integrazione ed aggregazione tecnica 

economica e societaria degli SII entro il termine del 31/12/2015 o, comunque, nel più breve tempo 

possibile. Tale progetto si sostanzia in estrema sintesi: (i) nella costituzione tramite scissione di 

Indecast Srl di una società a responsabilità limitata (di seguito Acque Castiglionesi Srl) interamente 

partecipata dal Comune di Castiglione, cui verrà assegnato il ramo di azienda relativo alla 

gestione del SII di detto comune e (ii) nella sottoscrizione da parte del Comune di Castiglione delle 

Stiviere di un aumento di capitale riservato di Tea spa mediante conferimento delle quote di tale 

Società Acque Castiglionesi Srl.  

Quindi con atto notarile del 07/03/2016 la società Acque Castiglionesi Srl ha modificato 

denominazione sociale in AqA Mantova Srl. 

 

In relazione alla gestione in favore di SISAM/SICAM occorre rammentare che - come avvenuto per 

l’affidamento di INDECAST - ad esito dell’istruttoria svolta dall’AVCP, le società in questione hanno 

effettivamente posto in essere alcune operazioni societarie e modifiche statutarie. 

In particolare a seguito della riorganizzazione del gruppo SISAM è emerso, per quanto di interesse in 

questa sede, che: 

• SISAM GP ha ceduto, con atto del 20.06.2012, rep. n. 76290 raccolta n. 21281, la 

propria quota di partecipazione (pari al 100%) di SICAM a SISAM, che è quindi divenuto il 

nuovo socio unico della predetta società; 

• Successivamente, e più precisamente in data 29.10.2012, SISAM ha conferito in 

SICAM il “proprio ramo operativo aziendale avente ad oggetto la gestione del servizio 

idrico integrato”. 

Dunque - prescindendo da SISAM GP, cui residua un’attività di service nei confronti delle società 

del gruppo - SICAM (partecipato al 100% da SISAM, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da 

enti locali) è, ad oggi, soggetto gestore ed erogatore del SII all’interno del territorio individuato 

nell’Area 1 – Alto Mantovano – che comprende tutti i Comuni soci di SISAM più altri quattro Comuni 

(Acquanegra sul Chiese, Monzambano, Ponti sul Mincio e Volta Mantovana). 

L’affidamento del SII per la zona del medio mantovano e viadanese avveniva in favore della 

società TEA S.p.A. (“TEA”) che, nelle more della sottoscrizione del contratto, scorporava il proprio 

ramo d’azienda relativo al settore idrico e creava TEA Acque S.p.A. (“TEA Acque”) e in favore della 

distinta società ASEP S.p.A. (“ASEP”). 

Con bando pubblicato in GUCE in data 23.12.2010, Tea S.p.a., ha indetto una procedura ristretta 

per la selezione di un socio privato operativo della società Tea Acque s.r.l.. La gara a doppio 

oggetto per la privatizzazione di TEA Acque S.r.l. si è conclusa in data 25.09.2013 quando la 

procedura è stata aggiudicata definitivamente all’ATI costituita dalle imprese CPL Concordia soc. 

Coop. e STA Società Trattamento Acque S.r.l.. Il socio privato acquista il 40% del capitale sociale di 

Tea Acque s.r.l, oltre ad assumere l’obbligo di svolgere compiti operativi consistenti sia 

nell’esecuzioni di lavori che di prestazioni gestionali; 

In relazione alla gestione in favore di ASEP S.p.A. si segnala che trattasi di una società multi utility 
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che opera anche nel settore ambientale, servizi comunali, energetico e gas, partecipata da 

comuni non ricompresi nell’ambito territoriale ottimale di riferimento; trattasi di una società mista, 

con capitale pubblico maggioritario e socio privato selezionato tramite procedura ad evidenza 

pubblica; è pertanto inquadrata tra le società miste. Il Comune di Porto Mantovano (socio di ASEP) 

ha indetto, rispettivamente in data 20.11.2001 e 17.11.2004, due procedure ad evidenza pubblica 

per la cessione di quota della propria partecipazione in ASEP. La prima delle suddette procedure è 

stata aggiudicata alla società AIMAG S.p.A., mentre la seconda a TEA S.p.A. Successivamente e 

più precisamente in data 22.07.2010, AIMAG S.p.A. ha ceduto a TEA S.p.A. le proprie azioni di ASEP, 

per cui attualmente TEA S.p.A. possiede l’intera quota “privata” (il 27,218%) di ASEP. A seguito di 

fusione per incorporazione in ASEP di SO.SE.P. S.p.A., attualmente siano soci di ASEP anche singoli 

cittadini, i quali complessivamente posseggono una percentuale inferiore all’1%. 

L’affidamento del SII per la zona dell’Oltrepò mantovano avveniva in favore della società AIMAG 

S.p.A.. Si rileva che trattasi di società mista con socio privato selezionato mediante gara pubblica; 

nel 2006, i Comuni soci di AIMAG hanno esperito una procedura ad evidenza pubblica per 

selezionare un socio privato partner industriale; la gara è stata aggiudicata alla società HERA S.p.A. 

che quindi divenuto socio privato di AIMAG; nell’anno 2010 sono state apportate modifiche agli 

artt. 5 e 10 dello Statuto, prevedendo la riscattabilità delle azioni del SII in caso di grave 

inadempimento agli obblighi previsti nel contratto di servizio, per perdita da parte del socio privato 

dei requisiti previsti in sede di gara, cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale 

dell’affidamento del servizio ad AIMAG; 

Da ultimo, occorre rilevare che nel territorio ricadente nella Provincia di Mantova esistono ulteriori 

gestioni già rientranti tra quelle oggetto di ricognizione nel Piano d’Ambito approvato nel 2004 

(Capitolo C – Lo Stato di fatto dei servizi idrici, par. C.5 La struttura gestionale attuale, pag. 123 e ss).  

L’affidamento ad ACQUE POTABILI S.p.A. (ora IRETI), società quotata in borsa e pertanto 

salvaguardata dall’art. 34, comma 21 e comma 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, prosegue sino 

alla data di scadenza prevista nel contratto di affidamento (2021/2022); infatti, la società è 

subentrata a decorrere dal 1.12.2001 a ITALGAS S.p.A. nella gestione del servizio di acquedotto nel 

territorio comunale di Gazzuolo e Viadana, già enti locali facenti parte del Consorzio per gli 

Acquedotti Oglio-Po. In base all’originaria convenzione del 24 maggio 1991, la durata del servizio 

risulta pari a 30 anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata 

completata la consegna degli acquedotti alla Società ITALGAS S.p.A. Tale affidamento permane 

per i soli comuni di Viadana e Gazzuolo. 

L’affidamento a GISI S.p.A. è stato assorbito da parte del gestore dell’Area omogenea di 

riferimento: trattasi di gestione che nasce nel 1998 dallo scioglimento, in ottemperanza a quanto 

previsto all’art. 60 della L. 142/1990 e s.m.i., del Consorzio di depurazione idrica viadanese – 

casalasco, mediante conferimento in società per azioni, interamente pubblica, e ricomprende 

segmenti di servizio nei Comuni di Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta e Viadana. 
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A far tempo dal 01 MARZO 2015 ASEP SPA ha ceduto il ramo d’azienda relativo al servizio idrico 

integrato a Tea Acque srl, facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale con provvedimento n. 1 del 16 gennaio 2015 ad Oggetto: “Parere 

dell’Azienda Speciale alla proposta di adeguamento pervenuta dal Gestore A.se.P. S.p.A. in 

relazione alla Relazione ai sensi dell’Art. 34, Commi 20 e ss. del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. 

n. 221/2012 – Oneri di Adeguamento – Art. 13, Comma 3 del D.L. 150/2013 conv. con modif. in L. n. 

14/2014 - approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

“Ufficio d’Ambito” di Mantova n. 33 del 20/12/2013”; 

Dal 2012 ad oggi, i successivi provvedimenti legislativi di modifica del Testo Unico Ambientale, 

Decreto Legislativo 152/2006 e le prescritte verifiche di conformità degli affidamenti esistenti, ai 

sensi dell’art. 34, comma 21 del D. L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012, ampiamente 

discussi in ambito locale, hanno comportato una razionalizzazione delle gestioni esistenti per cui, a 

decorrere dal 1/01/2016, degli originari 5 soggetti, residuano le Società AqA S.r.l. (Ex INDECAST 

S.p.A.), SICAM S.r.l., TEA Acque S.r.l. ed AIMAG S.p.A.., oltre che la gestione salvaguardata della 

Società acque Potabili, dal 2017 IRETI spa, per il solo servizio acquedotto in due comuni (Viadana e 

Gazzuolo) con scadenza al prossimo 2022; non sono presenti sul territorio gestioni in economia. 

I Gestori Tea S.p.A. e SISAM S.p.A. comunicavano, il 27 luglio 2017, di aver raggiunto la condivisione 

in ordine alla proposta sulla gestione unica degli ambiti di competenza delle società del gruppo 

partecipate ovvero AqA S.r.l., SICAM S.r.l., TEA Acque S.r.l 

 

In data 9/10/2017 con Deliberazione n. 20 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale ha 

espresso il proprio nulla osta all’operazione di aggregazione prospettata, nulla osta a cui è seguita 

analoga espressione della Conferenza dei Comuni (Deliberazione n. 5 del 30/10/2017) e della 

Provincia di Mantova (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 28/11/2017) 

 

Tra la fine dell’annualità 2017 ed il primo semestre 2018 tra la Provincia di Mantova, l’Azienda 

Speciale e le sopracitate Società che costituiranno il Gestore Unico Mantovano, si sono succeduti 

incontri e tavoli tecnici per la definizione puntuale della forma societaria del nuovo soggetto (che 

nascerà da operazioni di conferimento, cessioni di azienda e/o fusioni), per la definizione del 

Contratto di Servizio e del programma degli interventi con il correlato piano economico finanziario 

e tariffario. 

 

Inoltre con Delibere del Cda n. 14-15-16-17 del 30/07/2018 si è provveduto ad aggiornare la 

Convenzione di affidamento tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 

di Mantova e i gestori Tea Acque S.r.l., AqA Mantova S.r.l., AIMAG S.p.A. e Sicam S.r.l.,  per 

adeguarla alle nuove disposizioni contenute nella Delibera ARERA n. 656/2015 in cui sono stati 

individuati, mediante Convenzione Tipo i contenuti minimi essenziali di cui all’art. 151, comma 2 del 

D.Lgs. n. 152/2006; 
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Figura D.13 – Suddivisione del territorio per Gestori di competenza. 

 

 

D.6.2. La struttura dei costi e dei ricavi dei singoli gestori  

 
La metodologia tariffaria introdotta da ARERA prevede la distinzione tra attività idriche proprie del 

Servizio Idrico integrato, le attività connesse all’idrico (Altre attività) e attività non idriche svolte dal 

gestore. 

Dal 2012 ad oggi si sono succedute diverse metodologie tariffarie: 

MTT 

MTI 

MTI-2 

La regolazione di ARERA prevede quindi l’integrale copertura dei costi operativi e di investimento 

del SII (consentendo un margine di guadagno soltanto sulle attività non idriche) e un limite 

all’incremento tariffario applicato sulla base principalmente dello schema regolatorio adottato.  

Quindi i ricavi garantiti del gestore vengono predisposti dall’EGA secondo la metodologia stabilita 

da ARERA; l’Ente di Governo dell’Ambito inoltre deve verificare l’equilibrio economico finanziario 

della gestione attraverso indicatori economico-finanziari e definire il valore residuo della società a 

fine affidamento, oltre che lo stock di debito residuo.  

La struttura dei costi riconosciuti in tariffa ossia dei ricavi garantiti per i gestori negli anni 2016-2018 è 

riportata nella tabella seguente: 
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TEA ACQUE 2016 2017 2018 2019 

CAPEX (Costi di 

investimento) 

4,121,568  4,738,254  5,674,513  6,727,708  

FONI (Fondo nuovi 

investimenti e eccedenza 

del costo per uso 

infrastrutture di terzi) 

144,484  156,105  162,158  166,466  

OPEX (Costi operativi) 21,851,976  21,554,069  21,490,789  21,405,407  

ERC (Costi ambientali) 27,456  29,316  29,287  29,287  

RC TOT (Conguagli sui 

volumi, energia elettrica, 

acquisti all’ingrosso, costi 

ambientali, altri) 

2,060,421  1,617,398  -58,815  -106,195  

VRG 28,205,905  28,095,142  27,297,932  28,222,673  

 

Indicatori di redditività (ARERA) e Valore residuo: 

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'   

Indicatore 

Udm   

TIR unlevered  % 7.1% 

TIR levered  % 8.9% 

ADSCR n. 1.20 

DSCR minimo n. 1.20 

LLCR n. 1.79 
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Valore residuo a fine concessione nel 2025: 63,980,576  

AqA 2016 2017 2018 2019 

CAPEX (Costi di 

investimento) 
790,493  763,195  814,390  897,786  

FONI (Fondo nuovi 

investimenti e eccedenza 

del costo per uso 

infrastrutture di terzi) 

36,123  36,123  37,718  39,338  

OPEX (Costi operativi) 2,513,219  2,659,775  2,659,704  2,659,704  

ERC (Costi ambientali) 0 0 0 0 

RC TOT (Conguagli sui 

volumi, energia elettrica, 

acquisti all’ingrosso, costi 

ambientali, altri) 

-102,635  5,321  -33,018  -2  

VRG 3,237,201  3,464,414  3,478,794  3,596,826  

 

Indicatori di redditività (ARERA) e Valore residuo: 

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'   

Indicatore 

Udm   

TIR unlevered  % 5.3% 

TIR levered  % 5.8% 

ADSCR n. 1.36 

DSCR minimo n. 1.20 

LLCR n. 1.99 
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Valore residuo a fine concessione nel 2025: 12,463,981  

 

SISAM 2016 2017 2018 2019 

CAPEX (Costi di 

investimento) 
1,239,548  1,234,992  1,598,914  1,837,222  

FONI (Fondo nuovi 

investimenti e eccedenza 

del costo per uso 

infrastrutture di terzi) 

1,313,800  1,593,811  1,433,764  1,308,628  

OPEX (Costi operativi) 7,835,513  7,797,657  7,623,573  7,574,377  

ERC (Costi ambientali) 10,798  10,798  10,787  10,787  

RC TOT (Conguagli sui 

volumi, energia elettrica, 

acquisti all’ingrosso, costi 

ambientali, altri) 

0  111,075  108,350  131,693  

VRG 10,399,658  10,748,333  10,775,388  10,862,708  

 

Indicatori di redditività (ARERA) e Valore residuo: 

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'   

Indicatore 

Udm   

TIR unlevered  % 1.9% 

TIR levered  % 11.0% 

ADSCR n. 

                   

1.22  

DSCR minimo n. 

             

1.22  

LLCR n. 1.2 
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Valore residuo a fine concessione nel 2025: 19,897,790  

 

AIMAG 2016 2017 2018 2019 

CAPEX (Costi di 

investimento) 
1,129,067  1,075,741  1,024,631  1,096,794  

FONI (Fondo nuovi 

investimenti e eccedenza 

del costo per uso 

infrastrutture di terzi) 

0  0  0  0  

OPEX (Costi operativi) 2,013,857  2,012,131  2,010,805  2,010,805  

ERC (Costi ambientali) 22,915  22,915  22,892  22,892  

RC TOT (Conguagli sui 

volumi, energia elettrica, 

acquisti all’ingrosso, costi 

ambientali, altri) 

-122,103  113,394  343,334  470,124  

VRG 3,043,737  3,224,182  3,401,663  3,600,615  

 

Indicatori di redditività (ARERA) e Valore residuo: 

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'   

Indicatore 

Udm   

TIR unlevered  % 3.2 

TIR levered  % 3.05 

ADSCR n. 1.28 

DSCR minimo n. 1.28 

LLCR n. 3.89 
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Valore residuo a fine concessione nel 2025: 6,998,522  

 

IRETI 2016 2017 2018 2019 

CAPEX (Costi di 

investimento) 
175,915  221,660  205,036  210,973  

CAPEX detratti dal gestore 

per limitare la crescita 

tariffaria 
257,159 251,091 240,257 236,641 

FONI (Fondo nuovi 

investimenti e eccedenza 

del costo per uso 

infrastrutture di terzi) 

0  0  0  0  

OPEX (Costi operativi) 1,221,926  1,211,700  1,211,643  1,211,643  

ERC (Costi ambientali) 0  0  0  0  

RC TOT (Conguagli sui 

volumi, energia elettrica, 

acquisti all’ingrosso, costi 

ambientali, altri) 

65,000  20,000  60,000  75,000  

VRG 1,462,841  1,453,360  1,476,679  1,497,616  

 

Indicatori di redditività (ARERA) e Valore residuo: 

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'   

Indicatore 

Udm   

TIR unlevered  % -0.4% 

TIR levered  % -0.4% 

ADSCR n. 1 

DSCR minimo n. 1 

LLCR n. 2.2 

 

Valore residuo a fine concessione nel 2022: 3,199,158  
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D.6.3. Le tariffe applicate anni 2012-2013 

 
In relazione ai provvedimenti tariffari disposti fino all’anno 2012 si segnalano 

• la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 del 24/07/2007 ad oggetto: “La 

tariffa d’Ambito del Servizio Idrico Integrato: approvazione dell’articolazione tariffaria, 

individuazione delle tariffe dei singoli gestori per l’anno 2007, approvazione della 

agevolazione per garantire l’accesso alla risorsa idropotabile alle utenze deboli, numerose 

e svantaggiate”; 

• la Delibera di Assemblea consortile n. 14 del 28 Dicembre 2008 ad oggetto: “La 

Tariffa d’Ambito del Servizio Idrico Integrato; determinazione delle Tariffe dei singoli Gestori 

per l’anno 2008”; 

• la Delibera di Assemblea consortile n. 12 del 28 Dicembre 2009 ad oggetto: “La 

Tariffa d’Ambito del Servizio Idrico Integrato; determinazione delle Tariffe dei singoli Gestori 

per l’anno 2009”; 

• la Delibera di Assemblea consortile n. 7 del 16 Luglio 2010 ad oggetto: “La Tariffa 

d’Ambito del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2010”. 

• la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 107 del 28 Dicembre 2012 ad oggetto: 

“Servizio Idrico Integrato e Piani di Investimento anno 2011 – Presa d’atto dei parere 

obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con Deliberazione n. 5 del 29 

Novembre 2011 e determinazione ai sensi dell’Art. 48, commi 2 e 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i”; 

con la quale è stata deliberata la tariffa per l’anno 2011 del servizio idrico integrato 

nell’ATO della provincia di Mantova. 

 

 

Il percorso seguito per le determinazioni tariffarie nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di 

Mantova per gli anni 2012-2013 (Metodo Tariffario Transitorio) 

 

Il metodo tariffario transitorio AEEG di cui la delibera 585/2012 e sue successive modifiche ed 

integrazioni dovrà essere applicato dai 5 gestori affidatari per le zone di pertinenza e 

precisamente: 

• Indecast srl per il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN). 

• Sicam srl per i Comuni di Acquanegra sul Chiese (solo fognatura e depurazione), 

Asola, Canneto sull’Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, 

Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, 

Monzambano, Piubega, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana. 

• Tea Acque srl (sussidiazione con il gestore Sagidep spa, ora Siba spa, Gisi spa, 

Comuni di Castellucchio e di Sabbioneta) per i Comuni di Acquanegra sul Chiese (solo 

acquedotto), Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Bozzolo, Carbonara Po, 

Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, 
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Gazzuolo (solo fognatura e depurazione), Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, 

Marmirolo, Motteggiana, Pieve di Coriano, Ostiglia, Pegognaga, Pomponesco, Ponti sul 

Mincio, Quingentole, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San 

Benedetto Po, San Martino dall’Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, 

Suzzara, Villa Poma, Viadana (solo fognatura e depurazione), Villimpenta, Virgilio. 

• Asep spa per i Comuni di Porto Mantovano e San Giorgio di Mantova; 

• Aimag spa per i Comuni di Borgofranco sul Po, Moglia, Poggio Rusco, Quistello, 

Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso. 

• L’unica gestione nel territorio mantovano esclusa dal provvedimento di cui la 

delibera 585/2012 rimane quella relativa al gestore Acque Potabili spa per il solo servizio di 

acquedotto dei Comuni di Gazzuolo e Viadana, ove è prevista l’applicazione del metodo 

transitorio ex Cipe (MTC) di cui la delibera 88/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Le determinazioni tecniche dell’ufficio 

Al fine di coerenziare le determinazioni di cui tutti i provvedimenti AEEG con la realtà dell’Ambito 

territoriale ottimale della Provincia di Mantova l’ufficio nel corso del lavoro di analisi e validazione 

ha, in generale, assunto le seguenti determinazioni. 

• I dati di pianificazione assunti per la gradualità del metodo sono quelli del Piano 

industriale del gestore e non dell’originario Piano d’Ambito, perché solo in quest’ultimo 

documento è possibile determinare i costi operativi e le immobilizzazioni di progetto del 

singolo soggetto affidatario. 

• Considerato che la determinazione dei beni di proprietà dei comuni, stratificazione 

dei cespiti degli enti locali, è stata condotta in modalità diversa dai comuni, talvolta 

imprecisa e poco affidabile, si ritiene di mantenere il dato nelle schede proprietario ma di 

annullarlo nel tool di calcolo; ciò anche in ragione del fatto che tali immobilizzazioni non 

erano considerate nella pianificazione iniziale e che, quindi, rappresentano un gestore 

“maggiormente capitalizzato” nei meccanismi di gradualità. 

• Circa l’impossibilità di riconoscimento agli enti locali proprietari delle infrastrutture 

idriche di canoni di qualsiasi natura, poiché mai ante 2006 (soggetto competente ATO ma 

con affidamento post 2006), si osserva che nel parere della Conferenza dei comuni del 08 

aprile tale criterio è stato emendato con la necessità di reperire i dati dei comuni che 

risultano avere canoni maggiori dei mutui e che ritengono di avere un atto che ne 

qualifichi la competenza ante 2006. 

• Riconoscimento delle rate di mutuo in corso al 2012 e 2013 contratte dagli enti locali 

per la realizzazione di reti idriche di proprietà, previa validazione dei dati inviati dai comuni. 

• Proposte tariffarie differenziate per lo stesso gestore sull’applicazione della 

componente FNI del FONI variabili, al fine di demandarne al Consiglio ed alle assemblee 

l’approvazione, prevedendo la possibilità di ridurre la componente FNI per consentire una 



Capitolo D – Lo stato di fatto dei servizi idrici 

 

 

 
                      Piano d’Ambito Revisione 2018 - A.T.O. della Provincia di Mantova                        pag. 233 

riduzione dell’incremento tariffario determinato. 

• Proposte di applicazione di unico Teta con conguagli tra i gestori della medesima 

area omogenea, procedura ex art. 37 comma 1 dell’allegato del Metodo, al fine di ridurre 

la disomogeneità tra le tariffe dell’ambito. 

• Mantenere una «riserva valutativa» di ciascuna posta validata, specie al fine di 

partecipare alla successiva istruttoria AEEG, considerato che nella maggioranza dei casi 

simulati l’incremento tariffario risulta superiore al 6,5%. 

 

 

Tabella D.25– Le tariffe applicate dai singoli gestori anno 2012 

altri comuni Canneto** Monzambano Volta M.na GAZZUOLO VIADANA

FORNITURE ACQUA USI PRIVATI (€/m3)

USO DOMESTICO ACQUA: residenti (€/m3)

TARIFFA agevolata (0-72 m3) 0,520647 0,596001 0,426131 0,380272 0,286698 0,583102 0,296310 0,127023 0,557414 0,527457

TARIFFA base (73-180 m3) 0,742249 0,815349 0,608757 0,543245 0,549860 0,851632 0,423300 0,422234 1,107278 1,057938

TARIFFA 1° eccedenza (oltre 180 m3) 1,037720 1,207458 0,852260 0,760543 1,181405 1,179182 0,592621 0,950321 1,293779 1,289999

1,478694 1,440180

USO NON DOMESTICO ACQUA (€/m3)

TARIFFA base (0-180 m3) 0,673428 0,815349 0,549689 0,490534 0,549860 0,851632 0,423300 0,422234 1,107278 1,054221

TARIFFA 1° eccedenza (oltre 180 m3) 1,118095 1,478694 0,916147 0,817555 1,181405 1,179182 0,592621 0,950321 1,575557 1,602920

USI SPECIALI NON DOMESTICI ACQUA (€/m3)

TARIFFA USO ZOOTECNICO (tutto il consumo) 0,514502 0,424010 0,378380 0,286698 0,583102 0,552615 0,527457

TARIFFA USO AGRICOLO (tutto il consumo) 0,743528 0,612202 0,546319 0,549860 0,851632 0,423300

TARIFFA USO INDUSTRIALE (tutto il consumo) > 12.000 m3 per scopi produttivi 0,732147 0,732147 0,732147 0,549860 0,851632

TARIFFA USO PUBBLICO (tutto il consumo) 0,739627 0,605548 0,540381 0,549860 0,851632 0,423300 0,422234 0,557414 0,446450

TARIFFA USO IRRIGUO (SOLO SISAM) 0,530432 0,530432 0,530432 0,530432

FORNITURE ACQUA USI ANTINCENDIO (€/anno)

Tariffa bocche antincendio_1 (civili) - €/anno per ogni bocca 20,741940 20,741940 20,741940 20,741940 19,170000 20,416050 16,830000 18,234000

Tariffa bocche antincendio_2 (industriali) - €/anno per ogni bocca 41,483880 41,483880 41,483880 41,483880 38,340000 40,832100 33,660000 36,468000

FORNITURE FOGNATURA/DEPURAZIONE USI DOMESTICI E ASSIMILATI 

(€/m3)

TARIFFA FOGNATURA 0,252120 0,236732 0,207102 0,184814 0,173063 0,190042 0,187327 0,576582 0,173063 0,173063

TARIFFE DEPURAZIONE 0,621895 0,583939 0,510852 0,455876 0,489687 0,471674 0,461402 0,489687 0,489687

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

quota fissa acquedotto uso domestico 6,3900 6,3900 6,3900 6,3900 6,3900 6,8054 5,6100 6,07800 8,78493 8,784930

quota fissa fognatura/depurazione uso domestico 6,3900 6,3900 6,3900 6,3900 6,3900 6,8054 5,6100 6,07800 6,39000 6,39000

quota fissa acquedotto uso non domestico_1 19,1700 19,1700 19,1700 19,1700 19,1700 20,4161 16,8300 18,23400 26,35479 26,354790

quota fissa fognatura/depurazione uso non domestico 6,3900 6,3900 6,3900 6,3900 6,3900 6,8054 5,6100 6,07800 6,39000 6,39000

TARIFFA ANNO 2012 con theta cappato

ACQUE POTABILI***

si vedano le 

tariffe per 

utenze 

speciali

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 
SICAM

TEA AIMAG INDECAST ASEP 

 
 

 

Tabella D.26– Le tariffe applicate dai singoli gestori anno 2013 

altri comuni Canneto** Monzambano Volta M.na GAZZUOLO VIADANA

FORNITURE ACQUA USI PRIVATI (€/m3)

USO DOMESTICO ACQUA: residenti (€/m3)

TARIFFA agevolata (0-72 m3) 0,554379 0,596001 0,554379 0,554379 0,305273 0,620881 0,315642 0,129656 0,594574 0,562621

TARIFFA base (73-180 m3) 0,790338 0,815349 0,790338 0,790338 0,585484 0,906808 0,450917 0,430987 1,181096 1,128467

TARIFFA 1° eccedenza (oltre 180 m3) 1,104953 1,207458 1,104953 1,104953 1,257946 1,255580 0,631284 0,970021 1,380030 1,375998

1,478694 1,536192

USO NON DOMESTICO ACQUA (€/m3)

TARIFFA base (0-180 m3) 0,717059 0,815349 0,717059 0,717059 0,585484 0,906808 0,450917 0,430987 1,181096 1,124502

TARIFFA 1° eccedenza (oltre 180 m3) 1,190534 1,478694 1,190534 1,190534 1,257946 1,255580 0,631284 0,970022 1,680594 1,709781

USI SPECIALI NON DOMESTICI ACQUA (€/m3)

TARIFFA USO ZOOTECNICO (tutto il consumo) 0,547835 0,547835 0,547835 0,305273 0,620881 0,589456 0,562621

TARIFFA USO AGRICOLO (tutto il consumo) 0,791700 0,791700 0,791700 0,585484 0,906808 0,450917

TARIFFA USO INDUSTRIALE (tutto il consumo) > 12.000 m3 per scopi produttivi 0,779582 0,779582 0,779582 0,585484 0,906808

TARIFFA USO PUBBLICO (tutto il consumo) 0,787546 0,787546 0,787546 0,585484 0,906808 0,450917 0,430987 0,594574 0,476213

TARIFFA USO IRRIGUO (SOLO SISAM) 0,564798 0,564798 0,564798 0,564798

FORNITURE ACQUA USI ANTINCENDIO (€/anno)

Tariffa bocche antincendio_1 (civili) - €/anno per ogni bocca 22,085784 19,476 22,085784 22,085784 20,412000 21,738780 17,928000 18,612000

Tariffa bocche antincendio_2 (industriali) - €/anno per ogni bocca 44,171568 38,952 44,171568 44,171568 40,824000 43,477560 35,856000 37,224000

FORNITURE FOGNATURA/DEPURAZIONE USI DOMESTICI E ASSIMILATI 

(€/m3)

TARIFFA FOGNATURA 0,268454 0,268454 0,268454 0,268454 0,184275 0,202354 0,199548 0,588535 0,184275 0,184275

TARIFFE DEPURAZIONE 0,662187 0,662187 0,662187 0,662187 0,521413 0,502233 0,491505 0,521413 0,521413

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

quota fissa acquedotto uso domestico 6,8040 6,8040 6,804000 6,804000 6,8040 7,2463 5,9760 6,2040 9,3706 9,3706

quota fissa fognatura/depurazione uso domestico 6,8040 6,8040 6,804000 6,804000 6,8040 7,2463 5,9760 6,2040 6,8040 6,8040

quota fissa acquedotto uso non domestico_1 20,4120 20,4120 20,412000 20,412000 20,4120 21,7388 17,9280 18,6120 28,1118 28,1118

quota fissa fognatura/depurazione uso non domestico 6,8040 6,8040 6,804000 6,804000 6,8040 7,2463 5,9760 6,2040 6,8040 6,8040

TARIFFA ANNO 2013 con theta cappato

ACQUE POTABILI***

si vedano 

le tariffe 

per utenze 

speciali

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 
SICAM

TEA AIMAG INDECAST ASEP
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D.6.4 Le tariffe applicate anni 2014-2015 

 
Al momento della stesura del presente non  è pervenuta alcuna approvazione da parte di AEEGSI 

alle tariffe determinate dall’ambito con la  deliberazione del Consiglio Provinciale 30 giugno 2014 

n. 36 “Approvazione del programma degli interventi, del piano economico finanziario e delle tariffe 

anni 2014-2015 per i gestori ASEP s.p.a., Indecast s.r.l., Tea acque s.r.l., Sicam s.r.l., Aimag s.p.a., 

Acque Potabili s.p.a., ai sensi della delibera dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 

idrico n. 643 del 27 dicembre 2013”. 

 

Dal momento della determinazione del Consiglio Provinciale i gestori possono quindi applicare i 

limiti di incremento pari al 6,5 oppure al 9% in relazione al quadrante regolatorio definito dalla 

deliberazione AEEGSI 643/2013. 

Vengono nel seguito riportare le tariffe dei gestori applicate a partire dall’annualità 2015 e 

riassunta l’evoluzione tariffaria in corso, riferita alla spesa media di una famiglia tipo con consumi 

pari a 150 mc/giorno. 

Tabella D.27 – Le tariffe in vigore al 1/1/2015 
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Figura D.14 – Spesa media consumo famiglia tipo - 150 mc/anno - 

 

 

 
Figura D.15 – Spesa consumo famiglia tipo, media, minima, massima, delta.  
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Figura D.16 – incremento tariffario annuo medio 

 

 

D.6.5. Le tariffe applicate anni 2016-2019 

 

Le tariffe sono riportate al netto delle componenti di perequazione (UI1, UI2 e UI3) 
 
Tabella D.28 - TARIFFA 2016 MASSIMA APPLICABILE 
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Tabella D.29 - TARIFFA 2017 MASSIMA APPLICABILE 

 
 

Tabella D.30 - TARIFFA 2018 MASSIMA APPLICABILE 
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Tabella D.31 TARIFFA 2019 MASSIMA APPLICABILE 

 
 

 
 

 
Figura D.17 - Sviluppo della tariffa fino a fine concessione per i diversi gestori, per una famiglia tipo di tre persone che 

usufruiscono di tutti e tre i servizi e con un consumo di 150 m3/anno. 
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Nel corso del 2018 verrà modificata l’articolazione tariffaria ai sensi del TICSII oltre che aggiornata 

con nuovi incrementi definiti ai sensi della Deliberazione 665/2017 di ARERA; inoltre dal 1 gennaio è 

stato introdotto il Bonus Idrico per le famiglie disagiate. 
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